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El presente trabajo está elaborado con base en los teoremas y métodos 
de las ciencias básicas como la Matemática y la Física, aplicados a la 
resolución de problemas básicos de Ingeniería Civil. Este documento está 
dividido en tres partes fundamentales. El primer capítulo constituye el resultado 
de la investigación de campo elaborada en el municipio de Santa María de 
Jesús. 
 
Los dos capítulos subsiguientes son de naturaleza teórico-práctica, se 
exponen de manera resumida los conceptos básicos de diseño, tanto 
estructural como hidráulico y el procedimiento de diseño de dos proyectos: un 
edificio de dos niveles y una línea de conducción de agua potable.  El estudio y 
los métodos de análisis y diseño utilizados para el desarrollo de estos 
proyectos, están basados en normas nacionales e internacionales.  
 
La formulación del proyecto de conducción de agua potable se realiza con 
base a los lineamientos establecidos por el Instituto de Fomento Municipal 
(INFOM) y de manera similar se utilizan las guías de diseño que brinda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su extensión regional, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). La infraestructura del edificio 
educativo está diseñada a partir de los requerimientos de funcionabilidad y 
habitabilidad del Ministerio de Educación, descritos en el documento Criterios 
Normativos para el Diseño Arquitectónico de Centros Oficiales, además, el 
diseño considera los requisitos del reglamento para concreto estructural del 
Instituto Americano del Concreto (ACI) de su comité ACI 318, y del Código 



















Proveer al municipio de Santa María de Jesús y a sus pobladores, los 
medios adecuados para lograr un desarrollo sostenible de acuerdo al 
crecimiento de la demanda de servicios públicos, a través del diseño y la 
planificación del edificio de dos niveles para la Escuela Oficial Urbana Mixta y el 




1. Elaborar un perfil monográfico y un diagnóstico de la realidad social y de 
las necesidades de servicios e infraestructura del municipio.  
 
2. Brindar una solución factible y económica para la captación y conducción 
de agua potable desde su nacimiento hasta su conexión al tanque de 
distribución del casco urbano. 
 
3. Proponer el diseño de un nuevo edificio de dos niveles, con capacidad 
para el 100 por ciento de la población estudiantil y para el personal 
docente y administrativo de la Escuela Oficial Urbana Mixta. 
 
4. Aplicar las bases y la normativa vigente para el análisis y diseño, en el 














A pesar de los avances tecnológicos y del crecimiento intelectual del ser 
humano a nivel mundial, en Guatemala aún es posible observar que existen 
comunidades enteras sumidas en la pobreza y en subdesarrollo. Los problemas 
considerados como causantes del atraso en el desarrollo social, entre otros, 
están: la sobrepoblación, corrupción, desnutrición, el analfabetismo y el poco o 
ningún aprovechamiento de los recursos naturales; producto de la naturaleza 
humana. Autoridades sin propuestas de cambio y una población con demandas 
cada vez más exigentes, conforman los casos más comunes dentro de la 
realidad nacional. 
 
Sin embargo, el progreso del país es posible y depende de sus habitantes 
y de la colaboración entre estos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, 
como entidad comprometida con el pueblo, trabaja de manera conjunta con las 
Corporaciones Municipales del país, a través del Programa del Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS), el cual tiene como principal objetivo la 
introducción de los nuevos profesionales al ámbito laboral dentro del marco de 
la cooperación con entidades públicas que buscan el soporte técnico para la 
planificación y ejecución de proyectos a nivel local. 
 
Dentro de este contexto, el estudiante de Ingeniería Civil, en 
representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, está 
comprometido con la formulación de proyectos de infraestructura social, que 





La Municipalidad de Santa María de Jesús, del departamento de 
Sacatepéquez, brinda la oportunidad para la implementación del Programa de 
EPS. Este es un municipio que ha sido fuertemente golpeado, a través del 
tiempo, por las fuerzas de la naturaleza y por las gestiones ineficientes en 
períodos pasados, y a pesar de esto, aún se mantienen los esfuerzos para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Debido al crecimiento acelerado de su población, las necesidades del 
municipio de Santa María de Jesús han aumentado a un ritmo similar, haciendo 
que los recursos disponibles sean insuficientes para su demanda. Los 
proyectos presentados en este documento, contribuyen, en cierta medida, a la 
resolución de la problemática que representa una prioridad tanto para las 
autoridades, como para los vecinos del municipio. 
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1.1. Características físicas 
 
Las características morfológicas del entorno y las condiciones sociales de 
la población constituyen el objeto de estudio e investigación de campo, así 
como la base para la elaboración de la monografía del municipio. 
 
1.1.1. Ubicación geográfica  
 
El municipio de Santa María de Jesús se ubica en el departamento de 
Sacatepéquez, en la Región V del país, a 10 kilómetros de la cabecera 
departamental y a 55 kilómetros de la ciudad capital. Limita al norte con 
Magdalena Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, al sur con Palín, 
Escuintla, al este con Amatitlán, Guatemala y al oeste con Antigua Guatemala y 
Ciudad Vieja, Sacatepéquez.  
 
Las coordenadas geodésicas del municipio son: 14°  βλ’  γ6”  latitud norte 
y 90° 4β’ γ6” longitud oeste y una altitud promedio de 2 070 metros sobre el 
nivel del mar. El municipio tiene una extensión territorial aproximada de 34 
kilómetros cuadrados.  
 
1.1.2. Demografía  
 
De acuerdo con estimaciones de población realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para el 2002, el municipio presentó una 
población de 16 594 habitantes y para el 2009, según la Dirección Municipal de 
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Planificación, alcanzó una población de 28 600 habitantes, con una relación 
porcentual de 48 por ciento mujeres y 52 por ciento hombres.  
 
La mayor parte de la población se encuentra distribuida dentro del casco 
urbano, el cual está dividido en cuatro cantones identificados por medio de 
números ordinales, los que a su vez de dividen en 2 colonias y 22 sectores. 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
1.1.3. Cultura  
 
El grupo étnico predominante es el kaqchikel, siendo el 98,08 por ciento 
de la población, perteneciente a esta etnia. La fiesta titular es el 1 de enero, la 
cual se celebra en honor a la Virgen María, patrona del pueblo y es en esta 







1.1.4. Salud  
 
Las emergencias y consultas de medicina en general son atendidas por el 
puesto de Salud del municipio y una clínica privada impulsada por una 
organización internacional no lucrativa. Además, cuentan con farmacias 
municipales y un dispensario parroquial para el suministro de medicamentos.  
 
En casos de necesidad de atención médica especializada, las personas 
asisten al Hospital Nacional Regional ubicado en la cabecera departamental o 
incluso a los hospitales nacionales ubicados en la ciudad capital. 
 
1.1.5. Educación  
 
Actualmente existen los niveles de preprimaria, primaria y educación 
básica en los diferentes centros educativos públicos y privados, con una 
presencia mínima del nivel diversificado, obligando a algunos estudiantes de 
este nivel, a asistir a institutos y colegios ubicados en la cabecera 
departamental. 
 
La tasa de analfabetismo en el municipio para el 2008 fue de 32,62 por 
ciento, lo cual indica un nivel educativo muy bajo en relación con la media 
departamental de 13,64 por ciento y de la nacional de 21,04 por ciento.  
 
1.1.6. Topografía  
 
El municipio presenta un relieve muy variable, su topografía forma parte 
de la transición entre tierras altas, características de la parte occidente, y tierras 




1.1.7. Clima  
 
El clima de Santa María de Jesús, en general, es templado durante la 
mayor parte del tiempo. En las partes más elevadas se presentan bajas 
temperaturas acompañadas con lluvias de corta duración. El 70,72 por ciento 
del territorio del municipio corresponde a la zona de vida bosque húmedo; 
mientras que el 22,27 por ciento de bosque muy húmedo y el 7,01 por ciento 
con bosque muy húmedo subtropical cálido.  
 
1.1.8. Comercio  
 
La base fundamental del comercio y de la economía del municipio es la 
producción hortícola, dentro de la cual se lleva a cabo la cosecha de tomate, 
arveja china, güisquil, ejote y aguacate. Estas son comercializadas en los 
mercados local y departamental, así como también en el mercado capitalino de 
la zona 4 y en la central de mayoreo. 
 
La producción de granos básicos, es destinada para el consumo propio, 
aunque los pequeños excedentes logran ingresar al mercado local. 
 
El turismo nacional y extranjero, dado a los atractivos ecológicos y 
recreativos que ofrece el volcán de Agua, representa un potencial económico 








1.2. Diagnóstico sobre los servicios básicos e infraestructura del 
municipio 
 
Un análisis general sobre la información recabada evidencia los puntos 
críticos y deficiencias dentro de la región que los pobladores perciben como 
urgentes para la implementación de una solución por parte de las autoridades. 
 
1.2.1. Servicios básicos  
 
El sistema de abastecimiento de agua potable es alimentado por tres 
nacimientos y por tres pozos mecánicos, abasteciendo a un total de 5 141 
conexiones domiciliares, cubriendo el 78,28 por ciento de las viviendas 
existentes. 
 
No se tienen datos concretos de la cobertura del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial del municipio, pero se estima que un 90 por ciento de la 
población cuenta con conexión al sistema.   
 
El 99 por ciento de las viviendas cuenta con un servicio de energía 
eléctrica, suministrado por la empresa Unión FENOSA y distribuida por 
DEOCSA.  
 
El trasporte público es constante en todo el año, los usuarios tienen a su 
disposición los buses de dos compañías que cubren la ruta desde el municipio 
hasta la cabecera departamental y viceversa. Existe además, una tercera 
empresa que presta los servicios de trasporte del municipio hacia la ciudad 







Dentro de los principales espacios públicos con los que cuenta el 
municipio figuran, el edificio municipal, un mercado local, un puesto de Salud, 
clínicas municipales, cinco escuelas públicas, una estación de bomberos 
municipales, canchas deportivas, un cementerio municipal, y aproximadamente 
el 80 por ciento de calles, avenidas y callejones adoquinados. 
 
Dentro del ámbito de los servicios, cuentan con líneas de abastecimiento 
de agua potable y drenaje sanitario y pluvial las cuales están conformadas por 
tuberías de PVC y concreto reforzado respectivamente, además de existir 5 
pilas públicas, 7 llena-cantaros, alumbrado público, red de telefonía domiciliar y 
móvil, correo y telégrafos y trenes de aseo municipal. 
 
1.2.3. Identificación de la problemática  
 
Las principales necesidades que se manifiestan a través de la observación 
directa y de la opinión de los vecinos son el mantenimiento periódico de los 
sistemas de drenajes sanitario y pluvial, un tren de aseo más eficiente, 
adoquinamiento de calles y avenidas, aumento del alumbrado público, 
ordenamiento y reglamentación vehicular, mayor y mejor abastecimiento de 




La Escuela Oficial Urbana Mixta se ubica frente a la plaza central del 
municipio, y sirve a aproximadamente 27 por ciento de la población estudiantil 
del lugar. Cuenta con 6 aulas, servicios sanitarios y la dirección en la planta 
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baja, y 3 aulas en la planta alta. Este edificio tiene un período de vida de más 
de 20 años. 
 
Se estima que se ha logrado una reducción de la escasez de agua en el 
municipio de un 30 por ciento, con el aprovechamiento de nacimientos y de 
pozos mecánicos como fuentes de agua potable.  
 
1.2.5. Priorización de proyectos sociales 
 
La educación es un derecho constitucional de todas las personas, y es 
obligación del Estado facilitar y proporcionar todos los medios necesarios para 
que la población tenga acceso a una educación de calidad, incluyendo en esto, 
la construcción de la infraestructura necesaria para albergar a los estudiantes 
que demanden este servicio.  
 
El acceso a mejores servicios es el mejor camino para lograr el desarrollo 
de las comunidades. La captación de agua de nuevas fuentes naturales da la 
oportunidad de brindar un mejor servicio de abastecimiento a la comunidad, 




















2. DISEÑO DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA LA  




2.1. Descripción general del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño de una escuela de dos niveles con un 
área construida de 527,14 metros cuadrados. Este edificio contará con 6 aulas 
teóricas, un aula de computación y un salón o aula de proyecciones, además de 
contar con las extensiones del área administrativa y docente, es decir, 
dirección, salón de maestros, consultorio médico, secretaría, contabilidad y 
servicios sanitarios para alumnos y trabajadores.  
 
2.2. Investigación de campo 
 
Previo al análisis, diseño y planificación del proyecto es importante definir 
ciertos aspectos básicos que se utilizarán dentro de estas fases. 
 
2.2.1. Ubicación y situación legal del terreno 
 
El predio donde se tiene prevista la ejecución del proyecto se encuentra a 
500 metros del centro del municipio, específicamente en el sector conocido 
como Pueblo Chiquito y es propiedad de la Municipalidad.   
 
2.2.2. Topografía del terreno  
 
Mediante la técnica de conservación de acimut, se hizo el levantamiento 
topográfico de primer orden, con la ayuda de una figura poligonal cerrada 
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circunscrita en el terreno. Se utilizó un teodolito digital con aproximación de 20 
segundos, una cinta métrica de metal y una plomada de 5 libras. El terreno 
cuenta con un área de 2 783 varas cuadradas, presentando una superficie llana 
y con pendientes inferiores al 5 por ciento. 
 
2.2.3. Estudio de suelos 
 
La evaluación de las características del suelo es esencial para determinar  
la interacción que tendrá con la estructura que sustentará, es decir, que es 
necesario determinar si el suelo es capaz de resistir las cargas de diseño 
impuestas y transmitidas por la estructura. 
 
2.2.3.1. Extracción de muestras para ensayos 
 
Para la extracción de una muestra inalterada de suelo, de 
aproximadamente 1 pie cúbico de volumen, se realizó la excavación de un pozo 
con una sección transversal de 1 metro cuadrado y una profundidad de 2 
metros. De esta muestra cúbica se obtuvo un espécimen de forma cilíndrica con 
un diámetro de 6” y una altura de 12”. 
 
2.2.3.2. Resultados de ensayo 
 
Al espécimen cilíndrico se le practicó un ensayo de compresión triaxial en 
su modalidad no consolidado y no drenado. De este ensayo se obtuvieron, a 
través de cálculos, observación directa y la interpretación de la gráfica de los 
círculos de Mohr (ver anexos), los siguientes parámetros del suelo: 
  Tipo de suelo: limo arenoso con partículas de grava. 
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 Resistencia a corte no drenada (cohesión)μ c’u = 0,00 tonelada/metro 
cúbico.  Ángulo de fricción interna: φ’ = β8,5β°.  Densidad especificaμ Ȗs = 1,40 toneladas/metro cúbico. 
 
2.3. Parámetros de diseño  
 
Aspectos tan importantes como la habitabilidad, la estética, la resistencia y 
la durabilidad, se logran aplicando los parámetros de diseño principales 
especificados en distintas normativas o estudios técnicos. Es posible identificar 
dos criterios de importancia, los cuales son los criterios arquitectónicos y los 
criterios estructurales.  
 
2.3.1. Criterios arquitectónicos  
 
Se tiene como base de las especificaciones arquitectónicas y de 
instalaciones para el centro educativo, lo estipulado en los Criterios Normativos 
para el Diseño Arquitectónico de Centros Educativos Oficiales, publicado por el 
Ministerio de Educación.  
 
2.3.1.1. Criterios generales 
 
Este criterio incluye las características arquitectónicas básicas del 
proyecto, y las instalaciones básicas para el mismo. Estos parámetros están 







2.3.1.1.1. Iluminación  
 
La iluminación del edificio puede ser de origen natural o artificial. Ambos 
tipos deben ser uniformemente distribuidos sobre el espacio a servir. Para 
proveer los niveles deseados de iluminación natural a un espacio, es 
recomendable que el área de ventanas no sea menor a 1/3 del área de piso del 
espacio. La ubicación de ventanas en muros paralelos u opuestos (iluminación 
bilateral), mejora las condiciones de iluminación.  
 
El cálculo luminotécnico corresponde a la necesidad de iluminación de 
cada espacio, que a su vez está en función de las actividades desarrolladas en 
cada uno de ellos.  
 
2.3.1.1.2. Ventilación  
 
Es muy importante considerar la distribución y forma de las ventanas o 
aberturas en los muros, con el fin de proveer de un medio de ventilación natural 
a los espacios. El área mínima de ventanas, para ventilación, no debe ser 
menor a 1/3 del área de piso del espacio. 
 
2.3.1.1.3. Servicios públicos  
 
Es importante considerar las siguientes instalaciones para el centro 
educativo: 
  Debe proveerse un sistema de abastecimiento de agua potable, a través 
de la red municipal, pozos, cisternas o aljibes. La distribución se debe 
hacer por medio de tubería HG o PVC. Es importante que la tubería de 
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distribución de niveles superiores al primero sea colocada en un relleno y 
no dentro de una estructura vertical u horizontal.  
  Para el desfogue de aguas servidas deben existir los sistemas de 
drenajes sanitario y pluvial, cada uno, de manera individual. Es 
recomendable utilizar tubería y accesorios PVC para la instalación del 
drenaje dentro y fuera del edificio.  
 
La pendiente mínima para drenaje pluvial es de 1,00 por ciento, mientras 
que para drenaje sanitario varia de 1,50 por ciento a 4,00 por ciento para 
tubería enterrada y de 1,50 por ciento para tubería de entrepiso. 
 
Las bajadas de agua pluvial deben estar fijas a los elementos 
constructivos y protegidas en los extremos superiores con coladeras o 
rejillas en forma de cúpula. Los diámetros de bajadas de agua según el 
área a drenar se presentan en la tabla I. 
 











Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala. Criterios normativos para el diseño 




Los colectores del drenaje sanitario deben tener un diámetro no menor a 
4” sin incluir aguas de inodoros y 6” incluyendo agua de inodoros. Para el 
diseño de la red, deben tomarse en cuenta los diámetros de la tabla II. 
 






Lavamanos 1 ½” 
Lavatrastos β” 
Pila β” 
Reposadera en piso 1 ½” 
 
Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala. Criterios normativos para el diseño 
arquitectónico de centros educativos oficiales. p 19. 
  Deben instalarse las redes eléctricas separadas de fuerza (dotación de 
energía) e iluminación. El control general de las redes se hace desde un 
tablero principal de distribución el cual debe estar conectado a tierra 
física. Siempre es recomendable que el tablero principal y los tableros 
secundarios tengan espacios previstos para la instalación de flipones 
adicionales. Cada circuito de iluminación y fuerza debe diseñarse con 
una capacidad adicional del 15 por ciento al 40 por ciento a la requerida.  
 
La red eléctrica de fuerza incluye los tomacorrientes que se distribuyen 
en los diferentes ambientes. Todos los tomacorrientes de 120 Voltios, 
deben instalarse sobre una altura de 0,30 metros sobre el nivel de piso 




La red eléctrica de iluminación incluye todas las luminarias que se 
distribuyen en los distintos ambientes, estas se ubican de forma simétrica 
y modulada respecto a la forma, estructura y uso del ambiente. Pueden 
utilizarse lámparas de tipo incandescente y fluorescente con aparatos de 
iluminación directa o semindirecta (pantallas). 
 
La sección transversal de los conductores de cada circuito se determina 
en función de la corriente que debe canalizar cuando está sometido a la 
carga máxima, siendo el calibre mínimo para conducir energía el No. 12 
AWG. Para calibres mayores se utiliza cable de varios hilos.  
 
2.3.1.2. Criterios particulares 
 
Incluyen las recomendaciones para el proyecto en función de las 





Es recomendable que el terreno tenga una forma rectangular con relación 
largo-ancho de 3:5, de topografía plana con pendientes no mayores de 10 por 
ciento. El entorno debe ser agradable, seguro y saludable en aspectos físico-
morales.  
 
2.3.1.2.2. Conjunto arquitectónico 
 
El tamaño del edificio educativo varía de acuerdo a las características de 
cada nivel educativo, modalidad y máxima población educativa a atender. La 
superficie total del edificio dependerá de las superficies individuales de los 
16 
 
espacios contenidos en este. La superficie construida para un establecimiento 
de educación primaria deberá tener una proporción largo-ancho de 3:5 y deberá 
calcularse con base al área individual necesaria para cada alumno, siendo 5 
metros cuadrados/alumno, mientras que la altura máxima es de 3 plantas. La 
altura libre de cada planta varía según el clima del lugar, siendo 2,80 metros la 
altura para clima frio.  
 
Las áreas de circulación y acceso vertical, como pasillos y escaleras, 
deben tener un ancho útil, como mínimo, de 1,20 metros hasta para 40 alumnos 
por nivel y de 1,80 metros para niveles de entre 40 a 160 alumnos.  
 
2.3.1.3. Criterios por sectores 
 
Los sectores en los que se organiza la población educativa exigen 
configuraciones geométricas para sus ambientes que están relacionadas 
directamente con las actividades que se desarrollan en cada una de ellas. 
 
2.3.1.3.1. Sector educativo 
 
El centro educativo tendrá 6 aulas teóricas con un área individual de 8,85 
metros x 6,00 metros, un aula de computación con un área de 11,35 metros x 
6,00 metros y un aula de proyecciones con un área de 8,20 metros x 4,35 
metros. 
 
2.3.1.3.2. Sector administrativo 
 
Se integra por los espacios en los que se desarrollan las funciones de 
planeación, organización, coordinación y control de la comunidad educativa, y 
funciona como enlace con la comunidad vecina del centro educativo. Los 
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ambientes dentro de este sector, así como también sus dimensiones, se 
enumeran en la tabla III. 
 
Tabla III.  Áreas de ambientes del sector administrativo 
 
Ambiente Dimensiones en planta [m] 
Dirección 4,35 x 4,05 
Secretaria 4,50 x 4,05 
Consultorio Médico 4,35 x 2,35 
Salón para educadores 4,90 x 4,35 
Contabilidad 4,35 x 4,00 
Archivo 4,00 x 3,35 
Bodega 3,35 x 1,90 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.1.3.3. Sector de servicio 
 
Está integrado por los espacios utilizados como apoyo para la realización 
de las actividades de la población del centro educativo en general. 
  Servicios sanitarios: su función es proveer un espacio adecuado e 
higiénico para satisfacer las necesidades fisiológicas y de higiene de los 
usuarios en los centros educativos.  
 
El servicio sanitario para niñas tendrá 4 inodoros y 3 lavamanos, 
mientras que el servicio sanitario para niños tendrá 4 inodoros, 3 
lavamanos y 3 mingitorios. El personal administrativo y docente, también 
tendrá a su disposición un servicio sanitario; la oficina de dirección tendrá 
adosado un servicio particular, mientras que en el segundo nivel estará el 
servicio sanitario general para maestros y trabajadores.  
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 Conserjería: su función es proveer un espacio adecuado para que el 
personal de servicio realice actividades de mantenimiento y para el 
resguardo de utensilios y herramientas. Este espacio tendrá un área de 
3,95 x 3,35 metros. 
 
2.3.1.3.4. Sector circulación  
 
Se integra por los espacios que facilitan el acceso directo de peatones a 
cada uno de los sectores del centro educativo. Esta constituido, principalmente 
por los pasillos y las escaleras.  
 
Se requiere un módulo de escaleras por cada 160 estudiantes por nivel del 
edificio. Los pasillos del primer y segundo nivel y las escaleras tendrán un 
ancho útil de 2,10 metros. Las dimensiones de huellas y contrahuellas de las 
escaleras serán 0,25 metros y 0,15 metros, respectivamente.  
 
2.3.2. Criterios estructurales 
 
Las normas y especificaciones de diseño sísmico se basan en una 
extensa investigación estadística y experimentación física de modelos a escala. 
El objetivo primordial de los criterios estructurales y sus procedimientos es 
limitar la probabilidad de colapso ante sismos intensos, aun ante la ocurrencia 
de daños severos, y solo para sismos moderados, es deseable que la 
estructura permanezca intacta. 
 
2.3.2.1. Parámetros de diseño sísmico  
 
El objeto principal del diseño sismo resistente consiste en la producción de   
sistemas con una combinación óptima de propiedades mecánicas, tales como: 
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resistencia, rigidez y capacidad de disipar energía y para deformarse 
dúctilmente. Más que el cumplimiento de requisitos y aplicación de 
especificaciones, es fundamental, para el logro de estas características, la 
comprensión de los factores básicos que determinan la respuesta sísmica de 
las estructuras.  
 
2.3.2.1.1. Espectro de respuesta  
 
Los terremotos producen cargas sobre una estructura a través de su 
interacción con el suelo y las características de su respuesta. Estas cargas 
resultan de la distorsión de la estructura a causa del movimiento del suelo y la 
resistencia lateral de la misma. Su magnitud depende de la cantidad y tipo de 
aceleraciones del suelo y de la masa y rigidez de la estructura. 
  
Los efectos de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento de una 
estructura se pueden determinar y representar como un espectro de respuesta 
al terremoto.  
 
Toda estructura edificada en una región con riesgo sísmico, debe ser 
asignada a una categoría de diseño en particular. Esta asignación responde a 
tres elementos significativos los cuales son: la aceleración del suelo, la 
clasificación del lugar y el factor de importancia del edificio. La aceleración del 
suelo y la clasificación del lugar están relacionadas con las propiedades del 
suelo y puede variar desde una clase A (roca dura), hasta clase E (arcilla 
suave) y clase F (un suelo que requiere un análisis de repuesta especial de 
lugar).  
 
El factor de importancia del edificio está directamente relacionado a la 
categoría de ocupación del mismo, las cuales se encuentran en un rango desde 
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la categoría I (edificaciones y otras estructuras que representan un bajo riesgo a 
la vida humana en evento de falla) hasta la categoría IV (edificaciones y otras 
estructuras designadas como instalaciones esenciales), siendo esta la categoría 
con mayor factor de importancia.  
 
En cuanto a las características propias de la estructura, la configuración 
geométrica de ésta es un parámetro de importancia para su diseño estructural. 
La deformación y la resistencia de una estructura dependen de su distribución 
de masas y rigideces. Los conceptos de regularidad o irregularidad en las 
configuraciones, en planta y elevación de los edificios, son los que definen la 
estabilidad estructural de un edificio ante un evento de cargas sísmicas.  
 
2.3.2.1.2. Configuración geométrica y 
estructural  
 
A continuación se enlistan las irregularidades que se deben considerar 
tanto en planta como en elevación debido a la torsión producida por un sismo.  
  Irregularidades en planta 
 
o Irregularidades torsionales: una estructura debe ser simétrica, o 
por lo menos se debe asegurar que la distancia entre su centro de 
masa y su centro de rigidez sea mínima. Se considera que existe 
este tipo de irregularidad cuando el máximo desplazamiento 
relativo en uno de los extremos de un piso es mayor a 1,2 veces la 
deriva de piso promedio de ambos extremos en ese mismo piso.  
 
o Irregularidades de esquinas reentrantes: si en planta se presentan 
esquinas reentrantes y el sistema de piso se proyecta más allá de 
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dicha esquina en más de 15 por ciento de la dimensión del edificio 
en la misma dirección, se considera irregular por esquina 
reentrante. 
 
o Irregularidad por discontinuidad de diafragmas: no deben existir 
cortes ni áreas abiertas cuyas superficies sean mayores al 50 por 
ciento del área total encerrada por el diafragma, ni variaciones 
entre el área del diafragma de un piso y otro sucesivo en más del 
50 por ciento. 
  Irregularidades verticales  
 
o Irregularidades de rigidez (piso suave): se consideran dos 
categorías de irregularidad de piso suave; la categoría 1a, que es 
cuando la rigidez lateral de un piso es entre un 70 por ciento a 80 
por ciento de la rigidez de los pisos superior o inferior a éste, y la 
categoría 1b, que es cuando la rigidez lateral de un piso es entre 
un 60 por ciento a 70 por ciento de la rigidez de los pisos 
adyacentes.  
 
o Irregularidades de masa: estas se dan cuando la masa de un piso 
excede en un 150 por ciento la masa efectiva de un piso 
adyacente.  
 
o Discontinuidades geométricas verticales: estas ocurren cuando la 
dimensión horizontal del sistema resistente a fuerzas laterales en 




o Discontinuidades verticales de elementos de sistemas resistentes 
a fuerzas laterales: se considera esta irregularidad cuando ocurre 
un desplazamiento en el plano entre elementos resistentes a 
fuerzas laterales de dos pisos contiguos, con una longitud mayor 
que la de los mismos elementos. 
 
o Discontinuidades de fuerza lateral (piso débil): un piso débil se 
define como un nivel con resistencia lateral de menos del 80 por 
ciento de la resistencia del piso inmediato superior. La resistencia 
lateral de un piso es la suma de las contribuciones de todos los 
elementos resistentes en ese piso. 
 
2.3.2.2. Cargas muertas 
 
Estas son cargas permanentes y fijas en cuanto a su aplicación sobre la 
estructura. Corresponden a estas el peso de los materiales estructurales y no 
estructurales que forman el edificio. La tabla IV muestra las cargas 
consideradas para el diseño.  
 









Fuente: elaboración propia. 
 
Material Carga muerta [kg/m2] 
Piso  100 
Rellenos de piso  40 
Acabados 65 
Pañuelos 50 
Impermeabilización  10 
Luminarias 10 
Sobrecarga  100 
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2.3.2.3. Cargas vivas  
 
Se caracterizan por ser variables en magnitud y posición con el tiempo y 
corresponden a la ocupación, uso y mantenimiento del edificio. La tabla V  
describe las cargas vivas aplicadas en el edificio, para cada ambiente 
considerado. 
 
Tabla V. Cargas vivas aplicadas en el diseño de la estructura 
 
Uso del área Carga viva [kg/m2] 
Salones de clase 200 
Corredor en segundo piso 500 
Módulo de gradas 500 
Salón de maestros 500 
Azotea sin acceso 100 
Ambientes en general 200 
 
Fuente: ASCE/SEI 7-10. Cargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. p 17. 
 
2.3.2.4. Sistema estructural 
 
Cuando la capacidad de disipación de energía, es decir, la ductilidad en 
una estructura, es mayor, una estructura puede ser diseñada para cargas 
menores que las que se generarían para estructuras con ductilidad limitada.  
 
El coeficiente de respuesta, R, de una estructura refleja la habilidad de 
esta para disipar la energía a través de acción inelástica y del número de 
elementos principales de resistencia, o su redundancia. En cuanto mayor sea el 




Una región con alto riesgo sísmico, como se considera nuestro país, se 
cataloga dentro de la categoría de diseño sísmico D, en la cual las estructuras 
pueden estar sometidas a movimientos fuertes del terreno. Es recomendable 
que para esta categoría de diseño se empleen sistemas de alta ductilidad, por 
lo que para el presente proyecto se adopta el sistema de marcos especiales 
resistentes a momentos (SMRF). Este sistema estructural, en particular, debe 
cumplir con las disposiciones específicas del Código ACI 318, de sus capítulos 
del 1 al 19 y en sus secciones 21.1.3 a 21.1.7 y de 21.5 a 21.8.  
 
2.3.2.5. Modelo matemático de la estructura 
 
Las dimensiones reales de elementos como vigas y columnas, los puntos 
de conexión y de apoyo de los sistemas estructurales, así como también la 
distribución de cargas y los puntos de aplicación de esta, deben ser 
transformados en una representación gráfica clara y sencilla de manera que 
esta sea susceptible al análisis.  
 
En el caso específico de marcos estructurales, las vigas y columnas, son 
sustituidas por líneas horizontales y verticales, respectivamente, las cuales 
atraviesan los ejes centroidales de dichos elementos. Las cargas 
uniformemente distribuidas, como las cargas gravitacionales, y las cargas 
puntuales, como las cargas sísmicas, son reemplazadas por franjas y líneas 













Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
2.4. Análisis estructural  
 
Consiste en el desarrollo de métodos para determinar los esfuerzos que 
se originan en respuesta a las cargas aplicadas a la estructura.  
 
2.4.1. Predimensionamiento estructural 
 
Este proceso se lleva a cabo estimando las secciones para cada elemento 
constitutivo con relación a las cargas impuestas, de manera aproximada. 
  Losas  
 
El espesor de la losa crítica, es decir, el panel con mayor área superficial y 











relación entre la menor dimensión y la mayor dimensión del mismo, la cual debe 
ser mayor a 0,50 para considerar transmisión de cargas en dos sentidos.   
 m = ab = Ͷ,ʹͷͷ,͹ͷ = Ͳ,͹Ͷ > Ͳ,ͷͲ    
 
Por lo tanto, se considera acción en dos sentidos. El espesor del panel se 
determina dividiendo el perímetro del mismo dentro de 180.  




t  = espesor del panel. 
P  = perímetro del panel. 
 t = ʹ ∗ ሺͷ,͹ͷ + Ͷ,ʹͷሻͳͺͲ = Ͳ,ͳͳͳͳ m = ͳͳ cm 
  Vigas  
 
Se utiliza el criterio empírico que expresa la altura de una viga como un 
porcentaje de su luz. La práctica ha determinado que una dimensión igual al 8 
por ciento de la luz de la viga será necesaria para el buen desempeño de esta. 
Además, se requiere que la base de la viga sea al menos igual a la mitad de su 
altura. Con base a la longitud de la viga crítica igual a 6 metros, se selecciona 





 Columnas  
 
Según la sección 21.6.2.1 del Código ACI 318, la menor dimensión de la 
sección transversal para columnas en marcos especiales resistentes a 
momento debe ser mayor a 30 centímetros. Por lo que se propone una columna 
de sección cuadrada de 30 centímetros de lado.  
 
2.4.2. Integración de cargas gravitacionales 
 
Habiendo definido las cargas individuales de los materiales y las cargas 
distribuías derivadas del uso u ocupación, se procede a integrar las cargas 
actuantes en sentido gravitacional para las vigas, para lo cual, se hará uso de la 
información presentada en la figura 3. 
 
Para ejemplificar el análisis y diseño estructural de los marcos del edificio 
en las secciones posteriores, se utilizará específicamente el marco 2 A-D. 
 
o Segundo nivel (Viga 2-2AB) 
  Carga muerta (CM) 
 
Peso de losa:     
  Ͳ,ͳͳ ∗ ʹ ͶͲͲ ∗ ͳ͸,ͺͺ͸,ͲͲ = ͹Ͷʹ,ͷͲ kg 
 
Peso de materiales + sobrecarga:   
 ʹ͵ͷ ∗ ͳ͸,ͺͺ͸,ͲͲ = ͸͸Ͳ,ͻͶ kg 
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Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Peso de viga:     
  Ͳ,ͷͲ ∗ Ͳ,ʹͶ ∗ ʹ ͶͲͲ = ͵ͲͲ,ͲͲ kg 
 CM = ͹Ͷʹ,ͷͲ + ͸͸Ͳ,ͻͶ + ͵ͲͲ,ͲͲ = ͳ ͹Ͳ͵,ͶͶ kg 
  Carga viva (CV) 
 
Carga de azotea: 
 CV = ͳͲͲ ∗ ͳ͸,ͺͺ͸,ͲͲ = ʹͺͳ,ʹͷ kg 
ÁREA TRIBUTARIA 
16,88 m2 
VIGA 2 1AB 
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o Primer nivel (Viga 2-1AB) 
  Carga muerta 
 
Peso de losa:      
 Ͳ,ͳͳ ∗ ʹ ͶͲͲ ∗ ͳ͸,ͺͺ͸,ͲͲ = ͹Ͷʹ,ͷͲ kg 
 
Peso de materiales + sobrecarga:   
 ͵ͳͷ ∗ ͳ͸,ͺͺ͸,ͲͲ = ͺͺͷ,ͻͶ kg 
 
Peso de muro:     
 Ͳ,ͳͷ ∗ ͳ ͵ͲͲ ∗ ʹ,ͺͲ = ͷͶ͸,ͲͲ kg 
Peso de viga:   
    Ͳ,ͷͲ ∗ Ͳ,ʹͶ ∗ ʹ ͶͲͲ = ͵ͲͲ,ͲͲ kg 
 CM = ͹Ͷʹ,ͷͲ + ͺͺͷ,ͻͶ + ͷͶ͸,ͲͲ + ͵ͲͲ,ͲͲ = ʹ Ͷ͹Ͷ,ͶͶ kg 
  Carga viva 
 
Carga de aula y espacios en general: 








Carga muerta  
[kg/m] 
Carga viva       
[kg/m] 
 Nivel Nivel 








2-AB 1 703,44 2 474,44 281,25 562,50 
2-BC 1 535,03 2 279,03 247,50 1 237,50 
2-CD 1 703,44 2 474,44 281,25 562,50 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3. Determinación de la fuerza horizontal equivalente 
 
El procedimiento acostumbrado para analizar estructuras con respecto a 
fuerzas sísmicas, consiste en representar estas fuerzas como un conjunto de 
cargas laterales aproximadamente equivalentes. La magnitud de las cargas se 
basa en la distribución de la masa en una estructura, la aceleración del terreno 
y las características dinámicas de los sistemas.  
 
2.4.3.1. Cálculo del peso total de la estructura 
 
Para determinar el peso de la estructura se deben considerar los pesos 
individuales de los elementos estructurales y no estructurales, asimismo se 
debe incluir el 25 por ciento de la carga viva menor a 250 kilogramos/metro 
cuadrado, mientras que las cargas vivas mayores a este valor se incluyen en su 
totalidad. La carga de azotea sin acceso se puede obviar.  
 
El cálculo que se presenta a continuación indica los pesos individuales de 




Tabla VII.   Integración de pesos parciales  
 






10 paneles 0,11 4,50 x 6,00 2 400 71 280,00 
2 paneles 0,11 5,00 x 3,50 2 400 9 240,00 
4 paneles 0,11 6,00 x 3,50 2 400 22 176,00 
5 paneles 0.11 5,00 x 4,50 2 400 14 850,00 
TOTAL LOSAS EN UN NIVEL 117 546,00 
Vigas  Sobre eje X 136,00 0,39 x 0,25 2 400 27 612,00 Sobre eje Y 118,00 0,39 x 0,25 2 400 31 824,00 
TOTAL VIGAS EN UN NIVEL 59 436,00 
Columnas 2do nivel 3,00 0,30 x 0,30 2 400 22 680,00 1er nivel 4,50 0,30 x 0,30 2 400 34 020,00 
Muros  Particiones y perímetro 254,00 0,15 x 2,80 1 300 138 684,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla VIII.   Integración de carga muerta en ambos niveles 
 
Elemento o tipo de 
carga Descripción  Peso [kg] 
Losas  117 546,00 
Vigas  59 436,00 
Columnas  22 680,00 
Muros  138 684,00 
Sobrecarga 1er. nivel Acabados e instalaciones 235 kg/m
2 
sobre un área de 445,25 m2 104 633,75 
CARGA MUERTA TOTAL 2DO NIVEL 442 979,75 
Losas  117 546,00 
Vigas  59 436,00 
Columnas  34 020,00 
Muros  138 684,00 
Sobrecarga 2do. nivel Acabados e instalaciones 315 kg/m
2 
sobre un área de 445,25 m2 140 253,75 
CARGA MUERTA TOTAL 1ER NIVEL 489 939,75 
 




Se suma, únicamente, el 25 por ciento de la carga viva de 200 
kilogramos/metro cuadrado sobre un área de 354 metros cuadrados y el 100 por 
ciento de la carga viva de 500 kilogramos/metro cuadrado sobre un área de 
91,25 metros cuadrados, mientras que la carga viva de 100 kilogramos/metro 
cuadrado de la azotea se descarta. 
 CVଵ୒ = (ʹͲͲ ∗ ͵ͷͶ ∗ Ͳ,ʹͷ + ͷͲͲ ∗ ͻͳ,ʹͷ ∗ ͳ,ͲͲʹ ) = ͵ͳ ͸͸ʹ,ͷͲ kg  
 
Tabla IX. Peso parcial por nivel y peso total de la estructura  
 





2do nivel 442 979,75 0,00 442 979,75 
1er nivel 489 939,75 31 662,50 521 602,25 
PESO TOTAL 964 582,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.2. Cálculo del corte basal 
 
Los procedimientos de carga lateral mínima de diseño consideran el 
cálculo de una carga lateral total, definida como el cortante de diseño en la 
base, el cual se distribuye posteriormente en toda la altura del edificio. El 
cortante de diseño en la base, también conocido como corte basal, V, se calcula 
en una dirección dada de acuerdo con el procedimiento de carga estática 
equivalente del Código Uniforme de la Edificación, UBC 97. 
 
El Código UBC 97, en su sección 1630.2, describe el procedimiento de 
cálculo de la fuerza estática o el esfuerzo de corte basal de diseño, el cual 
puede utilizarse para las estructuras regulares con altura menor a 73 metros.     
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El esfuerzo de corte basal total de diseño, V, se calcula en una dirección 
dada de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 V = C୴IRT W 
 
El esfuerzo de corte basal total de diseño no debe exceder lo siguiente: 
 V ൑ ʹ,ͷCୟIR W 
 
El esfuerzo de corte basal total de diseño no debe ser menor de lo 
siguiente: 
 V > Ͳ,ͳͳCୟIW 
 
Además para la zona sísmica 4, el esfuerzo de corte basal total también 
debe no ser menor de lo siguiente: 




V = corte basal. 
W = peso total de la estructura. 
Z = factor de zona sísmica, considerando un factor de 0,4 para  
zonas con alto riesgo sísmico. 
I  = factor de importancia sísmica, con un centro educativo definido  
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como una estructura para destinos especiales, el valor de este 
factor es 1,00. 
R        = coeficiente de modificación de respuesta, para un sistema  
estructural de marcos especiales resistentes a momentos, este 
coeficiente es 8,5. 
Cv = coeficiente de sismicidad, según el tipo de perfil de suelo, SE  
para suelos sólidos, y un coeficiente de zona sísmica Z = 0,4, 
este coeficiente será 0,96Nv. 
Ca = coeficiente de sismicidad, teniendo en cuenta nuevamente, el  
tipo de perfil de suelo y el coeficiente de zona sísmica, este 
coeficiente será 0,36Na. 
Nv = factor de cercanía a la fuente, considerando a la falla activa más  
cercana, la Falla de Mixco como un lugar de origen del sismo 
tipo B a una distancia menor a 5 kilómetros, este factor es 1,2. 
Na = factor de cercanía a la fuente, según las características del lugar  
de origen del sismo descritas anteriormente, este factor será 1,0 
T = período de vibración elástico fundamental. 
 
El valor del período de vibración puede aproximarse mediante la siguiente 
expresión: 




Ct        = factor del material, para concreto, Ct = 0,0731. 




La altura total de la estructura es de 7,50 metros, por lo que el período de 
vibración es: 
 T = Ͳ,Ͳ͹͵ͳ ∗ ሺ͹.ͷͲሻయర = Ͳ,͵͵ s 
 
A continuación se evalúan las ecuaciones del esfuerzo de corte basal, 
justipreciando los parámetros enumerados con anterioridad. 
 V = [Ͳ,ͻ͸ ∗ ͳ,ʹ] ∗ ͳ,ͲͲͺ,ͷ ∗ Ͳ,͵͵ ∗ W = Ͳ,Ͷʹ ∗ W 
 V ൑ ʹ,ͷ[Ͳ,͵͸ ∗ ͳ,ͲͲ] ∗ ͳ,ͲͲͺ,ͷͲ ∗ W = Ͳ,ͳͳ ∗ W 
 V > Ͳ,ͳͳ ∗ [Ͳ,͵͸ ∗ ͳ,ͲͲ] ∗ ͳ,ͲͲ ∗ W > Ͳ,ͲͶ ∗ W 
 V > Ͳ,ͺ ∗ Ͳ,Ͷ ∗ ͳ,ʹ ∗ ͳ,ͲͲͺ,ͷ W > Ͳ,Ͳͳ ∗ W 
 
El criterio que rige, en este caso, indica que el esfuerzo de corte basal es 
equivalente al 11 por ciento del peso total de la estructura, dando como 
resultado, el siguiente valor: 









2.4.3.3. Distribución del corte basal por niveles 
 
El corte total de diseño en la base, V, se distribuye en la altura de la 
estructura de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 V = F୲ + ∑ F୧୬୧=ଵ  
 
La fuerza concentrada en la parte superior de la estructura, es una fuerza 
adicional y debe determinarse con la siguiente ecuación:  
 F୲ = Ͳ,Ͳ͹TV 
 
El valor obtenido de esta expresión no debe ser mayor a 0,25V y puede 
considerarse igual a cero cuando T es igual o menor a 0,70 segundos. La 
porción restante del corte basal se distribuye en la altura de la estructura 
incluyendo el nivel superior, n, de acuerdo con la expresión: 




Fi        = fuerza aplicada en el nivel i. 
Ft        = fuerza aplicada en la parte superior de la estructura. 
Wx, Wi = porción del peso total acumulada en los niveles x e i. 




El período de vibración del edificio es menor a 0,70 segundos, por lo que 
la fuerza adicional aplicada en la parte superior de la estructura es igual a cero. 
La tabla X muestra la distribución de la fuerza de corte basal a través de los dos 
niveles de la estructura. 
 
Tabla X. Distribución vertical del esfuerzo de corte basal de diseño 
 
Nivel Altura, hx [m] 
Peso, Wx 
[ton] 
Wx * hx 
[ton*m] Fi [ton] 
2do nivel 7,50 442,98 3 322,35 62,17 
1er nivel 4,50 521,60 2 347,21 43,93 
SUMATORIA 964,58 5 669,56 106,10 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.4. Excentricidad real y de diseño del sistema  
 
Aun cuando la estructura sea totalmente simétrica, se deben analizar los 
efectos causados por irregularidad torsional en un edificio, derivados de la 
excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez en todos los niveles. 
Como primer punto se debe determinar la ubicación del centro de masa de cada 












Tabla XI.  Centro de masa para el 2do. nivel 
 
Numero Área [m2] xi [m] Ai * xi yi [m] Ai * yi 
1 27,00 3,00 81,00 2,25 60,75 
2 27,00 3,00 81,00 6,75 182,25 
3 21,00 3,00 63,00 10,75 225,75 
4 27,00 3,00 81,00 14,75 398,25 
5 21,00 3,00 63,00 18,75 393,75 
6 27,00 3,00 81,00 22,75 614,25 
7 27,00 3,00 81,00 27,25 735,75 
8 27,00 8,50 229,50 2,25 60,75 
9 27,00 8,50 229,50 6,75 182,25 
10 17,50 8,50 148,75 10,75 188,13 
11 27,00 8,50 229,50 14,75 398,25 
12 17,50 8,50 148,75 18,75 328,13 
13 27,00 8,50 229,50 22,75 614,25 
14 27,00 8,50 229,50 27,25 735,75 
15 27,00 14,00 378,00 2,25 60,75 
16 27,00 14,00 378,00 6,75 182,25 
17 21,00 14,00 294,00 10,75 225,75 
18 27,00 14,00 378,00 14,75 398,25 
19 21,00 14,00 294,00 18,75 393,75 
20 27,00 14,00 378,00 22,75 614,25 
21 27,00 14,00 378,00 27,25 735,75 
SUMATORIA 524,00  4 454,00  7 729,00 
 
Fuente: elaboración propia. 










Tabla XII.  Centro de masa para el 1er. nivel 
 
Numero Área [m2] xi [m] Ai * xi yi [m] Ai * yi 
1 27,00 3,00 81,00 2,25 60,75 
2 27,00 3,00 81,00 6,75 182,25 
3 21,00 3,00 63,00 10,75 225,75 
4 27,00 3,00 81,00 14,75 398,25 
5 21,00 3,00 63,00 18,75 393,75 
6 27,00 3,00 81,00 22,75 614,25 
7 27,00 3,00 81,00 27,25 735,75 
8 27,00 8,50 229,50 2,25 60,75 
9 27,00 8,50 229,50 6,75 182,25 
10 17,50 8,50 148,75 10,75 188,13 
11 27,00 8,50 229,50 14,75 398,25 
12 17,50 8,50 148,75 18,75 328,13 
13 27,00 8,50 229,50 22,75 614,25 
14 27,00 8,50 229,50 27,25 735,75 
15 27,00 14,00 378,00 2,25 60,75 
16 27,00 14,00 378,00 6,75 182,25 
17 21,00 14,00 294,00 10,75 225,75 
18 6,98 11,98 83,56 14,75 102,88 
19 21,00 14,00 294,00 18,75 393,75 
20 27,00 14,00 378,00 22,75 614,25 
21 27,00 14,00 378,00 27,25 735,75 
SUMATORIA 503,98  4 159,56  7 433,63 
 
Fuente: elaboración propia. 
 xୡ୫ = ∑ሺx୧ ∗ A୧ሻ∑ A୧ = Ͷ ͳͷͻ,ͷ͸ͷͲ͵,ͻͺ = ͺ,ʹͷ m yୡ୫ = ∑ሺy୧ ∗ A୧ሻ∑ A୧ = ͹ Ͷ͵͵,͸͵ͷͲ͵,ͻͺ = ͳͶ,͹ͷ m 
 
El punto de concentración de la resistencia que ofrece el sistema ante las 
cargas impuestas, conocido como centro de rigidez, se determina con base a la 
rigidez proporcionada, en este caso por una columna, la cual en función del 









K        = rigidez lateral de columnas. 
Ec        = módulo de elasticidad del concreto. 
b, L 
 
= dimensiones corta y larga de la sección transversal de la 
columna, respectivamente. 
h = altura de la columna. 
 
Para mejorar el manejo de la información en el cómputo, la rigidez de 
columnas y ejes se expresa en términos de Ec. Considerando que el arreglo de 
las columnas de los dos niveles es igual y estableciendo una altura promedio de 
3,00 metros, la rigidez por columna es: 
 K = Eୡ ∗ ͵Ͳ ∗ ͵Ͳ͵ͲͲ ∗ (ሺ͵ͲͲሻଶሺ͵Ͳሻଶ + ͵) = Ͳ,Ͳʹͻ ∗ Eୡ cm−ଵ 
 
Con los resultados de la tabla XIII, se calcula el centro de rigidez para todo 
el sistema estructural. 






Tabla XIII.   Centro de rigidez para primer y segundo nivel 
 
Eje Columnas xi [m] K [cm-1] Kyi [cm-1] Kyi * xi  [m * cm-1] 
A 8 0,00 0,029 0,232 0,00 
B 8 6,00 0,029 0,232 1,392 
C 8 11,00 0,029 0,232 2,552 
D 8 17,00 0,029 0,232 3,944 
TOTAL 0,928 7,888 
Eje Columnas yi [m] K [cm-1] Kxi [cm-1] Kxi * yi  [m * cm-1] 
1 4 0,00 0,029 0,116 0,000 
2 4 4,50 0,029 0,116 0,522 
3 4 9,00 0,029 0,116 1,044 
4 4 12,50 0,029 0,116 1,450 
5 4 17,00 0,029 0,116 1,972 
6 4 20,50 0,029 0,116 2,378 
7 4 25,00 0,029 0,116 2,900 
8 4 29,50 0,029 0,116 3,422 
TOTAL 0,928 13,688 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por lo tanto, la excentricidad real se define como la diferencia entre el 
centro de masa y el centro de rigidez para cada nivel.  
 e୶ = |xୡ୫ − xୡ୰| e୷ = |yୡ୫ − yୡ୰| 
 
Debido al afecto dinámico de la vibración, el momento torsionante que 
actúa en cada entrepiso puede ser amplificado y, por tanto, la excentricidad 
efectiva puede ser mayor a la calculada estáticamente. Como se mencionó 
anteriormente, a pesar de que no exista una excentricidad en el sistema, debe 
estimarse una excentricidad de diseño, expresada por la siguiente ecuación: 
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e୶ୢ୧ୱ = ͳ,ͷe୶ + Ͳ,Ͳͷb e୷ୢ୧ୱ = ͳ,ͷe୷ + Ͳ,Ͳͷb 
 
Donde el factor de 1,5 cubre la amplificación dinámica de la torsión, y b se 
refiere al lado del edificio en dirección normal a la del análisis del cual se 
emplea el 5 por ciento de su longitud según recomendaciones por UBC 97.  
 
Tabla XIV.    Excentricidades reales y de diseño en ambos ejes 
 
Nivel xcm ycm xcr ycr ex ey exdis eydis 
2 8,50 14,75 8,50 14,75 0,00 0,00 0,87 1,50 
1 8,25 14,75 8,50 14,75 0,25 0,00 1,25 1,50 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.5. Distribución horizontal de fuerzas laterales 
 
La fuerza cortante directa, Vd, debe ser distribuida hacia todos los marcos 
resistentes de manera proporcional a las rigideces de estos. De manera similar, 
el aumento de la fuerza cortante por torsión, Vt, debe distribuirse 
proporcionalmente a las rigideces por eje multiplicadas por las distancias 
relativas al centro de torsión y dividido por el momento polar equivalente de 
inercia, J.  




El momento polar equivalente de inercia se determina mediante la 
siguiente ecuación: 
 J = ∑(K୶୧y̅ୡ୰ଶ + K୷୧x̅ୡ୰ଶ) 
 
Las tablas XV y XVI muestran los factores de corte directo y corte por 
torsión para ambos niveles  
 





Fuente: elaboración propia. 
 
Eje Kyi [cm-1] ̅ܠ�� [m] Kyi * ̅ܠ��  [m * cm-1] Kyi * ̅ܠ��2 [m2 * cm-1] cd ct 
A 0,232 -7,63 -1,770 13,506 0,250 -0,014 
B 0,232 -1,63 -0,378 0,616 0,250 -0,003 
C 0,232 3,37 0,782 2,635 0,250 0,006 
D 0,232 9,37 2,174 20,369 0,250 0,018 
 0,928   37,126   
Eje Kxi [cm-1] ̅ܡ�� [m] Kyi * ̅ܡ��  [m * cm-1] Kyi * ̅ܡ��2 [m2 * cm-1] cd ct 
1 0,116 -13,25 -1,537 20,365 0,125 -0,013 
2 0,116 -8,75 -1,015 8,881 0,125 -0,008 
3 0,116 -4,25 -0,493 2,095 0,125 -0,004 
4 0,116 -0,75 -0,087 0,065 0,125 -0,001 
5 0,116 3,75 0,435 1,631 0,125 0,004 
6 0,116 7,25 0,841 6,097 0,125 0,007 
7 0,116 11,75 1,363 16,015 0,125 0,011 
8 0,116 16,25 1,885 30,631 0,125 0,015 
 0,928   85,780   
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Las distancias de cada eje hacia la coordenada correspondiente del centro 
de torsión, se obtiene mediante la diferencia entre su distancia al centro de 
masa y la excentricidad de diseño.  
 x̅ୡ୰୧ = xୡ୫୧ − eୢ୶ y̅ୡ୰୧ = yୡ୫୧ − eୢ୷ 
 





Fuente: elaboración propia. 
 
Con base a análisis estadísticos de probabilidad de ocurrencia de 
movimientos simultáneos en dos direcciones, se recomienda en la práctica, la 
revisión de los efectos de dos componentes horizontales ortogonales del 
movimiento del terreno sobre la estructura. Se analiza el valor de diseño de una 
Eje Kyi [cm-1] ̅ܠ�� [m] Kyi * ̅ܠ��  [m * cm-1] Kyi * ̅ܠ��2 [m2 * cm-1] cd ct 
A 0,232 -7,00 -1,624 11,368 0,250 -0,013 
B 0,232 -1,00 -0,232 0,232 0,250 -0,002 
C 0,232 4,00 0,928 3,712 0,250 0,008 
D 0,232 10,00 2,320 23,200 0,250 0,019 
 0,928   38,5120   
Eje Kxi [cm-1] ̅ܡ�� [m] Kyi * ̅ܡ��  [m * cm-1] Kyi * ̅ܡ��2 [m2 * cm-1] cd ct 
1 0,116 -13,25 -1,537 20,365 0,125 -0,012 
2 0,116 -8,75 -1,015 8,881 0,125 -0,008 
3 0,116 -4,25 -0,493 2,095 0,125 -0,004 
4 0,116 -0,75 -0,087 0,065 0,125 -0,001 
5 0,116 3,75 0,435 1,631 0,125 0,004 
6 0,116 7,25 0,841 6,097 0,125 0,007 
7 0,116 11,75 1,363 16,015 0,125 0,011 
8 0,116 16,25 1,885 30,631 0,125 0,015 
 0,928   85,7824   
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componente más el 30 por ciento del valor de diseño de la componente 
ortogonal.  




T        = momento torsional. 
F        = fuerza de lateral. 
eydis       = excentricidad de diseño en el eje Y. 
exdis       = excentricidad de diseño en el eje X. 
 
Momento torsional para el 2do nivel 
 ͳͲͲ% Vଶ୒ = ͳ,ͲͲ ∗ ͸ʹ,ͳ͹ = ͸ʹ,ͳ͹ ton ͵Ͳ% Vଶ୒ = Ͳ,͵Ͳ ∗ ͸ʹ,ͳ͹ = ͳͺ,͸ͷ ton T = ͸ʹ,ͳ͹ ∗ Ͳ,ͺ͹ + ͳͺ,͸ͷ ∗ ͳ,ͷͲ = ͺʹ,Ͳ͸ ton −  m T = ͸ʹ,ͳ͹ ∗ ͳ,ͷͲ + ͳͺ,͸ͷ ∗ Ͳ,ͺ͹ = ͳͲͻ,Ͷͺ ton –  m 
 
Momento torsional para el 1er nivel 
 ͳͲͲ% Vଵ୒ = ͳ,ͲͲ ∗ ͳͲ͸,ͳͲ = ͳͲ͸,ͳͲ ton ͵Ͳ% Vଵ୒ = Ͳ,͵Ͳ ∗ ͳͲ͸,ͳͲ = ͵ͳ,ͺ͵ ton T = ͳͲ͸,ͳͲ ∗ ͳ,ʹͷ + ͵ͳ,ͺ͵ ∗ ͳ,ͷͲ = ͳͺͲ,͵͹ ton −  m T = ͵ͳ,ͺ͵ ∗ ͳ,ʹͷ + ͳͲ͸,ͳͲ ∗ ͳ,ͷͲ = ͳͻͺ,ͻͶ ton −  m 
 
Con los coeficientes calculados anteriormente, se deben determinar las 
fuerzas cortantes para cada nivel, sumando para ello, el valor del corte directo y 
el valor del incremento de éste por efectos de torsión.  
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Tabla XVII.    Fuerzas cortantes finales para el 2do. nivel 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XVIII.     Fuerzas cortantes finales para el 1er. nivel 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Eje V [ton] cd ct Vd [ton] Mt [ton-m] Vt [ton] VT [ton] 
A 62,17 0,250 -0,014 15,54 109,48 -1,53 14,01 
B 62,17 0,250 -0,003 15,54 109,48 -0,33 15,21 
C 62,17 0,250 0,006 15,54 109,48 0,65 16,19 
D 62,17 0,250 0,018 15,54 109,48 1,97 17,51 
Eje V [ton] cd ct Vd [ton] Mt [ton-m] Vt [ton] VT [ton] 
1 62,17 0,125 -0,013 7,77 109,48 -1,42 6,35 
2 62,17 0,125 -0,008 7,77 109,48 -0,88 6,89 
3 62,17 0,125 -0,004 7,77 109,48 -0,44 7,33 
4 62,17 0,125 -0,001 7,77 109,48 -0,11 7,66 
5 62,17 0,125 0,004 7,77 109,48 0,44 8,21 
6 62,17 0,125 0,007 7,77 109,48 0,76 8,53 
7 62,17 0,125 0,011 7,77 109,48 1,20 8,97 
8 62,17 0,125 0,015 7,77 109,48 1,64 9,41 
Eje V [ton] cd ct Vd [ton] Mt [ton-m] Vt [ton] VT [ton] 
A 106,10 0,250 -0,013 26,53 198,94 -2,58 23,95 
B 106,10 0,250 -0,002 26,53 198,94 -0,40 26,13 
C 106,10 0,250 0,008 26,53 198,94 1,59 28,12 
D 106,10 0,250 0,019 26,53 198,94 3,78 30,31 
Eje V [ton] cd ct Vd [ton] Mt [ton-m] Vt [ton] VT [ton] 
1 106,10 0,125 -0,012 13,26 198,94 -2,38 10,88 
2 106,10 0,125 -0,008 13,26 198,94 -1,59 11,67 
3 106,10 0,125 -0,004 13,26 198,94 -0,80 12,46 
4 106,10 0,125 -0,001 13,26 198,94 -0,20 13,06 
5 106,10 0,125 0,004 13,26 198,94 0,80 14,06 
6 106,10 0,125 0,007 13,26 198,94 1,39 14,65 
7 106,10 0,125 0,011 13,26 198,94 2,19 15,45 
8 106,10 0,125 0,015 13,26 198,94 2,98 16,24 
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Las columnas 4 y 5 tablas XIX y XX, contienen las valores finales que se 
aplicarán a los marcos en el análisis de fuerzas laterales.  
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XX.    Fuerzas laterales finales por marco en el eje Y 
 
           Nivel 
Eje 
2 1 2 1 
V  [ton] V  [ton] F [ton] F [ton] 
1 6,35 10,88 6,35 4,53 
2 6,89 11,67 6,89 4,78 
3 7,33 12,46 7,33 5,13 
4 7,66 13,06 7,66 5,40 
5 8,21 14,06 8,21 5,85 
6 8,53 14,65 8,53 6,12 
7 8,97 15,45 8,97 6,48 
8 9,41 16,24 9,41 6,83 
SUMATORIA 63,35 108,47 63,35 45,12 
 





           Nivel 
Eje 
2 1 2 1 
V  [ton] V  [ton] F [ton] F [ton] 
A 14,01 23,95 14,01 9,94 
B 15,21 26,13 15,21 10,92 
C 16,19 28,12 16,19 11,93 
D 17,51 30,31 17,51 12,80 
SUMATORIA 62,92 108,51 62,92 45,59 
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2.4.4. Método de distribución de momentos con nudos 
desplazables (Método de Kani) 
 
El método propuesto por G. Kani en 1958, consiste en el cálculo de los 
momentos en marcos de varios pisos mediante aproximaciones sucesivas. Este 
método describe a los momentos finales en cada nudo del marco, como la 
combinación de las influencias de los giros y desplazamientos propios del nudo 
y de los nudos en los extremos lejanos a éste.  
 
A continuación se describe, en detalle, el procedimiento del análisis de 
marcos de varios niveles con cargas verticales y horizontales, así como el 
cálculo de los momentos finales. Para el efecto, se emplea como referencia el 
esquema de la figura 5. 
 
Se calculan los momentos de empotramiento perfecto, M̅ik, debido a carga 
exterior para cada extremo de las barras (término utilizado indistintamente para 
vigas y/o columnas), y se anotan en los recuadros ubicados en los extremos de 
las mismas. Las ecuaciones para determinar los momentos de empotramiento 
perfecto, dependen del tipo de carga y su forma de aplicación, siendo los casos 
más comunes:  
 
Para carga uniformemente distribuida  M̅୧୩ = ± ୵୐మଵଶ  




Mik       = momento de empotramiento perfecto. 
w       = carga uniformemente distribuida sobre la barra. 
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P = carga puntual aplicada sobre la barra. 
L 
 
= luz libre de la barra. 
a 
 
= distancia más lejana desde el punto de apoyo al punto de  
aplicación de la carga. 
b 
 
= distancia más cercana desde el punto de apoyo al punto de  
aplicación de la carga. 
 








Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Habiendo anotado los momentos de empotramiento perfecto en el 
esquema, se realiza una sumatoria de éstos en un nudo en particular, y de esta 
manera se obtienen los momentos de sujeción, M̅i, los cuales son los que 
1. MOMENTOS FIJOS DE EMPOTRAMIENTO 
2.  MOMENTOS DE SUJECIÓN  
3.  FACTORES DE GIRO   
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mantienen la rigidez del nudo al giro del mismo. Estos momentos se anotan 
dentro de las circunferencias que se encuentran en el extremo de cada barra.  
 
Para el caso de cargas horizontales aplicadas en los nudos o fuera de 
ellos y por consiguiente, el efecto del desplazamiento de los nudos al análisis, 
basta con determinar las fuerzas de fijación H. La fuerza cortante del piso r, Qr, 
se establece mediante la suma de las fuerzas H que actúan por encima del piso 
considerado. Se introduce, entonces, el concepto del momento de piso, M̅୰, el 
cual es la influencia del desplazamiento de los nudos a los momentos finales y  
se define como el tercio del producto de la fuerza cortante, Qr, por la altura del 
piso, hr. El valor de M̅୰, se anota en el lado izquierdo de las columnas del nivel 
correspondiente dentro de un recuadro. 
 
Con base a las rigideces relativas de vigas y columnas, se obtienen los 
factores de giro, ȝ, y los coeficientes de desplazamiento, Ȟ, los cuales 
constituyen la proporción de las influencias del giro y desplazamiento del nudo, 
respectivamente, que  afectan directamente a un nudo en particular.  
 
Los factores de giro de un nudo se calculan en función de la rigidez de los 
elementos que convergen en él mientras que los coeficientes de 
desplazamiento se determinan en función de la rigidez de las columnas de un 
piso en particular. 
 
La suma de los factores de giro en un nudo debe ser igual a -1/2, lo que 
indica que estos factores deben ser negativos. De manera similar, la sumatoria 
de los coeficientes de desplazamiento de las columnas en un nivel específico 
debe ser igual a -3/2.  
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Con relación al esquema de la figura 5, los factores de giro se deben 
colocar dentro de las circunferencias en el extremo de las barras, alrededor del 
valor de momento de sujeción de modo que quede frente a la barra 
correspondiente. Los coeficientes de desplazamiento se colocan dentro de un 
recuadro al lado izquierdo y al centro de cada columna.  
 
En este punto, el esquema contiene los datos necesarios para dar inicio al 
análisis, únicamente resta definir la secuencia a seguir para aplicar las 
iteraciones sucesivas. Las siguientes ecuaciones deben aplicarse de manera 
alternada para el cálculo cíclico de las influencias de giros y desplazamientos.  




M’ik   = momento en extremo i debido al giro del mismo. 
M’ki = momento en extremo i debido al giro del extremo k. 
M’’ik   = momento debido al desplazamiento del extremo i de la barra i-k. 
ȝik = coeficiente de reparto o factor de giro. 
Ȟik = factor de corrimiento o coeficiente de desplazamiento. 
  
Finalmente, luego de aplicar las ecuaciones de las influencias de giros y 
desplazamientos el número de veces que se haya establecido según el nivel de 
aproximación deseado, se calcula el momento final o definitivo en cada extremo 
de las barras, con la ayuda de la siguiente expresión. 
 M୧୩ = M̅୧୩ + ʹM′୧୩ + M′୩୧ + M′′୧୩ 
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2.4.4.1. Análisis de cargas gravitacionales 
 
Para ejemplificar el procedimiento del Método de Kani para marcos con 
nudos desplazables, se analizarán los efectos de la carga muerta para el marco 
2 A-D. 
 
Tabla XXI.     Momentos de empotramiento perfecto 
 
 Mik [kg-m]  Mik [kg-m] 
AB -5 110,32 EF -7 423,32 
BA 5 110,32 FE 7 423,32 
BC -3 197,98 FG -4 747,98 
CB 3 197,98 GF 4 747,98 
CD -5 110,32 GH -7 423,32 
DC 5 110,32 HG 7 423,32 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXII.     Momentos de sujeción  
 
Nudo Mi [kg-m] Nudo Mi [kg-m] 
A -5 110,32 E -7 423,32 
B 1 912,34 F 2 675,34 
C -1 912,34 G -2 675,34 
D 5 110,32 H 7 423,32 
 
Fuente: elaboración propia. 
 I୴ = ͳ ͳʹ⁄ bhଷ = ͳ ͳʹ⁄ ∗ Ͳ,ʹͷ ∗ ሺͲ,ͷͲሻଷ = ʹ,͸ͲxͳͲ−ଷ mସ Iୡ୭୪ = ͳ ͳʹ⁄ bhଷ = ͳ ͳʹ⁄ ∗ Ͳ,͵Ͳ ∗ ሺͲ,͵Ͳሻଷ = ͸,͹ͷxͳͲ−ଷ mସ 
 K = IL 
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Tabla XXIII.      Rigideces relativas de vigas y columnas 
 
Barra Kik Barra Kik 
KAB 4,34x10-4 KEF 4,34x10-4 
KBC 5,21x10-4 KFG 5,21x10-4 
KCD 4,34x10-4 KGH 4,34x10-4 
KAE 2,25x10-4 KEI 1,50x10-4 
KBF 2,25x10-4 KFJ 1,50x10-4 
KCG 2,25x10-4 KGK 1,50x10-4 
KDH 2,25x10-4 KHL 1,50x10-4 
 
Fuente: elaboración propia. 
 Ɋ୧୩ = − ͳʹ K୧∑ K୧    ∴    ∑ Ɋ୧୩ = − ͳʹ 
 
Tabla XXIV.       Factores de giro  
 





-0,500 AE -0,171 EA -0,139 





-0,500 BC -0,221 FG -0,196 BF -0,095 FB -0,085 





-0,500 CD -0,184 GH -0,163 CG -0,095 GC -0,085 





-0,500 DH -0,171 HD -0,139 
---- -------- HL -0,093 
 




ɋ୧୩ = − ͵ʹ Kୡ୭୪i∑ Kୡ୭୪i    ∴    ∑ ɋ୧୩ = − ͵ʹ 
 




Columna Ȟik ΣȞik 
2do 
nivel 




-1,500 BF -0,375 FJ -0,375 CG -0,375 GK -0,375 
DH -0,375 HL -0,375 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La secuencia de iteraciones es: A – B – C – D – H – G – F – E,  y el grado 
de aproximación será para 10 iteraciones. Con fines de ilustración se hará la 
décima iteración para los nudos A y B y el cálculo de los momentos finales para 
la barra AB de la figura 5. 
 
Nudo A 
 M′୅୉ = ሺ−ͷ ͳͳͲ,͵ʹ + −͹ͳ͸,Ͳ͸ + ͳ Ͳ͵ͻ,ͷʹ + −Ͳ,ͲͲͷሻ ∗ −Ͳ,ͳ͹ͳ M′୅୉ = ͺͳͺ,ͷ͸ kg − m M′୅୆ = ሺ−ͷ ͳͳͲ,͵ʹ + −͹ͳ͸,Ͳ͸ + ͳ Ͳ͵ͻ,ͷʹ + −Ͳ,ͲͲͷሻ ∗ −Ͳ,͵ʹͻ M′୅୆ = ͳ ͷ͹Ͷ,ͺͺ kg − m 
 
Nudo B 
 M′୆୅ = ሺͳ ͻͳʹ,͵Ͷ + ͺ͸Ͳ,Ͳͷ + ͳ ͷ͹Ͷ,ͺͺ + −Ͷͷͷ,͸ͷͷ + −Ͳ,ͲͲͷሻ ∗ −Ͳ,ͳͺͶ M′୆୅ = −͹ͳ͸,Ͳ͸ kg − m M′୆୊ = ሺͳ ͻͳʹ,͵Ͷ + ͺ͸Ͳ,Ͳͷ + ͳ ͷ͹Ͷ,ͺͺ + −Ͷͷͷ,͸ͷͷ + −Ͳ,ͲͲͷሻ ∗ −Ͳ,Ͳͻͷ M′୆୊ = −͵͸ͻ,͹Ͳ kg − m 
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M′୆େ = ሺͳ ͻͳʹ,͵Ͷ + ͺ͸Ͳ,Ͳͷ + ͳ ͷ͹Ͷ,ͺͺ + −Ͷͷͷ,͸ͷͷ + −Ͳ,ͲͲͷሻ ∗ −Ͳ,ʹʹͳ M′୆େ = −ͺ͸Ͳ,Ͳͷ kg − m 
 
Momentos finales para barra AB 
 M୅୆ = −ͷ ͳͳͲ,͵ʹ + ʹ ∗ ͳ ͷ͹Ͷ,ͺͺ + −͹ͳ͸,Ͳ͸ = −ʹ ͸͹͸,͸ʹ kg − m M୆୅ = ͷ ͳͳͲ,͵ʹ + ʹ ∗ −͹ͳ͸,Ͳ͸ + ͳ ͷ͹Ͷ,ͺͺ = ͷ ʹͷ͵,Ͳͺ kg − m 
 
El Método de Kani no es claro en cuanto al cálculo de los momentos 
positivos al centro de las barras, sin embargo estos pueden determinarse a 
partir de las condiciones de equilibrio y las ecuaciones de momentos positivos 
de elementos simplemente apoyados. 
 M୆୅ሺ+ሻ = ͳ ͹Ͳ͵,ͶͶ ∗ ሺ͸ሻଶͺ − |−ʹ ͸͹͸,͸ʹ| + |ͷ ʹͷ͵,Ͳͺ|ʹ = ͵ ͹ͲͲ,͸͵ kg − m 
 
2.4.4.2. Análisis de cargas laterales 
 
El procedimiento de análisis de cargas laterales implica el uso de los 
mismos factores de giro y coeficientes de desplazamiento que se utilizaron en el 
análisis de cargas gravitacionales. La diferencia estriba en que se suponen 
como nulas las cargas gravitacionales, mientras que las cargas laterales 
procedentes de la distribución vertical y horizontal del corte basal, se aplican en 
los nudos exteriores. La fuerza cortante de piso para cada nivel es igual a la 
suma de fuerzas laterales acumuladas por encima de ese nivel. 




Por lo que el momento de piso para cada nivel es 
 M̅୰మ = Q୰మhଶ͵ = ͸ ͺͻͲ ∗ ͵,ͲͲ͵ = ͸ ͺͻͲ kg − m M̅୰భ = Q୰భhଵ͵ = ͳͳ ͸͹Ͳ ∗ ͹,ͷͲ͵ = ͳ͹ ͷͲͷ kg − m 
 
Nuevamente se hará la décima iteración para los nudos A y B y el cálculo 
de los momentos finales para la barra AB 
 
Nudo A 
 M′୅୉ = ሺͲ,ͲͲ + Ͷ͹ͷ,ͳͻ + ͳ Ͷ͹ͷ,ͺ͸ ± Ͷ  ͹ʹͶ,Ͳͺሻ ∗ −Ͳ,ͳ͹ͳ M′୅୉ = Ͷ͹Ͷ,ʹͲ kg − m M′୅୆ = ሺͲ,ͲͲ + Ͷ͹ͷ,ͳͻ + ͳ Ͷ͹ͷ,ͺ͸ ± Ͷ  ͹ʹͶ,Ͳͺሻ ∗ −Ͳ,͵ʹͻ M′୅୆ = ͻͳʹ,͵Ͷ kg − m 
 
Nudo B 
 M′୆୅ = ሺͲ,ͲͲ + ͷ͹Ͳ,ͺ͵ + ͻͳʹ,͵Ͷ + ͸ͷͺ,͵͹ + −Ͷ  ͹ʹͶ,Ͳͺሻ ∗ −Ͳ,ͳͺͶ M′୆୅ = Ͷ͹ͷ,ͳͻ kg − m M′୆୊ = ሺͲ,ͲͲ + ͷ͹Ͳ,ͺ͵ + ͻͳʹ,͵Ͷ + ͸ͷͺ,͵͹ + −Ͷ  ͹ʹͶ,Ͳͺሻ ∗ −Ͳ,Ͳͻͷ M′୆୊ = ʹͶͷ,͵Ͷ kg − m M′୆େ = ሺͳͲ,ͲͲ + ͷ͹Ͳ,ͺ͵ + ͻͳʹ,͵Ͷ + ͸ͷͺ,͵͹ + −Ͷ  ͹ʹͶ,Ͳͺሻ ∗ −Ͳ,ʹʹͳ M′୆େ = ͷ͹Ͳ,͹ͷ kg − m 
 
Momentos finales para barra AB 
 M୅୆ = Ͳ,ͲͲ + ʹ ∗ ͻͳʹ,͵Ͷ + Ͷ͹ͷ,ͳͻ = ʹ ʹͻͻ,ͺ͹ kg − m M୆୅ = Ͳ,ͲͲ + ʹ ∗ Ͷ͹ͷ,ͳͻ + ͻͳʹ,͵Ͷ = ͳ ͺ͸ʹ,͹ʹ kg − m 
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  Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012.  
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Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
La figura 6 contiene los resultados de las iteraciones sucesivas aplicadas 
a cada nudo, mientras que la figura 7 muestra el cálculo del momento final para 
cada extremo de las barras. En ambos diagramas se utilizaron las 
dimensionales kilogramo y metro, sin embargo para las figuras 8 a la 20 los 
datos están expresados en toneladas-metro. 
 
2.4.5. Análisis estructural realizado con la asistencia de 
computador a través de ETABS de CSi 
 
ETABS es un programa que permite el análisis y diseño estructural de 
edificios en tres dimensiones. Se utilizó como una herramienta de comparación 
frente a los resultados obtenidos con el análisis estructural antes presentado. 
Más adelante se hará mención de las características de este programa y su 
repercusión en los resultados obtenidos. 
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Fuente: elaboración propia, con asistencia de ETABS V 9.7.3. 
 
2.4.6. Diagramas de fuerza cortante y momento flexionante 
 
A continuación se muestran los momentos resultantes para cada caso de 
carga, por medio del análisis estructural con el Método de Kani y el modelaje de 
la estructura con ETABS V 9.7.3. Los valores colocados con orientación vertical 
corresponden a las vigas, mientras que los valores con orientación horizontal 






Figura 9. Diagrama de fuerzas cortantes por carga muerta, a través del 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Figura 10. Diagrama de fuerzas cortantes por carga muerta, a través 




























































































Figura 11. Diagrama de fuerzas cortantes por carga viva, a través del 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Figura 12. Diagrama de fuerzas cortantes por carga viva, a través  





























































































Figura 13. Diagrama de fuerzas cortantes por carga sísmica, a través 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Figura 14. Diagrama de fuerzas cortantes por carga sísmica, a través 























































Figura 15. Diagrama de momentos flexionantes por carga muerta, a 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Figura 16. Diagrama de momentos flexionantes por carga muerta, a 



































































































































Figura 17. Diagrama de momentos flexionantes por carga viva, a través 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Figura 18. Diagrama de momentos flexionantes por carga viva, a través 





































































































































Figura 19. Diagrama de momentos flexionantes por carga sísmica, a 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Figura 20. Diagrama de momentos flexionantes por carga sísmica, a 





































































































2.4.7. Confrontación de resultados entre ambos métodos  
 
Para poder entender la diferencia de los resultados obtenidos entre ambos 
métodos, es necesario conocer las características principales de estos: 
 
El software utilizado emplea, dentro del análisis estructural, el efecto 
tridimensional de la estructura; las características físicas y mecánicas del 
material constituyente y el efecto de traslación de las losas como diafragmas 
rígidos.  
 
El método de análisis de Kani, se emplea en modelos matemáticos 
bidimensionales; cada caso de carga aplicada se analiza de manera 
independiente; las losas influyen, únicamente, en la carga que los elementos 
principales deben transmitir a la cimentación y el material de construcción 
utilizado influye en el cálculo de la rigidez de los elementos, aunque a menudo 
este aspecto se puede obviar debido a simplificaciones de análisis.   
 
La diferencia global de los resultados obtenidos se puede fijar dentro de 
un rango de variación de 10 por ciento y 15 por ciento. 
 
2.5. Diseño estructural 
 
El Instituto Americano del Concreto (ACI por sus siglas en inglés), a través 
de su Código ACI 318, requisitos de reglamento para concreto estructural, 
brinda los criterios para el diseño y construcción de estructuras sismo 
resistentes, en su mayoría, incluidos en su capítulo 21.  
 
Las resistencias especificadas a la compresión del concreto y a la fluencia 
del acero de refuerzo, según las secciones 21.1.4.2 y 21.1.5.2 del Código ACI, 
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para marcos especiales resistentes a momentos, no deben ser menor a 210 
kg/cm2 (3 000 psi) y 2 800 kg/cm2 (40 000 psi), respectivamente. La práctica 
recomienda valores de f’c = 280 kg/cm2 (4 000 psi) y fy = 4 200 kg/cm2 (60 000 
psi) para proyectos de edificaciones como la del presente proyecto.  
 
2.5.1. Curva envolvente de momentos 
 
Esta es la representación tanto grafica como numérica de los valores 
máximos de los esfuerzos esperados en la estructura. Para el cálculo y 
construcción de esta curva se emplean los factores y combinaciones de carga 
proporcionados por el Código ACI en su sección 9.2.1. 
 
Combinaciones de carga 9-1, 9-2, 9-5 y 9-7 
   U = 1,4CM  U = 1,2CM + 1,6 CV  U = 1,2CM + 1,0CV ± 1,0CS  U = 0,9CM ± 1,0CS 
 
Factores de reducción de resistencia, Φ  










Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 








































































El análisis de la resistencia a la flexión de las losas se llevó a cabo a 
través del método de los coeficientes de ACI publicado en la edición de 1963 
del Código 318, mejor conocido como el método 3, el cual ha demostrado ser 
un método sencillo y con resultados satisfactorios.  
 
El método de los coeficientes clasifica los paneles o losas en función de la 
interacción entre sí mismas, es decir, la continuidad de estas más allá de sus 
apoyos. En el presente proyecto se identificaron cuatro casos de continuidad 
tanto para las losas de la azotea como para las de entrepiso.  
 
Cada panel está dividido en ambas direcciones ortogonales, por una franja 
central con ancho igual a la mitad del ancho del panel y dos franjas en los 
bordes con un ancho igual a un cuarto del ancho del panel. Los momentos en 
las franjas son determinados mediante las siguientes ecuaciones: 




Ma, Mb   = momentos flexionantes en las direcciones corta y larga  
Respectivamente. 




= carga uniforme. 




Para las franjas de bordes continuos los momentos se calculan utilizando 
la totalidad de la carga gravitacional, mientras que para la franja central, los 
momentos son calculados considerando la suma de los efectos producidos para 
los casos de carga muerta y viva de manera independiente. Además, los 
momentos de los bordes discontinuos se consideran equivalentes a 1/3 de los 
momentos en las franjas centrales.  
 
Para ejemplificar el procedimiento del método de los coeficientes, se 
analizarán las losas de borde mostradas en la figura 23. 
 





















La relación entre la menor dimensión y la mayor dimensión de ambas 
losas es igual a 0,74 y ya que es mayor a 0,50, se considera transmisión de 
cargas en dos sentidos. El espesor de las losas se estableció, previamente, 
como 11 centímetros. 
 
Previo al análisis y el diseño se realiza la integración de carga para ambas 
losas. 
 
o Integración de cargas 
  Carga muerta 
 
Peso de losa:   ʹ ͶͲͲ ∗ Ͳ,ͳͳ = ʹ͸Ͷ kg/mଶ 
Acabados    ͸ͷ kg/mଶ 
Piso de granito   ͳͲͲ kg/mଶ 
Relleno de piso  ͶͲ kg/mଶ 
Lámparas   ͳͲ kg/mଶ 
Sobrecarga   ͳͲͲ kg/mଶ 
Carga muerta    ͷ͹ͻ kg/mଶ 
  Carga viva 
 
Salones de clase  ʹͲͲ kg/mଶ 
  Carga última 





 Losa 1  
 
o Momentos en bordes continuos  
 Mୟሺ−ሻ = Ͳ,Ͳ͹͹ ∗ ͳ ͲͳͶ,ͺ ∗ ሺͶ,ʹͷሻଶ = ͳ Ͷͳͳ,Ͷ kg − m Mୠሺ−ሻ = Ͳ,Ͳʹ͵ ∗ ͳ ͲͳͶ,ͺ ∗ ሺͷ,͹ͷሻଶ = ͹͹ͳ,͸ͻ kg − m 
 
o Momentos en franjas centrales  
 Mୟ,ୢ୪ሺ+ሻ = Ͳ,ͲͶͶ ∗ ͸ͻͶ,ͺ ∗ ሺͶ,ʹͷሻଶ = ͷͶ͹,ͳ͹ kg − m Mୟ,୪୪ሺ+ሻ = Ͳ,Ͳͷ͵ ∗ ͵ʹͲ ∗ ሺͶ,ʹͷሻଶ = ͵Ͳ͸,͵Ͷ kg − m Mୟሺ+ሻ = Mୟ,ୢ୪ሺ+ሻ + Mୟ,୪୪ሺ+ሻ = ͺͷ͵,ͷͳ kg − m 
 Mୠ,ୢ୪ሺ+ሻ = Ͳ,Ͳͳ͵ ∗ ͸ͻͶ,ͺ ∗ ሺͷ,͹ͷሻଶ = ʹͺͻ,ͶͶ kg − m Mୠ,୪୪ሺ+ሻ = Ͳ,Ͳͳ͸ ∗ ͵ʹͲ ∗ ሺͷ,͹ͷሻଶ = ͳ͸ͷ,Ͳͷ kg − m Mୠሺ+ሻ = Mୠ,ୢ୪ሺ+ሻ + Mୠ,୪୪ሺ+ሻ = ͶͷͶ,Ͷͻ kg − m 
 
o Momentos en bordes discontinuos  
 Mୟሺ−ሻ = ͳ ͵⁄ ∗ Mୟሺ+ሻ = ͳ ͵⁄ ∗ ͺͷ͵,ͷͳ = ʹͺͶ,ͷͲ kg − m Mୠሺ−ሻ = ͳ ͵⁄ ∗ Mୠሺ+ሻ = ͳ ͵⁄ ∗ ͶͷͶ,Ͷͻ = ͳͷͳ,ͷͲ kg − m 
 
o Esfuerzo cortante y cargas en los apoyos 
 P = Ͷ,ʹͷ ∗ ͷ,͹ͷ ∗ ͳ ͲͳͶ,ͺͲ = ʹͶ ͹ͻͻ,ͳͺ kg 
 Vୟ = Ͳ,ʹ͵ ∗ ʹͶ ͹ͻͻ,ͳͺʹ ∗ Ͷ,ʹͷ = ͸͹ͳ,Ͳ͵ kg/m 
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Vୠ = Ͳ,͹͹ ∗ ʹͶ ͹ͻͻ,ͳͺʹ ∗ ͷ,͹ͷ = ͳ ͸͸Ͳ,Ͷ͸ kg/m 
  Losa 2  
 
o Momentos en bordes continuos  
 Mୟሺ−ሻ = Ͳ,Ͳ͹ͻ ∗ ͳ ͲͳͶ,ͺ ∗ ሺͶ,ʹͷሻଶ = ͳ ͶͶͲ,͹ʹ kg − m Mୠሺ−ሻ = Ͳ,Ͳͳ͵ ∗ ͳ ͲͳͶ,ͺ ∗ ሺͷ,͹ͷሻଶ = ͶͶͻ,ͷͻ kg − m 
 
o Momentos en franjas centrales  
 Mୟ,ୢ୪ሺ+ሻ = Ͳ,Ͳ͵ͳ ∗ ͸ͻͶ,ͺ ∗ ሺͶ,ʹͷሻଶ = ͵ͻͶ,Ͳ͸ kg − m Mୟ,୪୪ሺ+ሻ = Ͳ,ͲͶ͹ ∗ ͵ʹͲ ∗ ሺͶ,ʹͷሻଶ = ʹ͹Ͳ,ͷͲ kg − m Mୟሺ+ሻ = Mୟ,ୢ୪ሺ+ሻ + Mୟ,୪୪ሺ+ሻ = ͸͸Ͷ,ͷ͸ kg − m 
 Mୠ,ୢ୪ሺ+ሻ = Ͳ,ͲͲ͹ ∗ ͸ͻͶ,ͺ ∗ ሺͷ,͹ͷሻଶ = ͳͷ͸,ʹͳ kg − m Mୠ,୪୪ሺ+ሻ = Ͳ,Ͳͳ͵ ∗ ͵ʹͲ ∗ ሺͷ,͹ͷሻଶ = ͳ͵͵,͵ͳ kg − m Mୠሺ+ሻ = Mୠ,ୢ୪ሺ+ሻ + Mୠ,୪୪ሺ+ሻ = ʹͺͻ,ͷʹ kg − m 
 
o Momentos en bordes discontinuos  
 Mୠሺ−ሻ = ͳ ͵⁄ ∗ Mୠሺ+ሻ = ͳ ͵⁄ ∗ ʹͺͻ,ͷʹ = ͻ͸,ͷͳ kg − m 
 
o Esfuerzo cortante y cargas en los apoyos 




Vୟ = Ͳ,ͳ͵Ͷ ∗ ʹͶ ͹ͻͻ,ͳͺʹ ∗ Ͷ,ʹͷ = ͵ͻͲ,ͻͷ kg/m Vୠ = Ͳ,ͺ͸͸ ∗ ʹͶ ͹ͻͻ,ͳͺʹ ∗ ͷ,͹ͷ = ͳ ͺ͸͹,Ͷͺ kg/m 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012.  
 
2.5.2.1. Balance de momentos 
 
Debido a las diferentes condiciones de continuidad, los valores de los 
momentos en los apoyos difieren en cierta cantidad, de manera que para 
colocar el refuerzo de una manera uniforme se hace un balance de los 




















































 Si el momento menor no excede el 80 por ciento del valor del momento 
mayor, se debe realizar un balance por medio de las rigideces relativas.   En caso contrario, basta con realizar un promedio de los momentos para 
obtener un valor en común 
 
Región A 
 ͳ Ͷͳͳ,ͶͲ > ͳ ͶͶͲ,͹ʹ ∗ Ͳ,ͺͲ = ͳ ͳͷʹ,ͷͺ  kg − m ͳ Ͷͳͳ,ͶͲ + ͳ ͶͶͲ,͹ʹʹ = ͳ Ͷʹ͸,Ͳ͸ kg − m 
 
Región B 
 ͹͹ͳ,͸ͻ < ͳ ͹ͳ͵,͵Ͳ ∗ Ͳ,ͺͲ = ͳ ͵͹Ͳ,͸Ͷ kg − m 
 
Rigidez losa 1   K = ͳ ͷ,͹ͷ⁄ = Ͳ,ͳ͹Ͷ 
Rigidez losa 5   K = ͳ Ͷ,͹ͷ⁄ = Ͳʹͳͳ 













Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
2.5.2.2. Armado de losas 
 
Para garantizar la resistencia a la flexión de las losas, estas deben estar 
provistas de una cuantía de acero mínima, la cual se establece a continuación. 
 
La sección 10.5.1 del Código ACI, especifica que el refuerzo resistente a 
esfuerzos de flexión debe ser mayor al porcentaje mínimo en la sección 

























































ρmín = cuantía mínima de acero. 
Asmin = área de acero mínimo.  
d        = distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el  
centroide del refuerzo longitudinal en tensión.  
 ɏ୫í୬ = Ͳ,ͺ ∗ √ʹͺͲͶ ʹͲͲ = Ͳ,ͲͲ͵ʹ ൒ ͳͶͶ ʹͲͲ = Ͳ,ͲͲ͵͵  
 
Utilizando varillas No. 3 y un recubrimiento de 2 centímetros, el área de 
acero mínima para un ancho unitario, es 
 d = t − r − ∅ ʹ⁄ = ͳͳ − ʹ − Ͳ,ͻͷ ʹ⁄ = ͺ,ͷʹͷ   →    ͺ,ͷͲ cm Aୱ୫୧୬ = Ͳ,Ͳ͵͵ ∗ ͳͲͲ ∗ ͺ,ͷͲ = ʹ,ͺͳ cmଶ 
 
Para las secciones de las losas en las cuales se demande una cuantía de 
acero mayor a la mínima, se determinará la cantidad y distribución de acero 
necesaria para resistir los momentos flexionantes. Asumiendo la acción de un 
rectángulo equivalente de esfuerzos con franja de ancho unitario, con una altura 
a = 2 centímetros, se calcula el refuerzo para la losa 1 en la región critica 
(región  A). 




Aୱ = ͳ Ͷʹ͸,Ͳ͸ ∗ ͳͲͲͲ,ͻͲ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ሺͺ,ͷͲ − ʹ/ʹሻ = ͷ,Ͳ͵ cmଶ 
 a = ͷ,Ͳ͵ ∗ Ͷ ʹͲͲͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ͳͲͲ = Ͳ,ͺͻ cm 
 Aୱ = ͳ Ͷʹ͸,Ͳ͸ ∗ ͳͲͲͲ,ͻͲ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ሺͺ,ͷͲ − Ͳ,ͺͻ/ʹሻ =  Ͷ,͸ͺ cmଶ 
 
El espaciamiento máximo permitido por el Código ACI, descrito en la 
sección 13.3.2, no debe exceder 2 veces el espesor de la losa, por lo que este 
espaciamiento será 20 centímetros. Considerando varillas No. 3 dentro de una 
franja con ancho de 1 metro, el espaciamiento requerido es: 
 Ͷ,͸ͺ cmଶ m⁄Ͳ,͹ͳ cmଶ = ͸,ͷͻ varillas   →     ͳ m͸,ͷͻ varillas/m = Ͳ,ͳͷ m < Ͳ,ʹͲ m 
 
Adicionalmente se debe comprobar la resistencia de la losa a esfuerzos de 
corte. La resistencia del concreto a esfuerzo cortante de la losa se determina 
mediante la siguiente ecuación:  




Vc = resistencia a esfuerzo cortante del concreto. 
Ȝ  = factor de modificación por propiedades mecánicas, que para  




El valor de los esfuerzos de corte que debe transmitir la losa a las vigas de 
borde son numéricamente igual las cargas lineales calculadas con ayuda del 
método de los coeficientes, reducidas a una sección critica localizada a una 
distancia d del rostro de las vigas. Para la carga máxima calculada para la losa 
2, Vb = 1 867,48 kilogramos/metro, y comprobando a una distancia d = 8,5 
centímetros, el cortante es 158,74 kilogramos, que es un esfuerzo muy bajo 
comparado con la resistencia a corte del concreto de la losa. 
 Vୡ = Ͳ,ͷ͵ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ͳͲͲ ∗ ͺ,ͷͲ = ͹ ͷ͵ͺ,͵Ͳ kg 
 
2.5.2.3. Control de deflexiones 
 
Las deflexiones que se producen por la aplicación de las cargas 
gravitacionales se pueden calcular con las siguientes expresiones: 




Δd, Δl = deflexión por carga muerta y carga viva respectivamente. 
Mb = momento positivo ocasionado por carga gravitacional. 
Ieff        = momento de inercia efectivo de la sección transversal de  
concreto de ancho unitario. 
 
El módulo de elasticidad del concreto es definido en la sección  8.3.1 del 
Código ACI, y su valor se determina a continuación. 
 Eେ = ͳͷ ͳͲͲ ∗ √fୡ′ = ͳͷ ͳͲͲ ∗ √ʹͺͲ = ʹͷʹ,͸͹xͳͲଷ kg/cmଶ 
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El momento de inercia efectivo para una franja de losa de 1 metro de 
ancho es: 
 Iୣ୤୤ = ͳ ͳʹ⁄ btଷ = ͳ ͳʹ⁄ ∗ ͳͲͲ ∗ ሺͳͳሻଷ = ͳͳ,ͲͻxͳͲଷ cmସ 
 
Las deflexiones por carga muerta se evalúan con base a los momentos 
obtenidos de manera individual para carga muerta y carga viva en la sección de 
momento positivo en ambas direcciones. Para cada caso de carga, los 
momentos deben ser divididos por el factor de mayoración correspondiente.  
 
Dada la naturaleza aproximada del cálculo, a menudo se presentan 
pequeñas diferencias en los resultados obtenidos, por lo que es aconsejable 
que luego de calcular las deflexiones en ambas direcciones, se promedien los 
resultados.   
 
Los momentos producidos por carga muerta en las direcciones corta y 
larga son 547,17/1,2 = 455,98 kilogramos – metro y 289,44/1,2 = 241,20 
kilogramos – metro, respectivamente. La deflexión inmediata por carga muerta 
es: 
 ∆ୢୟ= ሺͶͶͷ,ͻͺ ∗ ͳͲͲሻ ∗ ሺͶ,ʹͷ ∗ ͳͲͲሻଶͳ͸ ∗ ʹͷʹ,͸͹xͳͲଷ ∗ ͳͳ,ͲͻxͳͲଷ = Ͳ,ͳͺ cm 
 ∆ୢୠ= ሺʹͶͳ,ʹͲ ∗ ͳͲͲሻ ∗ ሺͷ,͹ͷ ∗ ͳͲͲሻଶͳ͸ ∗ ʹͷʹ,͸͹xͳͲଷ ∗ ͳͳ,ͲͻxͳͲଷ = Ͳ,ͳͺ cm 
 
El aumento de la deflexión por carga muerta, producto del flujo plástico y 
retracción del concreto, se determina por medio del multiplicador definido en la 
sección 9.5.2.5 del Código ACI, y es:  
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ȜΔ = aumento de deflexión dependiente del tiempo. 
ȟ  = factor dependiente del tiempo, para losas en 5 años, ȟ = γ. 
ρ’        = acero de refuerzo en compresión en el centro de la luz. 
 
El valor de ρ’ de la losa, al no tener acero de refuerzo en compresión en el 
centro de la luz, será considerado como cero. Además, se considera que la 
mitad de la deflexión dependiente del tiempo habrá ocurrido en 3 meses y que 
la mitad restante se presentará luego de la colocación de particiones y 
acabados. Por lo que, la deflexión dependiente del tiempo por carga muerta que 
puede causar daño es: 
 ∆ୢɉ∆ = Ͳ,ͳͺ ∗ ͵ͳ + ͷͲ ∗ ሺͲ,ͲͲሻ ∗ ͳ/ʹ = Ͳ,ʹ͹ cm  
 
Los momentos producidos por carga viva en las direcciones corta y larga 
son 306,34/1,6 = 191,46 kilogramos – metro, 165,05/1,6 = 103,15 kilogramos – 
metro, respetivamente. La deflexión inmediata por carga viva es: 
 ∆୪ୟ= ͵ ∗ ሺͳͻͳ,Ͷ͸ ∗ ͳͲͲሻ ∗ ሺͶ,ʹͷ ∗ ͳͲͲሻଶ͵ʹ ∗ ʹͷʹ,͸͹xͳͲଷ ∗ ͳͳ,ͲͻxͳͲଷ = Ͳ,ͳʹ cm 




La deflexión total, la suma de la deflexión dependiente del tiempo 
ocasionada por la carga muerta y la deflexión inmediata que produce la carga 
viva es: 
 ∆ୢ + ∆୪= Ͳ,ʹ͹ + Ͳ,ͳʹ = Ͳ,͵ͻ cm 
 
La sección 9.5.3.2 especifica el límite de deflexión para sistemas de 
entrepiso que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles a 
sufrir daños debido a deflexiones grandes, como se ha considerado las losas de 
entrepiso para el edificio. 
 ∆୫á୶= luzͶͺͲ = Ͷ,ʹͷ ∗ ͳͲͲͶͺͲ = Ͳ,ͺͻ cm 
 
La deflexión total es inferior al límite máximo especificado por ACI, por lo 
que el diseño de losas se considera satisfactorio. 
 
2.5.2.4. Refuerzo en esquinas exteriores 
 
La sección 13.3.6 del Código ACI, establece que en las esquinas 
exteriores de las losas apoyadas en vigas de borde debe proporcionarse 
refuerzo tanto en la parte inferior como en la parte superior de la losa.  
 
Se supone que el momento actúa alrededor de un eje perpendicular a la 
diagonal que se forma desde la esquina en la parte superior de la losa y 
alrededor de un eje paralelo a la diagonal en la parte inferior de la losa. El 
refuerzo debe colocarse a partir de la esquina en ambas direcciones, a una 




El refuerzo debe colocarse de manera paralela a la diagonal en la parte 
superior y de manera perpendicular a la diagonal en la parte inferior de la losa, 
teniendo como alternativa, la colocación en dos capas paralelas a los bordes de 
la losa tanto en la parte superior como como en la inferior de la misma. 
 
Se colocarán varillas No. 3 con un espaciamiento de 20 centímetros, 
dando como resultado un área de acero de 3,69 centímetros cuadrados/metro, 
la cual es igual al área de acero requerida por el momento flector máximo 
positivo en la losa, según se indica en la opción 2 de la figura 26. 
 










Ref. Superior  
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La sección 21.5.1 del Código ACI, determina las características 
fundamentales de los elementos sometidos a flexión. La fuerza mayorada de 
compresión axial en el elemento no debe exceder el 10 por ciento de Agf’c.  
 
Los requerimientos geométricos indican que la luz libre del elemento no 
debe ser menor a 4 veces su altura útil y que su ancho no debe ser menor a 
0,3h y 25 centímetros. La sección propuesta para las vigas de 0,25 metros x 
0,50 metros y con la luz libre crítica de 3,70 metros cumple con estos dos 
requisitos.   
 
2.5.3.1. Diseño a flexión  
 
Proponiendo un diámetro máximo de varillas de acero igual al de una 
varilla No. 6 para la parte inferior, y un recubrimiento, r, de 4 centímetros, se 
tiene que la altura efectiva de las vigas es:  
 d = h − r − ∅ୣୱ୲ − ∅୪୭୬୥ ʹ⁄  d = ͷͲ − Ͷ − Ͳ,ͻͷ − ͳ,ͻͳ ʹ⁄ = ͶͶ,ͳͲ   →    ͶͶ cm 
 
La sección 21.5.2.1 del Código ACI especifica que deben disponerse de 
forma continua dos varillas tanto en la parte superior como en la inferior en los 
elementos a flexión. Además, indica que el área de refuerzo mínima para los 
elementos a flexión se calcula de manera similar al de las losas.  
 
El área de acero mínima para las vigas y el momento correspondiente a 




ɏ୫í୬ = Ͳ,ͺ ∗ √ʹͺͲͶ ʹͲͲ = Ͳ,ͲͲ͵ʹ, ൒ ͳͶͶ ʹͲͲ = Ͳ,ͲͲ͵͵  Aୱ୫୧୬ = Ͳ,Ͳ͵͵ ∗ ʹͷ ∗ ͶͶ = ͵,͸͵ cmଶ 
 a = ͵,͸͵ ∗ Ͷ ʹͲͲͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ = ʹ,ͷ͸ cm 
 
φM୬ = Ͳ,ͻͲ ∗ ͵,͸͵ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ቀͶͶ − ʹ,ͷ͸ʹ ቁͳͲͲ ͲͲͲ = ͷ,ͺ͸ ton − m 
 
Las secciones con un momento menor a este valor deben ser provistas de 
la cuantía mínima para evitar una falla en el elemento, originado por la fluencia 
del acero de refuerzo.  
 
Además, la sección antes referida, indica que la cuantía de acero no debe 
ser mayor a 0,025. La cuantía máxima calculada es igual al 50 por ciento de la 
cuantía balanceada de acero, definida en el Apéndice B del Código ACI por la 
siguiente ecuación: 




ρb = cuantía de acero para falla balanceada. 
ȕ1 = factor que relaciona la altura del bloque rectangular de esfuerzos  
de compresión con la profundidad del eje neutro de la sección, 




ɏୠ = Ͳ,ͺͷ ∗ Ͳ,ͺͷ ∗ ʹͺͲͶ ʹͲͲ ( ͸ ͳʹͲ͸ ͳʹͲ + Ͷ ʹͲͲ) = Ͳ,Ͳʹͺͷ ɏ୫á୶ = Ͳ,ͷͲɏୠ = Ͳ,ͷͲ ∗ Ͳ,Ͳʹͺͷ = Ͳ,ͲͳͶ͵ 
 
El área de acero máxima para las vigas y el momento correspondiente a 
esta cuantía son: 
 Aୱ୫୧୬ = Ͳ,ͲͳͶ͵ ∗ ʹͷ ∗ ͶͶ = ͳͷ,͸ͷ cmଶ a = ͳͷ,͸ͷ ∗ Ͷ ʹͲͲͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ = ͳͳ,Ͳͷ cm 
 
φM୬ = Ͳ,ͻͲ ∗ ͳͷ,͸ͷ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ቀͶͶ − ͳͳ,Ͳͷʹ ቁͳͲͲ ͲͲͲ = ʹʹ,͹͸ ton − m 
 
Cuando existan momentos mayores a éste, las secciones transversales 
deberán ser modificadas de manera que el momento resultante sea menor.  
 




M(-) izq M(+)  M(-) der 
1,4D - 6,00 7,21 10,75 
1,2D+1,6L - 6,43 7,74 12,91 
1,2D+1,0L+1,0E  1,01 7,95 16,90 
1,2D+1,0L-1,0E - 12,90 6,37 6,15 
0,9D+1,0E  3,09 5,43 12,28 
0,9D-1,0E - 10,81 3,84 1,54 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De los datos expuestos en la tabla XXVI, se procede a calcular el área de 
acero necesaria a través de las secciones transversales de la viga  2-1AB.  
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Asumiendo la acción de un rectángulo equivalente de esfuerzos en la viga,  
con una altura a, se procede a calcular el área de acero requerida para cada 
sección. Se procederá a calcular el área de acero para el extremo interior, tanto 
para momento negativo como para momento positivo.  
  Momento negativo:  
 a = ͳͲ cm 
 Aୱ = ͳ͸,ͻͲ ∗ ͳͲͲ ͲͲͲͲ,ͻͲ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ሺͶͶ − ͳͲ/ʹሻ = ͳͳ,Ͷ͸ cmଶ 
 a = ͳͳ,Ͷ͸ ∗ Ͷ ʹͲͲͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ = ͺ,Ͳͻ cm 
 Aୱ = ͳ͸,ͻͲ ∗ ͳͲͲ ͲͲͲͲ,ͻͲ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ሺͶͶ − ͺ,Ͳͻ/ʹሻ =  ͳͳ,ͳ͸ cmଶ 
 
Usando 2 varillas No. 6 como refuerzo principal más 2 varillas No. 6 como 
refuerzo adicional, se tiene un área de acero de 11,36 centímetros cuadrados.  
 a = ͳͳ,͵͸ ∗ Ͷ ʹͲͲͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ =  ͺ,Ͳʹ cm 
 
φM୬ = Ͳ,ͻͲ ∗ ͳͳ,͵͸ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ቀͶͶ − ͺ,Ͳʹʹ ቁͳͲͲ ͲͲͲ = ͳ͹,ͳ͹ ton − m 
  Momento positivo: la sección 21.5.2.2 del Código ACI requiere que la 
resistencia a flexión positiva en la cara del apoyo sea al menos igual al 
50 por ciento de la resistencia a flexión negativa en esa sección, es decir: 
89 
 
Ͳ,ͷͲ ∗ ͳ͹,ͳ͹ = ͺ,ͷͻ ton − m 
 
Usando 2 varillas No. 6 se tiene un área de acero de 5,68 centímetros 
cuadrados.  
 a = ͷ,͸ͺ ∗ Ͷ ʹͲͲͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ = Ͷ,Ͳͳ cm 
 
φM୬ = Ͳ,ͻͲ ∗ ͷ,͸ͺ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ቀͶͶ − Ͷ,Ͳͳʹ ቁͳͲͲ ͲͲͲ = ͻ,Ͳʹ ton − m 
 
El cálculo para el resto de secciones a través de la viga, se encuentran 
resumidos en las columnas 3, 4, 5 y 6 de la tabla XXVII. 
 
Tabla XXVII.        Resistencias a flexión y refuerzo para viga 2-1AB  
 

























Izquierda 6,60 2No.6 5,68 9,02 (+) 12,37 
Centro 
positivo Ambos 7,95 2No.6 5,68 9,02 ------- 
 





2.5.3.2. Diseño a cortante 
 
Es necesario que el refuerzo transversal de una viga además de resistir el 
esfuerzo cortante que excede a la resistencia que ofrece el concreto a este 
esfuerzo y evitar el pandeo del refuerzo longitudinal, resista las fuerzas de corte 
originadas por el movimiento sísmico. 
  Fuerza cortante de diseño:  
 
La sección 21.5.4.1 del Código ACI, especifica que la fuerza cortante de 
diseño, Ve, se debe determinar con la suma de las fuerzas estáticas que se 
generan en la parte del elemento comprendida entre los rostros de los nudos.  
 Vୣ = V୥ ± Vୱ୵ = w୳l୬ʹ ± M୮୰ଵ + M୮୰ଶl୬  
 
En la cual 
 M୮୰ = ͳ,ʹͷf୷Aୱ ቀd − aʹቁ 




Ve = esfuerzo cortante de diseño. 
Vg = esfuerzos cortantes derivados de las reacciones gravitacionales. 
Vsw = esfuerzo cortante derivado por cargas sísmicas. 
Mpr  = resistencia probable a la flexión. 
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Las reacciones debidas a las cargas gravitacionales factoradas, Vg, se 
calculan aplicando la carga distribuida
 
sobre la luz libre de la viga, la cual es la 
distancia entre centros de apoyos menos la mitad de la base de las columnas, 
esto es igual a 6,00 – 0,30/2 – 0,30/2 = 5,70 metros. 
 w୳ = ͳ,ʹCM + ͳ,͸CV = ͳ,ʹ ∗ ʹ Ͷ͹Ͷ,ͶͶ + ͳ,͸ ∗ ͷ͸ʹ,ͷͲ = ͵ ͺ͸ͻ,͵͵ kg/m 
 V୥ = w୳l୬ʹ = ͵ ͺ͸ͻ,͵͵ ∗ ͷ,͹Ͳʹ = ͳͳ Ͳʹ͹,ͷͻ kg = ͳͳ,Ͳ͵ ton 
 
Para el refuerzo colocado contiguo a los apoyos de la viga, tanto superior 
como inferior, se calcularán las resistencias probables: 
 
Extremo interior, momento negativo: 
 a = ͳ,ʹͷ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ͳͳ,͵͸Ͳ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ = ͳͲ,Ͳʹ cm 
 
M୮୰ = ͳ,ʹͷ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ͳͳ,͵͸ ∗ ቀͶͶ − ͳͲ,Ͳʹʹ ቁͳͲͲ ͲͲͲ = ʹ͵,ʹͷ ton − m 
 
Extremo exterior, momento negativo: 
 a = ͳ,ʹͷ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ͺ,ͷʹͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ = ͹,ͷʹ cm 
 
M୮୰ = ͳ,ʹͷ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ͺ,ͷʹ ∗ ቀͶͶ − ͹,ͷʹʹ ቁͳͲͲ ͲͲͲ = ͳͺ,ͲͲ ton − m 
 
Extremo interior y exterior, momento positivo: 
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a = ͳ,ʹͷ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ͷ,͸ͺͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͷ = ͷ,Ͳͳ cm 
 
M୮୰ = ͳ,ʹͷ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ͷ,͸ͺ ∗ ቀͶͶ − ͷ,Ͳͳʹ ቁͳͲͲ ͲͲͲ = ͳʹ,͵͹ ton − m 
 
Por lo que las reacciones debido a resistencias a la flexión probables, Mpr, 
con ladeo hacia la derecha y hacia la izquierda se calculan a continuación: 
 Vୱ୵ ୢୣ୰ = ʹ͵,ʹͷ + ͳʹ,͵͹ͷ,͹Ͳ = ͸,ʹͷ ton 
 Vୱ୵ ୧୸୯ = ͳͺ,ͲͲ + ͳʹ,͵͹ͷ,͹Ͳ = ͷ,͵͵ ton 
 
Ahora, se determina el cortante de diseño para cada caso de ladeo del 
marco, aplicando la ecuación antes presentada. 
  
Ladeo hacia la derecha  
 Vୣ = V୥ ± Vୱ୵ ୢୣ୰ = ͳͳ,Ͳ͵ ± ͸,ʹͷ 
Extremo izquierdo   Vୣ = Ͷ,͹ͺ ton 
Extremo derecho  Vୣ = ͳ͹,ʹͺ ton 
 
Ladeo hacia la izquierda  
 Vୣ = V୥ ± Vୱ୵ ୧୸୯ = ͳʹ,Ͳ͵ ± ͷ,͵͵ 
Extremo izquierdo  Vୣ = ͳ͸,͵ͷ ton 








Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Por medio de la superposición de los diagramas de fuerzas cortantes de 
cada caso de ladeo del marco, se obtiene el siguiente diagrama envolvente de 
fuerzas cortantes. Aquí se observa la máxima fuerza cortante en cada extremo 


















Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
  Calculo de estribos:  
 
Si de manera simultánea, la carga axial factorada de compresión, 
incluyendo en ella los efectos de las cargas sísmicas, es menor a Agf’c/20 y la 
fuerza cortante derivada de las articulaciones plásticas en los dos extremos de 
la viga, Vsw, excede la mitad o más de la mitad del cortante máximo Vu a través 
del vano, el Código ACI, en su sección 21.5.4.2 especifica que la resistencia a 
fuerzas cortantes proporcionada por el concreto, Vc, puede ser considerada 
como nula. 
 
En el diagrama de fuerzas cortantes para ladeo a la derecha, en la figura 
27, el cortante Vsw derecha = 6,25 toneladas, no excede la mitad de la resistencia a 
cortante máximo requerido de Ve = 17,28 toneladas. De la misma manera, en el 
diagrama de fuerzas cortantes para ladeo a la izquierda, en la figura 28, el 
cortante Vsw izquierda = 5,33 toneladas, no excede la mitad de la resistencia a 
cortante máximo requerido de Ve = 16,35 toneladas. 
 
Por lo tanto, Vc, tiene un valor diferente de cero y debe determinarse con 





Vୡ = Ͳ,ͷ͵ɉ√fୡ′b୵d = Ͳ,ͷ͵ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ʹͷ ∗ ͶͶ = ͻ ͹ͷͷ,Ͷ͸ kg = ͻ,͹͸ ton 
 
La resistencia a fuerza cortante del acero transversal será: 
 Vୱ = V୳ φ⁄ − Vୡ = ͳ͹,ʹͺ Ͳ,͹ͷ⁄ − ͻ,͹͸ = ͳ͵,ʹͺ ton 
 
El máximo esfuerzo cortante permitido por el Código ACI, se encuentra 
expresado en la sección 11.4.7.9 y es: 
 Vୱ = ʹ,ʹ√fୡ′b୵d = ʹ,ʹ ∗ √ʹͺͲ ∗ ʹͷ ∗ ͶͶ = ͶͲ ͶͻͶ,͵ͷ kg = ͶͲ,Ͷͻ ton 
 
Se procede entonces, a calcular el espaciamiento que deberá tener el 
refuerzo transversal, para los cuales se propone el uso de estribos cerrados 
hechos de varillas No. 3.  




Av = área de refuerzo transversal. 
fyt = esfuerzo de fluencia de refuerzo transversal. 
Vs = resistencia del acero de refuerzo a esfuerzo cortante. 




Av, corresponde al área de acero provista por un estribo cerrado, es decir 
el área de dos ramas o varillas No. 3, por lo que el espaciamiento requerido es: 
 s = ሺͲ,͹ͳ ∗ ʹሻͲ,Ͳ͹ͳͺ =  ͳͻ,͹ͺ cm 
 
Sin embargo, según la sección 21.5.3.2 del Código ACI, define que 
únicamente el primer estribo de confinamiento deberá estar situado a menos de 
5 centímetros del rostro del apoyo, y que el espaciamiento de los estribos 
subsiguientes no debe ser mayor a la cuarta parte de la altura efectiva del 
elemento ni mayor que el menor de los siguientes: 
  8 veces el diámetro mínimo de varillas longitudinales.  24 veces el diámetro de las varillas de estribos.  30 centímetros. 
 d Ͷ⁄ = ͶͶ Ͷ⁄ = ͳͳ cm ͺ∅୪ = ͺ ∗ ͳ,ͻͳ = ͳͷ,ʹͺ cm ʹͶ∅ୣ = ʹͶ ∗ Ͳ,ͻͷ = ʹʹ,ͺ cm ͵Ͳ cm 
 
Además, la sección 21.5.3.1 del Código ACI, requiere que se coloquen 
estribos cerrados de confinamiento dentro de una longitud de dos veces la 
altura del elemento, 2h = 2*0,50 metros = 1,00 metros, medida desde el rostro 
de los elementos de apoyos hacia el centro de la luz de la viga, en ambos 




Por lo tanto, se colocará 11 estribos No. 3, con el primero ubicado a 5 
centímetros del rostro de la columna y el resto separados a 10 centímetros 
entre ellos, en cada extremo de la viga. 
 
Cuando los estribos cerrados de confinamiento ya no son requeridos en el 
elemento, el Código ACI en su sección 21.5.3.4 especifica que se deben 
colocar estribos con gancho sísmico, es decir ganchos con dobleces a 135°, en 
ambos extremos, con un espaciamiento máximo de d/2 = 44/2 = 22 centímetros. 
Se utilizara un s = 20 centímetros. 
 
El diagrama envolvente de fuerzas cortantes en la figura 29, determina 
que estas fuerzas son linealmente proporcionales con la distancia sobre la viga. 
Por consiguiente, se puede calcular la fuerza cortante máxima en el final de la 
región de articulación plástica a una distancia de 1,00 metro del rostro del 
apoyo. 
 V୳ = ͳ͹,ʹͺ − ሺ͵ ͺ͸ͻ,͵͵ ∗ ͳ,ͲͲሻͳͲͲͲ = ͳ͵,Ͷͳ ton 
 
De manera que la resistencia a corte del acero deber ser: 
 Vୱ = V୳ φ⁄ − Vୡ = ͳ͵,Ͷͳ Ͳ,͹ͷ⁄ − ͻ,͹͸ = ͺ,ͳʹ ton 
 
Utilizando, de nuevo, estribos No. 3, se determina el espaciamiento 
requerido para los estribos: 
 A୴s = ͺ,ͳʹͶ,ʹ ∗ ͶͶ = Ͳ,ͲͶ͵ͻ cmଶ/cm 
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s = ሺͲ,͹ͳ ∗ ʹሻͲ,ͲͶ͵ͻ = ͵ʹ,͵Ͷ cm 
 
Este valor es mayor al espaciamiento máximo permitido, de manera que 
fuera de la región de articulación plástica en los extremos de la viga se 
colocarán estribos No. 3 con un espaciamiento de 20 centímetros. 
 
2.5.3.3. Longitud de desarrollo, empalmes por 
traslape y puntos de corte  
 
A medida que las fuerzas aplicadas en las varillas aumentan, se 
sobrepasa el esfuerzo de adherencia entre el acero y el concreto, y por lo 
general, se presentan dos tipos de falla típicas; la falla por desprendimiento 
directo, que ocurren cuando se utilizan varillas de diámetro relativamente 
pequeño dentro de un confinamiento de concreto considerable; y la falla por 
fracturamiento del concreto, que ocurre a lo largo del refuerzo cuando el 
recubrimiento, el confinamiento o el espaciamiento entre varillas es insuficiente 
para resistir la tensión lateral en el concreto que resulta de la acción de cuña 
producida por las deformaciones de la barra.  
 
Es así como se introduce el concepto de longitud de desarrollo de una 
barra de refuerzo, y esta se define como la longitud de empotramiento 
necesaria para desarrollar toda la resistencia a la tensión de la barra, controlada 
bien sea por adherencia o por agrietamiento.  
 
De acuerdo con la sección 12.2.2 del Código ACI, para barras o alambres 
corrugados en tracción puede determinarse la longitud de desarrollo con las 
siguientes ecuaciones simplificadas, pero en ningún caso esta longitud será 
menor a 30 centímetros.   
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Tabla XXVIII.        Longitud de desarrollo para refuerzo en tracción  
 
Espaciamiento y recubrimiento 
Barras No.6 o 
menores y alambres 
corrugados 
Barras No. 7 
o mayores 
Espaciamiento libre entre barras o 
alambres que están siendo empalmados 
o desarrolladas no menor que db, 
recubrimiento libre no menor que db, y 
estribos a lo largo de ld no menos que el 
mínimo del Reglamento o espaciamiento 
libre entre barras o alambres que están 
siendo desarrolladas o empalmadas no 
menor que 2db y recubrimiento libre no 
menor a db 
ቆ f୷ψ୲ψୣ͸,͸ɉ√fୡ′ቇ dୠ ቆ f୷ψ୲ψୣͷ,͵ɉ√fୡ′ቇ dୠ 
Otros casos  ቆ f୷ψ୲ψୣͶ,Ͷɉ√fୡ′ቇ dୠ ቆ f୷ψ୲ψୣ͵,ͷɉ√fୡ′ቇ dୠ 
 





ψt = factor de localización de barras. 
ψe = factor de recubrimiento de barras. 
 
Para la viga bajo análisis, se debe calcular la longitud de desarrollo para 
varillas No. 6 sin ningún tipo de recubrimiento (ψe = 1,0), localizadas en la capa 
superior (ψt = 1,3) y en la capa inferior (ψt = 1,0).  
  lୢୱ୳୮ = f୷ψ୲ψୣ͸,͸ɉ√fୡ′ dୠ = Ͷ ʹͲͲ ∗ ͳ,͵Ͳ ∗ ͳ,ͲͲ͸,͸ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ሺͳ,ͻͳሻ = ͻͶ,Ͷ͵ → ͳͲͲ cm 
 lୢ୧୬୤ = f୷ψ୲ψୣ͸,͸ɉ√fୡ′ dୠ = Ͷ ʹͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ͸,͸ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ሺͳ,ͻͳሻ = ͹ʹ,͸Ͷ → ͹ͷ cm 
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La sección 21.5.2.3 del Código ACI, especifica que los empalmes por 
traslape no se deben usar dentro de los nudos, a una distancia igual a 2 veces 
la altura del elemento medida desde el rostro del nudo y donde el análisis 
indique fluencia por flexión causada por desplazamientos laterales inelásticos 
del marco.  
 
Además, esta sección indica que se permiten empalmes por traslape de 
refuerzo de flexión, únicamente si se proporcionan estribos cerrados de 
confinamiento con un espaciamiento no mayor a d/4 = 44/4 = 11 centímetros ni 
10 centímetros. Se elige el segundo criterio para el espaciamiento máximo de 
estribos de confinamiento para empalmes por traslape.  
 
Dadas las condiciones de los esfuerzos en las barras de refuerzo inferior y 
superior, la sección 12.15.2 del Código ACI permite empalmes de clase A, con 
una longitud de 1,0ld.  
 
Por lo tanto, para empalmes por traslape en barras longitudinales, se 
proveerá de refuerzo de confinamiento por medio de estribos cerrados No. 3 
con espaciamiento de 10 centímetros en una longitud de 95 centímetros. 
  Puntos de corte de bastones 
 
Cuando las barras adicionales al refuerzo principal ya no son necesarias 
para resistir los momentos flexionantes negativos en los extremos de la viga, 
pueden cortarse para evitar la congestión del acero y además para optimizar los 
recursos económicos.  
 
El punto de corte puede estimarse con base al diagrama de momentos de 
la viga. Como alternativa el punto de corte se obtiene con la solución de la 
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ecuación de sumatoria de momentos tomando como referencia una sección de 
la viga comprendida entre el extremo de esta hacia el punto de corte.  
 
La capacidad probable a la flexión en el extremo negativo interior de la 
viga es 23,25 toneladas – metro, mientras que la capacidad nominal a la flexión 
luego del punto de corte es la correspondiente a 2 varillas No. 6, 9,06 toneladas 
– metro, las cuales serán continuas luego del corte.  
 
La figura 30 muestra el diagrama de cuerpo libre de una sección de la viga 
con longitud x, dentro de la cual se aplica una carga uniformemente distribuida 
de 3,87 toneladas/metro y un esfuerzo cortante en el apoyo derecho de 17,28 
toneladas. Haciendo la sumatoria de momentos respecto al punto O,  se obtiene 
la siguiente ecuación: 
 ∑ M୭ = ͵,ͺ͹x ቀxʹቁ − ͳ͹,ʹͺx + ሺʹ͵,ʹͷ − ͻ,Ͳ͸ሻ = Ͳ ͳ,ͻͶxଶ − ͳ͹,ʹͺx + ͳͶ,ͳͻ = Ͳ 
 














Resolviendo la ecuación se obtiene el valor x = 0,92 metros, el cual es el 
punto teórico de corte de la varilla desde el rostro del apoyo.   
 
Según la sección 12.10.3 del Código ACI, se debe extender, más allá del 
punto teórico de corte de las barras de refuerzo, la distancia más grande que 
resulte entre d = 44 centímetros o 12db = 12*1,91 = 22,92 centímetros, para 
considerar el efecto del esfuerzo cortante. La mayor longitud es 0,92 + 0,44 = 
1,36 metros.  
 
La sección 12.10.4 del Código ACI especifica que las barras de acero que 
serán cortadas deben cumplir con una longitud igual a ld medida desde el punto 
de esfuerzo máximo al punto de corte. Para el refuerzo de momento negativo, 
este punto se localiza en el eje centroidal del apoyo.  
 
Por lo tanto las barras deberán tener una longitud de 1,50 metros, desde 
el rostro del apoyo, cumpliendo con el requisito de exceder la longitud desde el 
punto de máximo esfuerzo, ld = 1,00 metro. 
 
Debido a que las barras serán cortadas dentro de una zona a tracción, es 
necesario proveer refuerzo de confinamiento adicional dentro de la región 
adyacente al punto de corte, a menos que el cortante actuante, Vu, en el punto 
terminal del refuerzo no sea mayor a β/γφVn. 




El espaciamiento empleado para determinar la resistencia del esfuerzo 
cortante por el refuerzo transversal es 20 centímetros, debido a que el punto 
terminal se encuentra fuera de la zona de articulación plástica.  
 
El cortante actuante en el punto de corte es: 
 V୳ = ͳ͹,ʹͺ − ͵,ͺ͹ ∗ ͳ,ͷͲ = ͳͳ,Ͷͺ ton 
 
La diferencia es mínima por lo que se considera innecesario aumentar la 
cantidad de refuerzo transversal (disminuir espaciamiento) y el punto de corte 
para el refuerzo a flexión adicional es satisfactorio.  
 
Este procedimiento se vuelve monótono al aplicarlo a todas las vigas de 
manera individual. Como alternativa, el comité ACI 315, Manual de Detalles 
Estructurales, sugiere longitudes conservadoras para el corte de las varillas. 
Este Comité estipula que para extremos externos la longitud sea igual a 1/4 de 
la luz libre de la viga, mientras que para extremos interiores la longitud debe ser 




Se llevó a cabo una revisión previa a las columnas con la sección 
inicialmente propuesta, sin embargo la capacidad tanto axial como flexionante 
no eran satisfactorias. Es por esta razón, que la sección transversal de todas 
las columnas fue aumentada a 40 centímetros x 40 centímetros. 
 
El Código ACI específica en su sección 21.6.1, dos requisitos geométricos 
que deben cumplir las columnas en marcos especiales resistentes a momento 
para regiones de alto riesgo sísmico. Estos dos requisitos indican que la menor 
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dimensión de la sección transversal no debe ser menor a 30 centímetros, y 
además, que la relación entre la menor dimensión de la sección y la dimensión 
perpendicular a ésta no debe ser menor a 0,40.  
 
Las características antes descritas, buscan brindar a las columnas cierto 
grado de robustez y la posibilidad de confinar la sección transversal con 
sencillas capas de estribos. La nueva sección de las columnas cumple con 
ambos requisitos geométricos. 
 
Se seleccionan 8 varillas No. 6 como refuerzo para las columnas, dando 
una cuantía de acero de: 
 ɏ୥ = ͺ ∗ ʹ,ͺͶͶͲ ∗ ͶͲ = Ͳ.ͲͳͶʹ = ͳ,Ͷʹ % 
 
La cual se encuentra dentro de los límites del 1 por ciento y 6 por ciento 
del área transversal bruta de la columna, especificado en la sección 21.6.3.1 del 
Código ACI. La figura 31 muestra el diagrama de interacción de la columna C2 
para φPn - φMn y Pn - Mpr para ambos ejes ortogonales.  
 
2.5.4.1. Revisión del criterio por capacidad  
 
La sección 21.6.2.2 del Código ACI, establece que, las articulaciones 
plásticas se formen en las vigas en lugar que en las columnas, esto debido a 
que la carga muerta siempre será trasferida a través de las columnas y el daño 
en estas debe ser minimizado. Esta es la base del diseño por capacidad, mejor 










Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 




Mnc = capacidad flexionante nominal de las columnas en la unión. 































Tabla XXIX.       Fuerzas axiales, momentos flectores y fuerzas cortantes 
no factorados en columna C2 
 
 Carga muerta Carga viva Carga sísmica 
Carga axial (ton)    
Columna 2do nivel 14,69 2,48 0,19 
Columna 1er nivel 37,53 10,80 1,46 
Momentos flexionantes 
en eje X (ton-m) 
   
Superior -0,60 0,08 -6,76 
Inferior -0,30 0,04 -7,20 
Momentos flexionantes 
en eje Y (ton-m) 
   
Superior -0,07 -0,02 -7,92 
Inferior -0,03 -0,01 -8,31 
Fuerza cortante (ton) 0,00 0,00 3,61 
 
Fuente: elaboración propia. 
 







eje X (ton-m) 
Momentos en 
eje Y (ton-m) Cortante (ton) 
Sup. Inf. Sup. Inf. 
Columna 2do nivel       
1,4D 20,57      
1,2D+1,6L 21,60      
1,2D+1,0L+1,0E 20,30      
1,2D+1,0L-1,0E 19,92      
0,9D+1,0E 13,41      
0,9D-1,0E 13,03      
Columna 1er nivel       
1,4D 52,54 -0,84 -0,42 -0,10 -0,04 -3,61 
1,2D+1,6L 62,31 -0,59 -0,29 -0,12 -0,06 -3,61 
1,2D+1,0L+1,0E 57,29 -7,40 -7,52 -8,02 -8,37 -3,61 
1,2D+1,0L-1,0E 54,37 6,12 6,88 7,81 8,26 -3,61 
0,9D+1,0E 35,24 -7,30 -7,47 -7,98 -8,34 -3,61 
0,9D-1,0E 32,32 6,22 6,93 7,86 8,28 -3,61 
 
Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se harán las revisiones del diseño por capacidad para la 
columna en cuestión sobre los ejes X y Y. 
  Revisión sobre el eje X 
 
Considerando el ladeo del marco hacia la derecha, las resistencias a 
flexión nominales que convergen en la unión en la parte superior de la columna 
se obtienen dividiendo dentro de 0,90 los valores de la tabla XXVII en su 
columna 6.  
 (͸ͷ) ∑ M୬ୠ = ͳ,ʹ ∗ ሺሺͳ͹,ͳ͹ + ͳ͵,ʹͲሻ Ͳ,ͻͲ⁄ ሻ = ͶͲ,Ͷͻ ton − m 
 
La suma de esfuerzos flexionantes nominales de las dos columnas que 
convergen en la unión, ΣMnc, corresponden a la carga axial factorada de las 
columnas. La condición crítica para las columnas del primer y segundo nivel, la 
brinda la segunda combinación de carga para la carga axial de la columna. 
  ∑ M୬ୡ = ሺʹͷ,͹Ͷ + ͳͻ,ͻͺሻ Ͳ,͸ͷ⁄ = ͹Ͳ,͵͵ ton − m 
  Revisión sobre el eje Y 
 (͸ͷ) ∑ M୬ୠ = ͳ,ʹ ∗ ሺሺͳ͵,ʹͲ + ͻ,Ͳʹሻ Ͳ,ͻͲ⁄ ሻ = ʹͻ,͸͵ ton − m ∑ M୬ୡ = ሺʹͷ,͹Ͷ + ͳͻ,ͻͺሻ Ͳ,͸ͷ⁄ = ͹Ͳ,͵͵ ton − m 
 





2.5.4.2. Refuerzo de confinamiento  
 
La sección 21.6.4.4 del Código ACI requiere que se proporcione un área 
transversal de refuerzo, Ash, en forma de estribos cerrados en una cantidad no 
menor a la mayor determinada por las siguientes ecuaciones:  
 Aୱ୦ = Ͳ,͵ sbୡfୡ′f୷୲ [( A୥Aୡ୦) − ͳ] 




Ash = área transversal de refuerzo de confinamiento colocado dentro  
de un espaciamiento s y perpendicular a la dimensión bc. 
bc = dimensión transversal del núcleo del elemento medida entre los  
bordes extremos del refuerzo transversal. 
Ach = área de la sección transversal de un elemento, medida entre los  
bordes exteriores del refuerzo transversal. 
 bୡ = ͶͶ − ʹ ∗ Ͷ = ͵ʹ cm  
 Aୡ୦ = ͵ʹ ∗ ͵ʹ = ͳ ͲʹͶ cmଶ 
 
Sustituyendo estos y otros valores en las ecuaciones antes descritas 




Aୱ୦s = Ͳ,Ͳͻ ∗ ͵ʹ ∗ ʹͺͲͶ ʹͲͲ = Ͳ,ͳͻʹ cmଶ cm⁄  
 
La sección 21.6.4.3 del Código ACI delimita el máximo espaciamiento de 
este refuerzo, como el valor más pequeño de entre los siguientes: 
  0,25 veces la menor dimensión de la columna.  6 veces el diámetro mínimo del refuerzo longitudinal.  Espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal, so. 
 Ͳ,ʹͷb = Ͳ,ʹͷ ∗ ͶͲ = ͳͲ cm ͸∅୪ = ͸ ∗ ͳ,ͻͳ = ͳͳ,Ͷ͸ cm s୭ = ͳͲ + ͵ͷ + h୶͵ = ͳͲ + ͵ͷ + ͳͶ,ͳͲ͵ = ʹ͸,͵͹ cm 
 
El valor de hx es la distancia máxima entre ramas de estribos de 
confinamiento medido a ejes, en cada rostro de la columna. 
 
Habiendo observado los resultados anteriores, se determina que el 
espaciamiento del refuerzo trasversal será de 10 centímetros. 
 Aୱ୦ = Ͳ,͵͸ ∗ ͳͲ = ͵,͸Ͳ cmଶ 
 
Usando estribos No. 3,  
 Aୱ୦ = Ͳ,ͻͷ ∗ ሺ͵ሻ = ʹ,ͺͷ cmଶ 
 
La cual no cubre el área demandada, por lo que el espaciamiento será 




Aୱ୦ = Ͳ,͵͸ ∗ ͷ = ͳ,ͺͲ cmଶ 
 
Estos estribos deben ser colocados dentro de una longitud lo, adyacente a 
cada extremo de la columna, siendo esta longitud, definida en la sección 
21.6.4.1 del Código ACI, como la mayor de entre las siguientes: 
  La profundidad del elemento en el rostro de la unión.  1/6 de la altura libre de la columna.  45 centímetros. 
 h = ͶͲ cm ͳ͸ hୡ = ͶͲͲ͸ = ͸͸,͹ cm Ͷͷ cm 
 
Por lo tanto, dentro de la longitud, lo = 70 centímetros, medida desde el 
rostro de las uniones, se colocarán estribos No. 3, con un espaciamiento de 5 
centímetros.  
 
2.5.4.3. Refuerzo al cortante 
 
Así como en el caso de las vigas, la fuerza cortante de diseño, Ve, para 
columnas, se debe determinar considerando las resistencias a flexión máximas 
probables Mpr. La fuerza cortante de diseño no será menor a la fuerza factorada 
del análisis y deberá será igual a:  
 Vୱ୵ = M୮୰ୡ,୲୭୮ୣ + M୮୰ୡ,୤୭୬ୢ୭l୳  
 
Pero no necesita ser mayor a: 
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Vୱ୵ = ∑ M୮୰ୠ,୲୭୮ୣDF୲୭୮ୣ + ∑ M୮୰ୠ,୤୭୬ୢ୭DF୤୭୬ୢ୭l୳  
 
El máximo valor de Mpr en el diagrama de interacción de la figura 31, es 
39,40 toneladas – metro, por lo que el cortante debido a las articulaciones 
plásticas en ambos extremos de la columna es: 
 Vୱ୵ = ͵ͻ,ͶͲ + ͵ͻ,ͶͲͶ = ͳͻ.͹Ͳ ton 
 
De la tabla XXVII, los valores de Mpr de las vigas que convergen en la 
unión en el extremo superior de la columna diseñada son 23,25 toneladas – 
metro y 12,37 toneladas – metro. La columna diseñada se ubica en el primer 
piso, por lo que el 100 por ciento del corte debido a las articulaciones plásticas 
en las vigas se transmite hacia esta columna.  
 Vୱ୵ = ሺʹ͵,ʹͷ + ͳʹ,͵͹ሻ ∗ ͳ,ͲͲͶ = ͺ,ͻͳ ton 
 
Este último valor será empleado como el esfuerzo de corte de diseño, 
habiendo comprobado que es mayor al corte derivado del análisis de diseño, el 
cual es 3,41 toneladas. 
 Vୱ = V୳φ − Vୡ = ͺ,ͻͳͲ,͹ͷ − Ͳ = ͳͳ,ͺͺ ton A୴s = Vୱf୷୲d = ͳͳ,ͺͺͶ,ʹ ∗ ͵Ͷ,ͳͲ = Ͳ,Ͳͺ͵ cmଶ cm⁄  
 
Aplicando en la ecuación, el espaciamiento calculado para el refuerzo de 
confinamiento, s = 5 centímetros. 
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A୴ = ͷ ∗ Ͳ,Ͳͺ͵ = Ͳ,Ͷʹ cmଶ  
 
Esta área es inferior al área de acero de confinamiento, Ash = 1,80 
centímetros cuadrados, por lo que se concluye que el espaciamiento del 
refuerzo de confinamiento es adecuado para resistir las fuerzas de corte. Fuera 
de la longitud lo, la resistencia a fuerza cortante del concreto para elementos a 
esfuerzos axiales de compresión es: 




Nu = es, de manera conservadora, el menor valor obtenido de las  
combinaciones de carga axial en la tabla XXX. 
 Vୡ = Ͳ,ͷ͵ ∗ (ͳ + ͵ʹ,͵ʹ ∗ ͳ ͲͲͲͳͶͲ ∗ ሺͶͲ ∗ ͶͲሻ) ∗ ͳ ∗ √ʹͺͲ ∗ ͶͲ ∗ ͵Ͷ,ͳͲ Vୡ = ͳ͵ ͺͶʹ kg = ͳ͵,ͺͶ ton 
 
Puesto que la resistencia a cortante del concreto es mayor al cortante de 
diseño, fuera de la longitud lo, se especifica un espaciamiento máximo para los 
estribos de d/2 = 34,10/2 = 17,05 centímetros.   
 
El espaciamiento es controlado por requisitos de confinamiento, de esta 
manera se colocaran estribos No. 3 separados a 5 centímetros dentro de una 
longitud de 70 centímetros y fuera de esta región el espaciamiento será de 15 




2.5.4.4. Longitud de desarrollo y empalmes por 
traslape  
 
Para barras No. 6, sin recubrimiento, ψe = 1,0 y ψt = 1,0 
 lୢ = f୷ψ୲ψୣ͸,͸ɉ√fୡ′ dୠ = Ͷ ʹͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ͸,͸ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ሺͳ,ͻͳሻ = ͹ʹ,͸Ͷ → ͹͵ cm 
 
La sección 21.6.3.2 del Código ACI requiere que los empalmes por 
traslape en columnas sólo se realicen dentro la mitad central de su longitud y 
además que éstos deben ser diseñados como empalmes por traslape en 
tracción con refuerzo transversal de confinamiento.  
 
Asumiendo empalmes de más del 50 por ciento de las barras en una 
misma sección, el Código ACI en su sección 12.7.2.2 requiere empalmes por 
tracción de clase B, el cual tiene una longitud de 1,3ld = 1,3*73 = 94,9 
centímetros. 
 
Para elementos a compresión, la sección 12.17.2.4 del Código ACI, 
permite una reducción de esta longitud para el empalme multiplicándola por 
0,83, sin que la longitud total sea menor a 30 centímetros. Esto es aceptado, 
únicamente, si los estribos a lo largo de toda la longitud del empalme tienen un 
área efectiva no menor que 0,0015hs en ambas direcciones, siendo h la 
dimensión de la columna y s el espaciamiento de los estribos definido por 
confinamiento o por cortante, el caso que rige.   




Por lo que, siendo menor a 1,80 centímetros cuadrados, ld = 95*0,83 = 
78,8 centímetros. Por lo tanto, para empalmes por traslape situados en la mitad 
central de la columna se proveerá de refuerzo de confinamiento por medio de 
estribos cerrados No. 3 con espaciamiento de 5 centímetros en una longitud de 
80 centímetros. 
 
2.5.5. Nudos o uniones 
 
Las fuerzas en las uniones deben ser calculadas estableciendo el esfuerzo 
del refuerzo a flexión en las vigas igual a 1,25fy, según requerimientos del 
Código ACI en la sección 21.7.2.1.  
 
Además, la sección 21.7.2.3 establece como límite del diámetro de las 
varillas de refuerzo longitudinal que atraviesan una unión, a 1/20 de la longitud 
de la cara paralela a las varillas de la viga. 
 
Un criterio similar es proporcionado por el Comité ACI 352, el cual indica 
que el diámetro de las varillas de refuerzo longitudinal de una columna que 
atraviesan una unión no deberá exceder 1/20 de la altura total de la viga menos 
profunda que converja en esa unión.  
 
El criterio de ACI 318, el máximo diámetro de barra que puede utilizarse 
en las vigas es (40*1)/20 = 2 centímetros. Para el refuerzo de las vigas, las 
varillas con el mayor diámetro que se emplearon fueron No. 6, por lo que se 
cumple con este requisito.  
 
Se debe determinar el valor del esfuerzo de corte en la unión en ambos 




Sobre el eje X: 
 
Las vigas que atraviesan la unión, con el mismo refuerzo y con ladeo por 
sismo hacia la derecha, tienen momentos probables de 23,25 toneladas – metro 
y 12,37 toneladas – metro, según la columna 7 de la tabla XXVII. Se utilizan los 
factores de distribución, en función de las alturas, para las columnas superior e 
inferior a la unión de 0,40 y 0,60 respectivamente.  
 Mୡଵ = Ͳ,ͶͲ ∗ ሺʹ͵,ʹͷ + ͳʹ,͵͹ሻ = ͳͶ,ʹͷ ton − m Mୡଶ = Ͳ,͸Ͳ ∗ ሺʹ͵,ʹͷ + ͳʹ,͵͹ሻ = ʹͳ,͵͹ ton − m 
 
El esfuerzo cortante en la columna inferior es 
 Vୱ୵ = ʹͳ,͵͹ + ͳͶ,ʹͷͶ = ͺ,ͻͳ ton 
 
Las áreas del acero en las capas de refuerzo superior e inferior de la viga 
son 11,36 centímetros cuadrados y 5,68 centímetros cuadrados, 
respectivamente. Por lo que, las fuerzas a la izquierda, T1 = C1, y a la derecha, 
C2 = T2, de la unión son: 
 Tଵ = Cଵ = ͳ,ʹͷAୱf୷ = ͳ,ʹͷ ∗ ͳͳ,͵͸ ∗ Ͷ ʹͲͲ = ͷͻ ͸ͶͲ kg = ͷͻ,͸Ͷ ton Cଶ = Tଶ = ͳ,ʹͷAୱf୷ = ͳ,ʹͷ ∗ ͷ,͸ͺ ∗ Ͷ ʹͲͲ = ʹͻ ͺʹͲ kg = ʹͻ,ͺʹ ton 
 
Con la sumatoria de las fuerzas horizontales se obtiene el esfuerzo 
cortante en la unión: 
 V୨ = Cଶ + Tଵ − Vୱ୵ = ʹͻ,ͺʹ + ͷͻ,͸Ͷ − ͺ,ͻͳ V୨ = ͺͲ,ͷͷ ton 
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Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Sobre el eje Y: 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
C2 = 29,82 ton 
T2 = 29,82 ton 
C1 = 36,59 ton 
T1 = 36,59 ton 
Vsw = 7,59 ton 
Vj
 
= 58,82 ton 
C2 = 29,82 ton 
T2 = 29,82 ton 
C1 = 59,64 ton 
T1 = 59,64 ton 
Vsw = 8,91 ton 
Vj
 
= 80,55 ton 
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El Código ACI en su sección 21.7.4.1 hace el requerimiento de refuerzo de 
confinamiento a través de una unión viga-columna. La unión bajo estudio 
cuenta con cuatro vigas a su alrededor, por lo que la resistencia nominal a 
fuerza cortante es: 




Vn = resistencia nominal del nudo al cortante. 
Aj = área efectiva de la sección transversal dentro de un nudo. 
 
De acuerdo al dimensionamiento del área transversal del nudo, Aj = 40* 40 
= 1 600 centímetros cuadrados, con base a las especificaciones del Código, la 
resistencia nominal a corte del nudo es: 
 V୬ = ͷ,͵ ∗ √ʹͺͲ ∗ ͳ ͸ͲͲ = ͳͶͳ ͺͻ͹,ͷͶ kg = ͳͶͳ,ͻͲ ton 
 
Y con un factor de reducción de resistencia para corte Φ = 0,85, para 
uniones en estructuras sismo-resistentes, según ACI sección 9.3.4. 
 φV୬ = Ͳ,ͺͷ ∗ ͳͶͳ,ͻͲ = ͳʹͲ,͸ͳ ton 
 
La resistencia última a cortante es mayor a los esfuerzos de corte en la 
unión en ambas direcciones, por lo que las dimensiones y el diseño de las vigas 
y columnas es satisfactorio.  
 
Independientemente de la magnitud de la fuerza cortante calculada en el 
nudo, debe proporcionarse refuerzo de confinamiento en el mismo. La sección 
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21.7.3.2 del Código ACI, señala que la cantidad de refuerzo de confinamiento 
puede reducirse en un 50 por ciento del valor respectivo al refuerzo provisto en 
la columna e incluso su espaciamiento puede incrementarse hasta 15 
centímetros si los elementos horizontales que llegan al nudo lo hacen en las 
cuatro direcciones. Este precepto puede aplicarse sólo si el ancho de cada 
elemento horizontal mide al menos tres cuartas partes del ancho de la columna. 
 
Dado a que el ancho de las vigas no excede 3/4 del ancho de la columna, 
solamente se debe satisfacer el requisito de la sección 21.7.3.1, el cual indica 
que el refuerzo de confinamiento a través del nudo debe ser equivalente con el 
refuerzo transversal de la columna.   
 
2.5.6. Módulo de gradas 
 
El edificio tendrá un módulo de gradas para la circulación vertical de los 
estudiantes. Será construido de concreto armado y debido a los movimientos 
sísmicos estará colocado de manera independiente a la estructura principal.  
  Geometría de gradas 
 
Según las especificaciones para circulación vertical, las dimensiones de 
huellas y contrahuellas son 0,25 metros y 0,15 metros respectivamente.  
 
La altura de piso a piso es de 3 metros, mientras que la distancia 
horizontal que cubren las gradas es de 2,25 metros. Por lo tanto, el ángulo 
respecto a la horizontal es: 
 θ = tan−ଵ ቆh ʹ⁄l୥ ቇ = tan−ଵ ቆ͵ ʹ⁄ʹ,ʹͷቇ = ͵͵,͹° 
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Se consideran los paneles de las gradas como losas simplemente 
apoyadas y reforzadas en una dirección, por lo que se aplica el criterio de 
dimensionamiento del espesor como lo especifica el Código ACI en su sección 
9.5.2.1. 
 t = lʹͲ = ʹ,ʹͷʹͲ = Ͳ,ͳͳʹͷ   ∴    t = Ͳ,ͳͳ m 
  Integración de cargas 
 
o Carga muerta 
 
Se integran tanto el peso propio de las losas, los peldaños y el material de 
acabados.  
 
Tramo inclinado   
 Ͳ,ͳͳcos ͵͵,͹° ∗ ʹ ͶͲͲ = ͵ͳ͹,͵͵ kg/mଶ 
 
Tramo horizontal    
 Ͳ,ͳͳ ∗ ʹ ͶͲͲ = ʹ͸Ͷ kg/mଶ 
 
Peldaños     





Acabados y piso   
 ͳ͸ͷ kg/mଶ 
 CM = ͵ͳ͹,͵͵ + ʹ͸Ͷ + ͳͺͲ + ͳ͸ͷ = ͻʹ͸,͵͵ kg/mଶ 
 
o Carga viva 
 
La carga viva aplicada sobre las gradas, según la tabla V, es 500 
kilogramo/metro cuadrado. 
 
o Carga última 
 CU = ͳ,ʹCM + ͳ,͸CV = ͳ,ʹ ∗ ሺͻʹ͸,͵͵ሻ + ͳ,͸ ∗ ሺͷͲͲሻ = ͳ ͻͳͳ,͸Ͳ kg/mଶ 
  Diseño a flexión  
 
El análisis de las resistencias a flexión de la franja de ancho unitario en el 
panel inclinado de las gradas se analizará con base a las ecuaciones 
propuestas por el Código ACI en su sección 8.3.3.  
 Mሺ−ሻ = w୳l୬ଶͳʹ = ͳ ͻͳͳ,͸ ∗ ሺʹ,ʹͷሻଶͳʹ = ͺͲ͸,ͷ kg − m 
 Mሺ+ሻ = w୳l୬ଶͳͶ = ͳ ͻͳͳ,͸ ∗ ሺʹ,ʹͷሻଶͳͶ = ͸ͻͳ,͵ kg − m 
 
Usando varillas No. 3 (As = 0,71 centímetros cuadrados y Ø = 0,95 




d = t − r − ∅ ʹ⁄ = ͳͳ − ʹ,ͷ − Ͳ,ͻͷ ʹ⁄ = ͺ,Ͳʹͷ cm 
 
A pesar de ser considerada una losa reforzada en una dirección, se debe 
colocar refuerzo para contrarrestar los efectos de retracción por temperatura.  
 Aୱ ୲ୣ୫ = Ͳ,ͲͲͳͺb�d = Ͳ,ͲͲͳͺ ∗ ͳͲͲ ∗ ͺ,Ͳʹͷ = ͳ,Ͷͷ cmଶ 
 
El espaciamiento de las varillas no se será mayor al espaciamiento 
máximo: 
 s୫ୟ୶ = ʹt = ʹ ∗ ͳͳ = ʹʹ cm   ∴    s୫ୟ୶ = ʹͲ cm 
 
El refuerzo principal se divide en dos, la porción que resiste los momentos 
negativos en los apoyos y la porción que resiste los momentos positivos en el 
centro de la luz. El área de acero para cada sección de la franja unitaria se 
determina asumiendo la acción de un bloque rectangular equivalente de 
esfuerzos. Las áreas de acero requerido en cada sección y el espaciamiento 
calculado de las varillas se encuentran tabulados en la tabla XXXI.  
 
Tabla XXXI.       Áreas de acero y espaciamiento requerido 
 
Sección Mu (kg-m) As (cm2) s (cm) 
Momentos negativo (extremos) 806,5 2,74 25,9 
Momento positivo (centro) 691,3 2,34 30,3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los espaciamientos requeridos para ambas porciones del refuerzo 
principal sobrepasan al espaciamiento máximo, por lo que se usará este último 
para el refuerzo principal.  
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 Revisión por corte 
 
La fuerza de corte actuante sobre los apoyos de la franja unitaria se puede 
determinar con la siguiente ecuación: 
 V୳ = w୳l୬ʹ = ͳ ͻͳͳ,͸ ∗ ʹ,ʹͷʹ = ʹ ͳͷͲ,ͷͷ kg 
 
Mientras que la resistencia a fuerza cortante del concreto es: 
 ΦVୡ = Ͳ,͹ͷ ∗ Ͳ,ͷ͵ ∗ √ʹͺͲ ∗ ͳͲͲ ∗ ͺ,Ͳʹͷ = ͷ ͵͵͹,͹ͻ kg 
 
El valor de la resistencia a corte del concreto, ΦVc, es mayor que las 
fuerzas cortantes en los apoyos, por lo tanto, se comprueba que la altura 




Este es el sistema encargado de trasmitir las cargas impuestas desde la 
estructura principal hacia el suelo. Para el presente proyecto, con base en la 
información obtenida a través del análisis estructural, se utilizarán zapatas 
aisladas. 
 
2.5.7.1. Capacidad de carga última del suelo 
 
De los datos obtenidos del ensayo de compresión triaxial y de la teoría de 
mecánica de suelos, se analiza la capacidad de carga última del suelo con la 








c'u  = cohesión. 
q  = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación. 
Ȗ         = peso específico del suelo. 
B  = ancho de la cimentación. 
Fcs, Fqs, FȖs = factores de forma. 
Fcd, Fqd, FȖd = factores de profundidad. 
Fci, Fqi, FȖi = factores de inclinación de carga. 
Nc, Nq, NȖ = factores de capacidad de carga. 
 
Proponiendo una zapata cuadrada con 1,50 metros de lado y una 
profundidad de 1,50 metros al fondo de la zapata, se determina la capacidad de 
carga última del suelo. 
 N୯ = tanଶ (Ͷͷ + φ’ʹ) eπ ୲ୟ୬ φ′ = tanଶ (Ͷͷ + ʹͺ,ͷʹ°ʹ ) eπ ୲ୟ୬ ଶ଼,ହଶ° = ͳͷ,͸ͳ 
 Nୡ = (N୯ − ͳ) cot φ′ = ሺͳͷ,͸ͳ − ͳሻ cot ʹͺ,ͷʹ° = ʹ͸,ͺ͹ 
 Nγ = ʹ(N୯ + ͳ) tan φ′ = ʹሺͳͷ,͸ͳ + ͳሻ tan ʹͺ,ͷʹ° = ͳͺ,Ͳͺ 
 Fୡୱ = ͳ + (BL) (N୯Nୡ) = ͳ + (ͳ,ͷͲͳ,ͷͲ) (ͳͷ,͸ͳʹ͸,ͺ͹) = ͳ,ͷͺ 
 F୯ୱ = ͳ + (BL) tan φ′ = ͳ + (ͳ,ͷͲͳ,ͷͲ) tan ʹͺ,ͷʹ° = ͳ,ͷͶ 
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Fγୱ = ͳ − Ͳ,ͶͲ (BL) = ͳ − Ͳ,ͶͲ (ͳ,ͷͲͳ,ͷͲ) = Ͳ,͸Ͳ 
 F୯ୢ = ͳ + ʹ tan φ′ሺͳ − sin φ′ሻଶ (D୤B ) F୯ୢ = ͳ + ʹ tan ʹͺ,ͷʹ°ሺͳ − sin ʹͺ,ͷʹ°ሻଶ (ͳ,ͷͲͳ,ͷͲ) = ͳ,͵Ͳ 
 Fୡୢ = F୯ୢ − ͳ − F୯ୢNୡ tan φ′ = ͳ,͵͹ − ͳ − ͳ,͵Ͳʹ͸,ͺ͹ ∗ tan ʹͺ,ͷʹ° = ͳ,͵ʹ 
 Fγୢ = ͳ,ͲͲ 
 Fୡ୧ = F୯୧ = (ͳ − Ⱦ°ͻͲ°)ଶ = (ͳ − Ͳ°ͻͲ°)ଶ = ͳ,ͲͲ 
 Fγ୧ = (ͳ − Ⱦ°φ′) = (ͳ − Ͳ°ʹͺ,ͷʹ°) = ͳ,ͲͲ 
 
Sustituyendo estos valores en la ecuación general a anteriormente 
descrita, se obtiene la capacidad de carga última del suelo. 
  q୳ = Ͳ ∗ ʹ͸,ͺ͹ ∗ ͳ,ͷͺ ∗ ͳ,͵ʹ ∗ ͳ,ͲͲ + ሺͳ,ͶͲ ∗ ͳ,ͷͲሻ ∗ ͳͷ,͸ͳ ∗ ͳ,ͷͶ ∗ ͳ,͵Ͳ ∗ ͳ,ͲͲ + ͳ ʹ⁄ ∗ ͳ,ͶͲ ∗ ͳ,ͷͲ ∗ ͳͺ,Ͳͺ ∗ Ͳ,͸Ͳ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ q୳ = ͹͹,Ͳʹ ton mଶ⁄  
 
Utilizando un factor de seguridad igual a 3, se determina la capacidad de 
carga permisible en el suelo. 
 q୮ୣ୰୫ = q୳ − qFS = ͹ͺ,Ͷͻ − ሺͳ,ͶͲ ∗ ͳ,ͷͲሻ͵ = ʹͶ,ͻ͹ ton mଶ⁄  
125 
 
2.5.7.2. Dimensiones de la zapata 
 
Se diseñará la zapata que soporta la columna C2, para la cual se asume 
una altura efectiva de 0,40 metros y un espesor total, t, de 0,50 metros, la 
dimensión de la altura efectiva será analizada más adelante para determinar si 
esta es adecuada.  
 
La carga neta permisible del suelo se calcula con la siguiente ecuación: 
 q୬ = q୮ୣ୰୫ − (γୡ୭୬ୡ୰ୣ୲୭t + γୱ୳ୣ୪୭ሺD୤ − tሻ) q୬ = ʹͶ,ͻ͹ − (ʹ,ͶͲ ∗ Ͳ,ͷͲ + ሺͳ,ͶͲሻ ∗ ሺͳ,ͷͲ − Ͳ,ͷͲሻ) = ʹʹ,͵͹ ton mଶ⁄  
 
Los momentos y cargas axiales que llegan hasta la zapata se presentan a 
continuación: 
 
Carga muerta: 39,06 ton 
Carga viva: 10,80 ton 
Momento en eje X: (-) 7,52 ton-m 
Momento en eje Y: (-) 8,37 ton-m 
 
El área requerida para la zapata se determina dividiendo la suma de 
cargas axiales de servicio dentro de la carga neta permisible del suelo. 
 A୰ୣ୯ = CM + CVq୬ = ͵ͻ,Ͳ͸ + ͳͲ,ͺͲʹʹ,͵͹ = ʹ,ʹ͵ mଶ 
 
Sin embargo se deben considerar los efectos de las presiones que se 
generarían en el suelo debido a las cargas y momentos aplicados en la zapata.  
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En concordancia con los requerimientos de la sección 15.2.2 del Código 
ACI, se utiliza un factor de carga última, igual al reciproco de ȕdns. 
 Ⱦୢ୬ୱ = ͳ,ʹCMͳ,ʹCM + ͳ,͸CV 
 Ⱦୢ୬ୱ = ͳ,ʹ ∗ ͵ͻ,Ͳ͸ͳ,ʹ ∗ ͵ͻ,Ͳ͸ + ͳ,͸ ∗ ͳͲ,ͺͲ = Ͳ,͹͵ͳ 
 FCU = ͳȾୢ୬ୱ = ͳͲ,͹͵ͳ = ͳ,͵͹ 
 P = P୳FCU = ͸Ͷ,ͳͷͳ,͵͹ = Ͷ͸,ͺʹ ton M୶ = M୶୳FCU = ͹,ͷʹͳ,͵͹ = ͷ,Ͷͻ ton − m M୷ = M୷୳FCU = ͺ,͵͹ͳ,͵͹ = ͸,ͳͳ ton − m 
  
Asumiendo una zapata cuadrada con aristas de 2,10 metros de longitud se 
verifican las presiones máxima y mínima sobre dicho elemento.  
 P୲୭୲ୟ୪ = P + ሺγୱD୤Aሻ + ሺγୡtAሻ P୲୭୲ୟ୪ = Ͷ͸,ͺʹ + ሺͳ,ͶͲ ∗ ͳ,ͷͲ ∗ Ͷ,Ͷͳሻ + ሺʹ,ͶͲ ∗ Ͳ,ͷͲ ∗ Ͷ,Ͷͳሻ = ͸ͳ,͵͹ ton 
 
La distribución elástica de presiones del suelo sobre la zapata es: 




q୫ୟ୶୫୧୬ = ͸ͳ,͵͹Ͷ,Ͷͳ ± ͸ ∗ ͷ,Ͷͻሺʹ,ͳͲሻଷ ± ͸ ∗ ͸,ͳͳሺʹ,ͳͲሻଷ  
 q୫ୟ୶ = ʹͳ,Ͷ͵ Ton mଶ⁄ < q୮ୣ୰୫ = ʹͶ,ͻ͹ ton mଶ⁄  q୫୧୬ = ͸,Ͷͳ Ton mଶ⁄ > Ͳ,ͲͲ ton mଶ⁄  
 
Las presiones actuantes son menores que la capacidad de carga 
permisible del suelo y además al obtener valores mayores a cero se eliminan 
los esfuerzos de tensión en la zapata. 
 
Por lo que, para una zapata cuadrada, la base tendrá una dimensión de 
2,10 metros, dando como resultado un área de 4,41 metros cuadrados. De esta 
manera la presión neta factorada del suelo será: 
 q୳ = ͳ,ʹCM + ͳ,͸CVA = ͳ,ʹ ∗ ͵ͻ,Ͳ͸ + ͳ,͸ ∗ ͳͲ,ͺͲͶ,Ͷͳ = ͳͶ,ͷͷ ton mଶ⁄  
 
2.5.7.3. Revisión de altura efectiva de zapata 
 
Una zapata debe resistir la acción de la fuerza cortante del suelo que se 
origina por la imposición de las cargas gravitacionales y para determinar esta 
resistencia se deben hacer las siguientes revisiones:  
  Revisión por cortante en dos direcciones  
 
La fuerza cortante será analizada sobre el perímetro crítico a una distancia 
d/2 medida desde el rostro de la columna. La figura 34 muestra el perímetro 
crítico con línea discontinua y el área tributaria para la fuerza cortante en dos 




V୳ = ͳͶ,ͷͷ ∗ ሺͶ,Ͷͳ − ሺͲ,͸Ͷሻଶሻ = ͷͶ,ͺͶ ton 
 
La longitud del perímetro de corte crítico, bo, es: 
 b୭ = Ͷ ∗ ሺͶͲ + ͶͲሻ = ͵ʹͲ cm 
 
La resistencia a esfuerzo cortante del concreto se obtiene del valor más 
pequeño de los siguientes: 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 















Vc        = resistencia a esfuerzo cortante del concreto. 
ȕc        = relación del lado largo al lado corto de la columna. 




Vc        = resistencia a esfuerzo cortante del concreto. 




 Vୡ = ɉ√fୡ′b୭d 
 
Los factores de las primeras dos ecuaciones deben ser menor a uno, y se 
calculan a continuación: 
 Ͳ,ͷ͵ (ͳ + ͳʹ) = ͳ,ͷͻ > ͳ Ͳ,ʹ͹ (ͶͲ ∗ ͶͲ͵ʹͲ + ʹ) = ͳ,ͺͻ > ͳ 
 
Al no cumplir con el requisito de ser menores que uno, el valor que rige la 
resistencia a fuerza cortante es: 
 Vୡ = ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ͵ʹͲ ∗ ͶͲ = ʹͳͶ ͳͺͶ,ͻ͹ kg = ʹͳͶ,ͳͺ ton 
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ΦVୡ = Ͳ,͹ͷ ∗ ʹͳͶ,ͳͺ = ͳ͸Ͳ,͸Ͷ ton 
 
La altura efectiva es apropiada para resistir la acción de la fuerza cortante 
en dos direcciones. 
 V୳ = ͷͶ,ͺͶ Ton < ΦVୡ = ͳ͸Ͳ,͸Ͷ ton 
  Revisión por cortante en una dirección  
 
La sección crítica para la fuerza cortante en una dirección se encuentra a 
una distancia d del rostro de la columna, esta se muestra en la figura 35 
identificada con el patrón diagonal. 
 












V୳ = ͳͶ,ͷͷ ∗ ሺʹ,ͳͲ ∗ Ͳ,Ͷͷሻ = ͳ͵,͹ͷ ton 
 
Y la resistencia al cortante del concreto es: 
 Vୡ = Ͳ,ͷ͵ɉ√fୡ′b୵d Vୡ = Ͳ,ͷ͵ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ʹͳͲ ∗ ͶͲ = ͹Ͷ Ͷͻ͸,ʹͳ kg = ͹Ͷ,Ͷͻ ton 
 ΦVୡ = Ͳ,͹ͷ ∗ ͹Ͷ,Ͷͻ = ͷͷ,ͺ͹ ton 
 
La altura efectiva es nuevamente apropiada, en esta ocasión resiste la 
acción de la fuerza cortante en una dirección.  
 V୳ = ͳ͵,͹ͷ Ton < ΦVୡ = ͷͷ,ͺ͹ ton 
 
2.5.7.4. Diseño de refuerzo para flexión  
 
La sección critica para momento y anclaje del refuerzo en la zapata se 
muestra en la figura 36 con un patrón diagonal. El momento último en la sección 
es: 
 M୳ = ͳͶ,ͷͷ ∗ ቆʹ,ͳͲ ∗ ሺͲ,ͺͷሻଶʹ ቇ = ͳͳ,Ͳ͵ ton − m 
 
Asumiendo la acción de un bloque rectangular equivalente de esfuerzos 
con una altura de 5 centímetros se determina el área de acero necesaria para 
resistir este momento flexionante. 




Aୱ = ͳͳ,Ͳ͵ ∗ ͳͲͲ ͲͲͲͲ,ͻͲ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ሺͶͲ − ͷ/ʹሻ = ͹,͹ͻ cmଶ 
 a = ͹,͹ͻ ∗ Ͷ ʹͲͲͲ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ʹͳͲ = Ͳ,͸ͷ cm 
 Aୱ = ͳͳ,Ͳ͵ ∗ ͳͲͲ ͲͲͲͲ,ͻͲ ∗ Ͷ ʹͲͲ ∗ ሺͶͲ − Ͳ,͸ͷ/ʹሻ = ͹,͵͸ cmଶ 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
Sin embargo se debe colocar la cuantía mínima para esta sección, y será 
la mayor de las siguientes:  







Por lo que el área de acero mínima será: 
 A୫í୬ = Ͳ,ͲͲ͵͵ ∗ ʹͳͲ ∗ ͶͲ = ʹ͹,͹ʹ cmଶ 
 
Se utilizarán 10 varillas No. 6 en ambos sentidos, con las cuales se 
obtiene un área de acero de 28,4 centímetros cuadrados. 
 
2.5.7.5. Longitud de desarrollo para varillas 
 
Siendo el espaciamiento entre varillas, mayor a db y el recubrimiento 
mayor a 2db, se considera la siguiente ecuación para estimar la longitud de 
desarrollo del refuerzo: 
 lୢ = f୷ψ୲ψୣ͸,͸ɉ√fୡ′ dୠ = Ͷ ʹͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ͸,͸ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ∗ ሺͳ,ͻͳሻ = ͹ʹ,͸Ͷ cm 
 
La extensión de las varillas más allá de la sección critica a momento, es 
igual a 85 – 10 = 75 centímetros, por lo que se garantiza la longitud de 
desarrollo para el refuerzo.  
 
2.5.7.6. Diseño de la unión columna-zapata 
 
La sección 15.8.1 del Código ACI especifica que las fuerzas y momentos 
en la base de columnas deben transmitirse a la zapata a través del concreto por 
aplastamiento y mediante varillas de refuerzo longitudinal prolongado o en 
forma de pasadores (dowels).  
 
La máxima resistencia de diseño al aplastamiento del concreto, según lo 
establecido en la sección 10.14.1 del Código ACI, es Φ(0,85f’cA1). Se hace una 
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excepción de este valor máximo cuando la superficie de soporte sea más ancha 
que el área cargada en todos los lados, en la cual se permite que la resistencia 
de diseño al aplastamiento en el área cargada sea incrementada por el 
multiplicador √Aଶ/Aଵ, el cual no debe ser mayor a 2. En este caso la máxima 
resistencia de diseño al aplastamiento es: 




A1        = área de la superficie de contacto entre la columna y la zapata. 
A2        = área de la base inferior de un prisma piramidal proyectado  por  
debajo de la superficie de contacto entre la columna y la zapata. 
 
El multiplicador √Aଶ/Aଵ = √ሺʹͳͲ ∗ ʹͳͲሻ/ሺͶͲ ∗ ͶͲሻ = 5,25, por lo que se 
empleará el valor de 2. 
 ʹΦሺͲ,ͺͷfୡ′Aଵሻ = ʹ ∗ Ͳ,͸ͷ ∗ Ͳ,ͺͷ ∗ ʹͺͲ ∗ ሺͶͲሻଶ = Ͷͻͷ ͲͶͲ kg = Ͷͻͷ,ͲͶ ton 
 
La carga factorada en la base de la columna es:   
 ͳ,ʹ ∗ ͵ͻ,Ͳ͸ + ͳ,͸ ∗ ͳͲ,ͺͲ = ͸Ͷ,ͳͷ ton 
 
Evidentemente, la resistencia al aplastamiento del concreto es superior a 
la carga factorada en la base de la columna, esto indica que no es necesario 




Sin embargo, la sección 15.8.2.1 del Código ACI, especifica que para 
garantizar la transferencia de fuerzas y momentos entre columna y zapata, bien 
sea utilizando pasadores o extendiendo el refuerzo longitudinal de las 
columnas, el área de refuerzo que atraviesa la interfaz no debe ser menor a 
0,005Ag, siendo Ag el área bruta del elemento soportado. 
 Aୱ୧୬୲ = Ͳ,ͲͲͷ ∗ ሺͶͲ ∗ ͶͲሻ = ͺ cmଶ 
 
Prolongando las varillas longitudinales de la columna se obtiene un área 
de acero igual a 6*2,84 = 17,04 centímetros cuadrados, siendo esta mayor a la 
requerida para la transmisión de fuerzas y momentos.  
 
La longitud de desarrollo en compresión para varillas No. 6, según las 
ecuaciones provistas por el Código ACI en su sección 12.3.2, se define a 
continuación. 
 lୢୡ = ቆͲ,Ͳ͹ͷf୷ɉ√fୡ′ ቇ dୠ ൒ (Ͳ,ͲͲͶͶf୷)dୠ 
 
El factor 0,0044 tiene la unidad de centímetro cuadrado/kilogramo.  
 lୢୡ = ቆͲ,Ͳ͹ͷ ∗ Ͷ ʹͲͲͳ,ͲͲ ∗ √ʹͺͲ ቇ ∗ ͳ,ͻͳ = ͵ͷ,ͻ͸ cm ൒ ሺͲ,ͲͲͶͶ ∗ Ͷ ʹͲͲሻ ∗ ͳ,ͻͳ lୢୡ = ͵ͷ,͵Ͳ cm 
 
Esta longitud de desarrollo puede ser modificada si se proporciona 
refuerzo en exceso, según las indicaciones de la sección 12.3.3 del Código ACI, 
multiplicando la longitud por un factor igual a la relación entre el refuerzo 
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requerido por análisis y el refuerzo proporcionado, sin que la longitud final sea 
menor a 20 centímetros. 
 lୢୡ ቌAୱ Aୱ୮⁄ ቍ = ͵ͷ,͵Ͳ ∗ (ͺ,ͲͲ ͳ͹,ͲͶ⁄ ) = ͵ͷ,͵Ͳ ∗ Ͳ,Ͷ͹ = ͳ͸,ͷͻ cm 
 
Siendo este valor menor a 20 centímetros, la longitud de desarrollo será 
igual a la última, la cual también cumple el requisito de ser menor a la longitud 
disponible dentro de la zapata. Luego de extender las varillas hasta el acero 
principal de la zapata, deben doblarse para formar ganchos de 90° hacia afuera 
con una extensión de 12db = 22,92 centímetros. 
 
Por último, la sección 21.6.4.6 del Código ACI, indica que el refuerzo 
transversal requerido para columnas que concluyen en una zapata, debe 
extenderse al menos 30 centímetros dentro del elemento de cimentación.   
 
2.6. Instalaciones del edificio 
 
La comodidad de los usuarios y la funcionabilidad deben estar 
garantizadas con las instalaciones básicas, siendo estas: abastecimiento de 
agua potable, suministro de energía eléctrica y la disposición de aguas 
residuales.  
 
2.6.1. Instalaciones hidráulicas 
 
Para el diseño de la red hidráulica se utilizó el método basado en el uso 
del concepto de unidad mueble, el cual que se define como un factor pesado 
que toma en consideración la demanda de agua de varios tipos de accesorios o 
muebles sanitarios, usando como referencia un lavabo privado como 1 UM 
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(unidad mueble), para el cual, el flujo de agua es de 0,063 litro/segundo a 
0,0945 litro/segundo. 
 
Tabla XXXII.        Equivalencias de los muebles en unidades gasto 
 
Mueble Servicio Control U.M. 
Retrete Público Válvula 10 
Retrete Público Tanque 5 
Retrete Privado Válvula 6 
Retrete Privado Tanque 3 
Mingitorio pedestal Público Válvula 10 
Mingitorio pared Público Válvula 5 
Mingitorio pared Público Tanque 3 
Regadera Público Mezcladora 4 
Regadera Privado Mezcladora 2 
Fregadero Hotel restaurante Llave 4 
Fregadero Privado Llave 2 
Vertedero Oficina Llave 3 
Lavadero Privado Llave 3 
Lavabo Público Llave 2 
Lavabo Privado Llave 1 
Tina Privado Mezcladora 2 
Vertedero Público Llave 3 
Grupo baño Privado Excusado válvula 8 
Grupo baño Privado Excusado 6 
 
Fuente: ENRÍQUEZ HARPER, Gilberto. Manual práctico de instalaciones hidráulicas, sanitarias  
y de calefacción. p. 194. 
 
De la tabla XXXII se asigna un número equivalente de unidades de gasto 









Tabla XXXIII.        Gastos probables 
 
U.M. Gasto probable U.M. Gasto probable Tanque Válvula Tanque Válvula 
3 0,12 --- 40 0,91 1,74 
4 0,16 --- 42 0,95 1,78 
5 0,23 0,91 44 1,00 1,82 
6 0,25 0,94 46 1,03 1,84 
7 0,28 0,97 48 1,09 1,92 
8 0,29 1,00 50 1,13 1,97 
9 0,32 1,03 55 1,19 2,04 
10 0,34 1,06 60 1,25 2,11 
12 0,38 1,12 65 1,31 2,17 
14 0,42 1,17 70 1,36 2,23 
16 0,46 1,22 75 1,41 2,29 
18 0,50 1,27 80 1,45 2,35 
20 0,54 1,33 85 1,50 2,40 
22 0,58 1,37 90 1,56 2,45 
24 0,61 1,42 95 1,62 2,50 
26 0,67 1,45 100 1,67 2,55 
28 0,71 1,51 110 1,75 2,60 
30 0,75 1,55 120 1,83 2,72 
32 0,79 1,59 130 1,91 2,80 
34 0,82 1,63 140 1,98 2,85 
36 0,85 1,67 150 2,06 2,95 
38 0,88 1,70 160 2,14 3,04 
 
Fuente: RODRÍGUEZ SOZA, Luis Carlos. Guía para las instalaciones sanitarias en edificios, p. 
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Primer nivel  
 
10 retretes           10 * 3 U.M. =   30 U.M. 
8 lavabos    8 * 1 U.M. =     8 U.M. 
1 regadera    1 * 2 U.M. =     2 U.M. 
1 lavadero    1 * 3 U.M. =     3 U.M. 
3 mingitorios de pared  3 * 5 U.M. =   15 U.M. 
Total primer nivel       58 U.M. 
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Segundo nivel  
 
12 retretes           12 * 3 U.M. =   36 U.M. 
10 lavabos           10 * 1 U.M. =   10 U.M. 
 3 mingitorios de pared  3 * 5 U.M. =   15 U.M. 
Total segundo nivel       51 U.M. 
 
El gasto probable (en tanque) para cada nivel puede fijarse, por 
aproximación al inmediato superior 60 U.M., en 1,25 litros/segundo. 
 
Se le asigna ½” como el diámetro de tubería para cada subramal, o la 
tubería que abastece cada aparato sanitario de manera individual, mientras que 
el diámetro de la tubería del alimentador, considerando 3 metros/segundo como 
la velocidad del agua en la red de abastecimiento, se determina mediante el 
principio de continuidad de los fluidos en tuberías cerradas.  
 A = QV = ͳ,ʹͷ/ͳ ͲͲͲ͵ = Ͷ,ͳ͹xͳͲ−ଷ mଶ = Ͷ,ͳ͹ cmଶ = Ͳ,͸ͷ pulgଶ 
 
Por lo que para el alimentador principal se empleará tubería de 1 pulgada 
de diámetro, la cual tiene un área de 0,78 pulgadas cuadrada. 
 
2.6.2. Instalaciones sanitarias  
 
Se refiere a las instalaciones que tienen como función el desfogue de las 
aguas provenientes de los artefactos sanitarios y del agua pluvial colectada en 





 Drenaje sanitario  
 
Utilizando los datos de la tabla XXXIV, se asigna un número de unidades 
mueble (U.M.) y un diámetro de tubería a cada artefacto sanitario, dependiendo 
de la categoría de la instalación, que en este caso se determina como una 
categoría de segunda clase, es decir, de uso semipúblico, dentro de la cual se 
encuentra catalogada una escuela o centro educativo.  
 
Tabla XXXIV.       Unidades de descarga y diámetro mínimo en           
derivaciones simples y sifones de descarga 
 
Tipo de mueble o aparato 
Unidades de 
descarga 
Diámetro mínimo del 
sifón y derivación 
Clase Clase 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Lavabo 1 2 2 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 
Retrete 4 5 6 3 3 3 
Tina 3 4 4 1 ¼ 2 2 
Bidé 2 2 2 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 
Cuarto de baño  7 --- --- 3 3 3 
Regadera  2 3 3 1 ¼ 2 2 
Urinario suspendido 2 2 2 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 
Urinario vertical --- 4 4 --- 2 2 
Fregadero de viviendas 3 --- --- 1 ¼ --- --- 
Fregadero de restaurante --- 8 8 --- 3 3 
Lavadero 3 3 --- 1 ¼ 1 ¼ --- 
Vertedero  --- 8 8 4 4 --- 
Bebedero  1 1 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 
Lavaplatos 2 --- --- 1 ½ --- --- 
Lavaplatos comercial --- 4 --- --- --- 2 
 
Fuente: ENRÍQUEZ HARPER, Gilberto. Manual práctico de instalaciones hidráulicas, sanitarias 
y de calefacción. p. 215. 
 
Considerando los diámetros mínimos para cada artefacto y los diámetros 
mínimos especificados en la tabla II, para retretes se utilizará tubería de 4” de 
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diámetro, mientras que para el resto de las derivaciones, es decir para lavabos, 
mingitorios y fregadero, se utilizará tubería de γ” de diámetro. Las derivaciones 
en columna (bajadas de agua negra) tendrán un diámetro de 4”. 
 
Se colocarán columnas de ventilación de PVC para cada servicio sanitario 
con un diámetro igual a γ” 
  Drenaje pluvial 
 
Mediante el método racional se determina el caudal de lluvia a drenar en 
la azotea, el cual emplea la siguiente ecuación:  




Q  = caudal de agua pluvial. 
C  = coeficiente de escorrentía, para concreto 0,9. 
I  = intensidad de lluvia. 
A  = superficie a drenar. 
 
Estimando un período de retorno de 10 años, un tiempo de concentración 
de 5 minutos y con la ayuda de la información de la estación meteorológica 
Sabana Grande del INSIVUMEH se obtiene el caudal para determinar el 
diámetro de las bajadas de agua pluvial. 




El área total de la azotea se divide en varias secciones con la finalidad de 
mantener un espesor bajo de los pañuelos y la pendiente de drenaje menor a 
1,50 por ciento. La superficie a drenar es 49,69 metros cuadrados equivalentes 
a 4,97x10-3 hectáreas. 
 Q = Ͳ,ͻͲ ∗ ʹͶ͸,ͻ͵ ∗ Ͳ,ͲͲͶͻ͹͵͸Ͳ = Ͳ,ͲͲ͵Ͳ͸ m = ͵,Ͳ͹ l/s 
 
El diámetro de la tubería se calcula a través de la modificación de la 
ecuación de Manning, para la cual se emplea un coeficiente de rugosidad del 
PVC, n = 0,009 y una pendiente para el drenaje de S = 1,50 por ciento.  
 D = (͸ͻͳ ͲͲͲQnSଵ/ଶ )ଷ/଼ = (͸ͻͳ ͲͲͲ ∗ Ͳ,ͲͲ͵Ͳ͸ ∗ Ͳ,ͲͲͻሺͲ,Ͳͳͷሻଵ/ଶ )ଷ/଼ = ͳ,Ͷͳ cm D = ͵,͸Ͳ pulg  
 
Por lo tanto se utilizará tubería de PVC de 4” de diámetro. 
 
2.6.3. Instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza) 
 
A continuación se determina la distribución del consumo total de energía 
para iluminación y potencia en cada uno de los circuitos eléctricos. 
  Iluminación  
 
La necesidad de iluminación, E, de cada ambiente de la escuela se 










 Fuente: elaboración propia.  
 
Para cada área se determinó la cantidad de luminarias necesarias, por 
medio del método del flujo total, de manera que se cumpliera con el nivel de 
iluminación requerida. En primera instancia se determina el flujo luminoso 
entregado por las luminarias en conjunto.  




φE = flujo luminoso entregado. 
E = nivel de iluminación. 
A = superficie del ambiente. 
U  = coeficiente de utilización.  
M = coeficiente de mantenimiento. 
 
Y luego se calcula el número de luminarias con la siguiente ecuación  
 Número de luminarias = φ୉φ୐ 
Ambiente E [lux] Ambiente E [lux] 
Aula teórica 200 – 400 Contabilidad 300 
Aula de computación 400 – 500 Archivo 150 
Aula de proyecciones 200 – 400 Bodega 150 
Dirección 300 Servicios sanitarios 150 
Secretaria 150 Conserjería 200 – 400 
Consultorio médico 300 Corredores 150 





φL = flujo luminoso de la lámpara. 
 
Se eligen lámparas fluorescentes de 40 watts para las luminarias, de 4 y 2 
lámparas por luminaria, según el nivel de iluminación necesario. La potencia es, 
considerando un 25 por ciento de potencia adicional necesaria para el reactor 
de cada lámpara, para luminarias de 4 tubos 4 * 40 * 1,25 = 200 watts y para 
luminarias de 2 tubos 2 * 40 * 1,25 = 100 watts. Además, el flujo luminoso de 
una lámpara de este tipo es 2 500 lúmenes. 
 
Considerando un buen mantenimiento a las lámparas y luminarias, el 
factor M es 0,75. El factor de utilización de las lámparas depende directamente 
de los factores de reflexión de paredes y techos de cada ambiente, 0,70 y 0,50 
respectivamente, y del índice de local o del ambiente, definido a continuación.  




K = índice de local. 
A = superficie del ambiente. 
hm  = altura de montaje, 2,80 – 1,20 = 1,60 metros. 
P = perímetro del ambiente. 
 
Además, se colocarán 2 lámparas incandescentes de 75 watts en los dos 
niveles y una lámpara incandescente tipo reflector de 150 watts en las 
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escaleras. La carga para el primer nivel es de 6 650 watts y para el segundo 
nivel es 7 400 watts.  
 
Tabla XXXVI.       Número de luminarias por ambiente 
 
Ambiente E [lux] A [m2] U M Luminarias 
Lámparas  Tipo 
Aula teórica 200 – 400 53,10 0,66 0,75 6 4x40 w 
Aula de computación  400 – 500 68,10 0,68 0,75 6 4x40 w 
Aula de proyecciones 200 – 400 35,70 0,62 0,75 4 4x40 w 
Dirección  300 17,60 0,53 0,75 2 4x40 w 
Secretaria 150 31,80 0,61 0,75 2 4x40 w 
Consultorio médico  300 10,20 0,45 0,75 1 4x40 w 
Sala de educadores 300 21,30 0,58 0,75 2 4x40 w 
Contabilidad 300 17,40 0,57 0,75 2 4x40 w 
Archivo 150 13,40 0,52 0,75 1 2x40 w 
Bodega 150 6,40 0,34 0,75 1 2x40 w 
Servicios sanitarios 150 26,30 0,62 0,75 2 2x40 w 
Conserjería 200 – 400 13,20 0,52 0,75 1 2x40 w 
Corredores 150 135,7 0,68 0,75 8 2x40 w 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXVII.        Circuitos de iluminación  
 
Nivel Circuito Potencia [W] Voltaje [V] Corriente [A] 
1er 
Nivel  
A 1 400 120 11,67 
B 1 400 120 11,67 
C 975 120 8,13 
D 1 400 120 11,67 
E 1 475 120 12,29 
2do 
Nivel 
A 1 400 120 11,67 
B 1 500 120 12,50 
C 1 400 120 11,67 
D 1 550 120 12,91 
E 1 550 120 12,91 
 




Garantizando una caída de voltaje del 3 por ciento para cada derivación o 
circuito, el conductor para cada uno de estos será un cable AWG # 12 con una 
protección de 1x20 A. 
  Fuerza 
 
Se estima una carga de consumo de 180 watts por cada tomacorriente, 
excepto para los tomacorrientes del aula de computación, lo cuales tendrán un 
consumo esperado de 720 watts. La carga del primer nivel es de 4 680 watts y 
del segundo nivel es 8 640 watts. 
 
Tabla XXXVIII. Circuitos de fuerza  
 







A 1 440 120 12,00 
B 1 800 120 15,00 
C 1 440 120 12,00 
2do 
Nivel 
A 1 440 120 12,00 
B 1 800 120 15,00 
C 1 080 120 9,00 
D 1 440 120 12,00 
E 1 440 120 12,00 
F 1 440 120 12,00 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Garantizando una caída de voltaje del 3 por ciento para cada derivación, el 
conductor de éstos será un cable AWG # 10 con una protección de 1x20 A. 
 
El diámetro del alimentador se determinó considerando una caída de 
tensión de 2 por ciento, y la carga total de 27 370 Watts. Para una distancia de 
30 metros desde la línea de distribución, se requiere cable AWG # 1/0.  
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2.7. Presupuesto  
 
Para la determinación del presupuesto general del proyecto se integraron 
cédulas de costos unitarios por cada renglón y subrenglones de trabajo de 
acuerdo con la cuantificación elaborada con base a los planos constructivos. En 
estas cédulas se integraron tanto los precios de materiales y de mano de obra, 
como también los factores de costos indirectos, de ayudante y de prestaciones 
legales.  
 
Tabla XXXIX.       Presupuesto general del proyecto diseño de un edificio  
de dos niveles para la Escuela Oficial Urbana Mixta de  
Santa María de Jesús, Sacatepéquez 
 
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
PRECIO POR 
RENGLON 
      
1 TRABAJOS PRELIMINARES   
1.1 Limpieza y chapeo  m2 600,00 Q.          16,18 Q.       9 710,40 
1.2 Trazo y nivelación  m2 520,26 Q.          30,77 Q.     16 009,44 
  
TOTAL RENGLON R1 Q.     25 719,84 
2 CIMENTACIÓN   
2.1 Excavación para cimentación  m3 218,41 Q.        157,91 Q.     34 487,71 
2.2 Relleno y compactación  m3 158,98 Q.        164,47   Q.     26 147,52 
2.3 Zapata tipo 1  unidad 32,00 Q.     5 397,66 Q.   172 725,06 
2.4 Solera tipo 1 ml 362,18 Q.        142,60 Q.     51 648,32 
  
TOTAL RENGLON R2 Q.   285 008,60 
3 MAMPOSTERIA REFORZADA   
3.1 Solera tipo 2 ml 396,58 Q.        107,34 Q.     42 568,10 
3.2 Solera tipo 3 ml 191,25 Q.        124,17 Q.     23 746,75 
3.3 Solera tipo 4 ml 170,80 Q.        167,52 Q.     28 613,10 
3.4 Levantado de block  35 kg/cm2  m2 1 318,28 Q.        211,74 Q.   279 127,33 
3.5 Columna tipo B ml 76,50 Q.        163,69 Q.     12 522,13 
3.6 Columna tipo C  ml 551,00 Q.        146,86 Q.     80 919,86 
  
TOTAL RENGLON R3 Q.   467 497,28 
4 ESTRUCTURA PRINCIPAL   
4.1 Columna tipo A ml 222,40 Q.        859,12 Q.   191 069,18 
4.2 Viga tipo 1  ml 59,80 Q.        738,14 Q.     44 140,53 
4.3 Viga tipo 2 ml 59,80 Q.        742,90 Q.     44 425,18 
4.4 Viga tipo 3 ml 34,80 Q.        715,53 Q.     24 900,30 
4.5 Viga tipo 4 ml 104,40 Q.        724,67 Q.     75 655,34 
4.6 Viga tipo 5 ml 119,60 Q.        675,00 Q.     80 729,52 
4.7 Viga tipo 6 ml 34,80 Q.        639,39 Q.     22 250,91 
4.8 Viga tipo 7 ml 104,40 Q.        567,57 Q.     59 254,73 
  
TOTAL RENGLON R4 Q.   542 425,69 
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Continuación de la tabla XXXIX. 
 
5 LOSAS   
5.1 Losa de entrepiso  m2 520,26 Q.        606,27 Q.   315 418,03 
5.2 Azotea  m2 526,24 Q.        610,83 Q.   321 445,28 
  
TOTAL RENGLON R5 Q.   636 863,31 
6 ESCALERAS   
6.1 Escaleras  global 1,00 Q.  20 633,63 Q.     20 633,63 
7 INSTALACIÓN HIDRÁULICA    
7.1 Instalación hidráulica  global 1,00 Q.   85 449,20 Q.     85 449,20 
8 DRENAJE SANITARIO    
8.1 Drenaje sanitario  global 1,00 Q.  34 271,71 Q.     34 271,71 
9 DRENAJE PLUVIAL    
9.1 Drenaje pluvial global 1,00 Q.   30 560,61 Q.     30 560,61 
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
10.1 Acometida eléctrica  global 1,00 Q.     9 573,65 Q.       9 573,65 
10.2 Instalación eléctrica (iluminación)  global 1,00 Q.   37 406,45 Q.     37 406,45 
10.3 Instalación eléctrica (fuerza) global 1,00 Q.   19 971,66 Q.     19 971,66 
  
TOTAL RENGLON R10 Q.     67 113,87 
11 ACABADOS   
11.1 Ensabietado + Repello + Cernido m2 2 164,05 Q.        127,60 Q.   276 124,12 
11.2 Alisado y mezclón de pañuelos m2 512,96 Q.          54,08 Q.     43 813,97 
11.3 Piso cerámico nacional m2 834,80 Q.        212,37 Q.   177 283,14 
11.4 Piso cerámico antideslizante  m2 92,74 Q.        212,37 Q.     19 694,82 
11.5 Azulejo  m2 98,25 Q.        179,49 Q.     17 635,29 
11.6 Tabiques para servicio sanitario  unidad 14,00 Q.     1 102,36 Q.     15 433,04 
11.7 Acabado cenefas y sardineles   m2 55,50 Q.          94,96 Q.       5 270,39 
11.8 Baranda de metal  global 1,00 Q.     4 444,16 Q.       4 444,16 
  
TOTAL RENGLON R11 Q.   559 698,93 
12 PUERTAS   
12.1 Puerta tipo 1 unidad 8,00 Q.     2 902,73 Q.     23 221,86 
12.2 Puerta tipo 2 unidad 2,00 Q.     4 302,73 Q.       8 605,46 
12.3 Puerta tipo 3 unidad 4,00 Q.     1 706,18 Q.       6 824,72 
12.4 Puerta tipo 4 unidad 6,00 Q.     1 574,94 Q.       9 449,66 
12.5 Puerta tipo 5 unidad 5,00 Q.     1 404,33 Q.       7 021,63 
12.6 Puerta tipo 6 unidad 20,00 Q.        962,47 Q.     19 249,44 
  
TOTAL RENGLON R12 Q.     74 372,77 
13 VENTANAS   
13.1 Ventana tipo 1 unidad 80,00 Q.        627,79 Q.     50 223,04 
13.2 Ventana tipo 2 unidad 8,00 Q.        767,79 Q.       6 142,30 
13.3 Ventana tipo 3 unidad 3,00 Q.        571,79 Q.       1 715,36 
13.4 Ventana tipo 4 unidad 11,00 Q.        405,55 Q.       4 461,07 
13.5 Ventana tipo 5 unidad 3,00 Q.        426,55 Q.       1 279,66 
13.6 Ventana tipo 6 unidad 4,00 Q.        627,79 Q.       2 511,15 
  
TOTAL RENGLON R13 Q.     66 332,59 
14 LIMPIEZA FINAL   
14.1 Limpieza final m2 520,26 Q.          15,89 Q.       8 266,93 
      
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q.    2 907 352,20 
 




2.8. Cronograma de ejecución  
 
Con los renglones y subrenglones de trabajo como base y bajo los 
criterios de rendimientos de trabajo estimados para la ejecución de las distintas 
tareas según el método de construcción, se determinó la duración de cada 
actividad y, por consiguiente la duración total del proyecto.  
 
Tabla XL.   Cronograma de ejecución del proyecto diseño de un edificio  
de dos niveles para la Escuela Oficial Urbana Mixta de Santa  
María de Jesús, Sacatepéquez 
 
No. DESCRIPCIÓN PERÍODO DE EJECUCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
                              
1 TRABAJOS PRELIMINARES                             
1.1 Limpieza y chapeo                             
1.2 Trazo y nivelación                             
                              
2 CIMENTACIÓN                             
2.1 Excavación para 
cimentación                             
2.2 Relleno y compactación                             
2.3 Zapata tipo 1                             
2.4 Solera tipo 1                             
                              
3 MAMPOSTERIA REFORZADA                             
3.1 Solera tipo 2                             
3.2 Solera tipo 3                             
3.3 Solera tipo 4                             
3.4 Levantado de block  35 kg/cm2                             
3.5 Columna tipo B                             
3.6 Columna tipo C                             
                              
4 ESTRUCTURA PRINCIPAL                             
4.1 Columna tipo A                             
4.2 Viga tipo 1                             
4.3 Viga tipo 2                             
4.4 Viga tipo 3                             
4.5 Viga tipo 4                             
4.6 Viga tipo 5                             
4.7 Viga tipo 6                             
4.8 Viga tipo 7                             
                              
5 LOSAS                             
5.1 Losa de entrepiso                             
5.2 Azotea                             
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Continuación de la tabla XL. 
 
                              
6 ESCALERAS                             
6.1 Escaleras                             
7 INSTALACIÓN HIDRÁULICA                             
7.1 Instalación hidráulica                             
8 DRENAJE SANITARIO                             
8.1 Drenaje sanitario                             
9 DRENAJE PLUVIAL                             
9.1 Drenaje pluvial                             
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                             
10.1 Acometida eléctrica                             
10.2 Instalación eléctrica (iluminación)                             
10.3 Instalación eléctrica (fuerza)                             
                              
11 ACABADOS                             
11.1 Ensabietado + Repello + Cernido                             
11.2 Superficie superior de 
azotea                             
11.3 Piso cerámico nacional                             
11.4 Piso cerámico antideslizante                             
11.5 Azulejo                             
11.6 Tabiques para servicio 
sanitario                             
11.7 Alisado cenefas y sardineles                             
11.8 Baranda de metal                             
                              
12 PUERTAS                             
12.1 Puerta tipo 1                             
12.2 Puerta tipo 2                             
12.3 Puerta tipo 3                             
12.4 Puerta tipo 4                             
12.5 Puerta tipo 5                             
12.6 Puerta tipo 6                             
                              
13 VENTANAS                             
13.1 Ventana tipo 1                             
13.2 Ventana tipo 2                             
13.3 Ventana tipo 3                             
13.4 Ventana tipo 4                             
13.5 Ventana tipo 5                             
13.6 Ventana tipo 6                             
                              
14 LIMPIEZA FINAL                             
14.1 Limpieza final                             
 





2.9. Estudio de Impacto Ambiental  
 
El desarrollo de las actividades durante la construcción de las obras civiles 
generará daños al medio ambiente. Indiferentemente si el impacto es bajo, 
moderado o considerable, debe realizarse una evaluación de las posibles 
fuentes de deterioro al entorno. 
 
2.9.1. Principales impactos ambientales  
 
El siguiente listado de impactos ambientales está basado en la evaluación 
ambiental inicial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
  Alteración de la calidad del aire  
 
La contaminación del aire se debe a la emisión de gases y partículas, 
producida por las actividades de excavación y movimiento de suelo y fundición 
de elementos de concreto, además de la emisión de gases de combustible de 
los vehículos de entrega de materiales de construcción y extracción de 
desperdicios o residuos.  
  Abastecimiento de agua potable y alteración de la calidad de cuerpos de 
agua superficial   
 
El agua potable será abastecida por medio de la red general de 
distribución municipal, utilizando solo las cantidades de trabajo necesarias, 
evitando su desperdicio. En cuanto al agua superficial, las principales 
actividades que afectan a los cuerpos de agua se deben a la incorrecta 
eliminación de material de desecho sobre estos, sin embargo, no existe ningún 
cuerpo de agua dentro del perímetro de trabajo de este proyecto.  
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 Alteración de suelos 
 
Los desechos sólidos, como basura común, y el agua residual eliminada 
sin un control específico, pueden alterar considerablemente la calidad del suelo.  
 
Los procesos de excavación para las estructuras de cimentación así como 
para las instalaciones hidráulicas y sanitarias, implican la extracción del material 
suelo y de la capa vegetal que la cubre, lo cual puede originar procesos de 
erosión por la acción de agentes externos como la lluvia y el viento.  
  Biodiversidad 
 
Actividades como la tala inmoderada de árboles, la contaminación del 
agua y la degradación del suelo promueven la destrucción del ecosistema y del 
hábitat de ciertas especies. La flora y fauna de la región no se verán afectadas 
en ningún aspecto por la construcción de este edificio. 
  Aspectos visuales y estéticos  
 
El entorno será modificado drásticamente, se eliminaran espacios libres de 
terreno natural y se sustituirá por elementos de infraestructura. Se disminuirán 
las áreas permeables que permiten la recarga hídrica del manto freático, es 
decir que, se introducirán elementos ajenos a la naturaleza.      
  Aspectos sociales y culturales.  
 
El asentamiento donde se ubicará la escuela fue obtenido exclusivamente 
para este fin, por lo que no implica el desplazamiento de ninguna actividad 
humana.       
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2.9.2. Plan de contingencia  
 
Como medio de reducción de los impactos ambientales que representan 
una amenaza al medio circundante, se adoptarán las siguientes medidas: 
  Circular el perímetro del terreno como protección, tanto del área de 
construcción como del exterior.  
  Disponer de artefactos y/o recipientes para el almacenaje de desechos 
sólidos y de aguas servidas, para su posterior traslado y eliminación.  
  Humedecer el material de excavación y los accesos de terracería al área 
de trabajo, de manera que se disminuya la cantidad de partículas 
emitidas al aire.  
  Reforestar y preservar la vegetación de la región, de manera que se evite 
la erosión del suelo y se mantengan los niveles del manto freático. 
  En caso de existir la necesidad del empleo de maquinaria pesada, esta 
debe ser utilizada en época seca, para evitar asentamientos perjudiciales 
en el suelo.  
  Proveer de implementos básicos de protección y de seguridad industrial 












3. DISEÑO DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 




3.1. Descripción general del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño de una línea de conducción de agua 
potable por gravedad, se compone de una captación de brote definido, una 
galería de infiltración existente, dos cajas rompepresión, un paso aéreo de 20 
metros, una línea de conducción hecha de tubería PVC con una longitud total 
de 3 028,11 metros y la recolección del caudal de una línea de tubería existente 
de 69,35 metros, que posteriormente serán añadidas al sistema de 
abastecimiento, dando un caudal de 1,41 litros/segundo para el tanque de 
almacenamiento denominado, por los lugareños, como tanque japonés. 
 
El principal objetivo del proyecto es el aprovechamiento de estas fuentes 
naturales de agua y el incremento en el tiempo del servicio de abastecimiento.  
 
3.2. Investigación de campo 
 
Esta fase integra el reconocimiento de las zonas involucradas con el paso 
de la tubería, el aforo a las fuentes así como el muestreo para los 








3.2.1. Ubicación de los nacimientos  
 
Debido al nombre de la región donde se construirán las captaciones de 
agua, llamada Chicapitán, los afloramientos reciben los nombres de Chicapitán 
1 y Chicapitán 2, los cuales en adelante se llamarán captación norte y captación 
sur, respectivamente.  
 
3.2.2. Aforo de las fuentes  
 
Para medir el caudal a captar se utilizó el método volumétrico, el cual es 
un método simple y rápido para el aforo de este tipo de fuentes superficiales. 
Para el procedimiento de este método se utilizó un recipiente con capacidad de 
5 galones, un cronómetro digital con precisión de milésimas de segundo y un 
segmento de tubo PVC de 4 pulgadas de 0,80 metros de longitud. La siguiente 
ecuación se utilizó para determinar el caudal: 




Q = caudal. 
V = volumen del recipiente. 
t  = tiempo de llenado del recipiente. 
 
Encauzando el agua proveniente de la captación norte a través del tubo de 
PVC, se determinó el caudal de este en tres ocasiones para luego obtener tener 





Tabla XLI.    Valor promedio del caudal de la captación norte. 
 
Aforo Volumen V [l] Tiempo t [s] Caudal Q [l/s] 
Aforo 1 5 18,01 1,05 
Aforo 2 5 19,01 1,00 
Aforo 3 5 18,05 1,05 
PROMEDIO 1,03 
 
Fuente: elaboración propia 
 
El caudal de la captación sur fue provisto por la Dirección Municipal de 
Planificación, y es de 0,38 litros/segundo, que sumado al caudal de la captación 
norte hacen un caudal total de 1,41 litros/segundo. 
 
3.2.3. Calidad del agua  
 
Los límites que definen la calidad del agua son los contenidos en las 
Normas Nacionales COGUANOR, específicamente la designación NGO 29 001.  
 
3.2.3.1.  Toma de muestras en captaciones 
 
Dado que los afloramientos no distan mucho uno del otro, se puede 
concluir que ambos pertenecen a un mismo manto acuífero, por lo tanto, basta 
con obtener muestras de uno de los nacimientos para realizar los análisis que 
especifica la Norma 29 001 de COGUANOR. 
 
Según lo descrito anteriormente, se eligió la captación norte para la 
recolección de muestras. La muestra de agua para el análisis fisicoquímico se 
obtuvo con un recipiente plástico perfectamente limpio y adecuado con una 
capacidad de 1 galón. La muestra para el análisis bacteriológico fue recolectada 
158 
 
con envase de vidrio esterilizado de boca ancha y tapón hermético, con 
capacidad de 100 mililitros. 
 
3.2.3.2. Resultados de los análisis  
 
Los resultados de los análisis fisicoquímico y bacteriológico para la 
captación norte (ver anexo), establecen la necesidad o no, de un sistema de 
desinfección del agua captada. Cada análisis se practica con el fin de conocer 
diferentes cualidades intrínsecas del agua, las cuales están relacionadas 
directamente con la calidad de la misma.  
 
3.2.3.2.1. Análisis fisicoquímico    
 
Las características físicas y químicas del agua, es decir, las características 
relativas a su apariencia y a las sustancias contenidas en ella, determinan la 
calidad de ésta. El análisis fisicoquímico busca la descripción física general del 
agua y la identificación de sustancias químicas que pudiesen afectar la 
potabilidad del agua proveniente de una fuente natural o artificial.  
 
3.2.3.2.2. Análisis bacteriológico   
 
Establece la cantidad de bacterias o microorganismos por volumen de 
agua encontrados en una fuente en particular. El estudio de esta característica 
del agua, relativa a la presencia de microorganismos en ella, también es 







3.2.3.2.3. Interpretación de resultados  
 
Según el análisis fisicoquímico el agua, es rechazable debido a su 
apariencia ligeramente turbia, sin embargo la calidad química de ésta cumple 
con la Norma 29 001 de COGUANOR, por lo que es completamente permisible.  
 
El examen bacteriológico encasilla a las muestras de agua en la 
clasificación II, la cual indica una calidad bacteriológica que precisa la aplicación 
de métodos habituales de tratamiento, de los cuales se empleará la 
desinfección por medio de la aplicación de tabletas de hipoclorito de calcio.  
 
3.2.4. Perfil topográfico  
 
El trabajo de campo consistió en un levantamiento topográfico de segundo 
orden, empleando para ello, el método taquimétrico, con el cual es posible la 
medición planimétrica y altimétrica de la ruta de la línea de conducción. El 
equipo utilizado consistió en un teodolito digital con aproximación de 20 
segundos y dos estadías de aluminio con exactitud de 5 milímetros.  
 
La ruta de levantamiento topográfico, previamente estudiada, consistió en 
una poligonal abierta con estaciones espaciadas a un promedio de 30 metros. 
Cabe mencionar que en cada estación se hizo la radiación de, por lo menos, 5 
puntos para tener más información topográfica y de esta manera obtener un 
perfil del terreno más apegado a la realidad. 
 
El trazo de la línea de conducción se extiende desde un punto con 
coordenadas y elevación arbitrarias (2000 E, 2000 N, 500 m, respectivamente), 
dando como resultado, luego de practicar los cálculos propios del trabajo de 
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gabinete, una altura relativa de 166,37 metros con relación al punto de conexión 
con el tanque de almacenamiento. 
 
3.3. Criterios de diseño 
 
La guía de normas del Instituto de Fomento Municipal, indica 
expresamente los criterios de diseño a considerar para los proyectos rurales de 
abastecimiento de agua potable. A continuación se presentan estos criterios. 
 
3.3.1. Período de diseño 
 
Este se refiere al período de tiempo en el cual se estima que el proyecto 
cumplirá con el servicio esperado para la población. La calidad y vida útil de los 
materiales de construcción, los costos y tasas de interés e incluso el caudal de 
la fuente son factores fundamentales para el cálculo del período de diseño. 
Además de estos factores, es aconsejable considerar un período aproximado 
de 2 años en concepto de gestión y administración del proyecto.  
 
Considerando las especificaciones de UNEPAR-INFOM para el cálculo del 
período de diseño del proyecto, se estima un período estipulado para obras 
civiles de 20 años. 
 
3.3.2. Cálculo de la población futura 
 
Usualmente, la proyección de la población a través del tiempo se 
determina mediante la ecuación de crecimiento poblacional geométrico. 






Pf  = población futura. 
Po = población inicial. 
r  = tasa de crecimiento poblacional. 
n = número de años en el futuro. 
 
Debido a que el caudal de ambos nacimientos es insuficiente para 
satisfacer la demanda de la población concentrada en el casco urbano, se debe 
estimar la cantidad de habitantes y familias beneficiadas con el aporte esperado 
de estas dos captaciones.  
 
3.3.3. Dotación  
 
La municipalidad de Santa María de Jesús establece una dotación de 30 
litros/segundo/habitante y con la mejora continua del sistema de abastecimiento 
de agua potable, se espera aumentar esta dotación al valor recomendado para 
una población con las costumbres y características de este municipio, la cual es 
de 120 litros/segundo/habitante.  
 
3.3.4. Caudal medio diario 
 
Es el resultado de multiplicar la dotación por la población futura dividido 
entre el número de segundos que contiene un día (86 400 s): 








 Qmd = caudal medio diario. 
 Pf = población futura. 
 Dot  = dotación. 
 
3.3.5. Factor máximo diario 
 
Este factor indica la variación del consumo diario y aumenta el caudal 
medio diario entre un 20 por ciento y un 50 por ciento y se refiere a un posible 
aumento del caudal, es decir, su variación en un día promedio.  
 
3.3.6. Caudal máximo diario 
 
Es el producto del caudal medio diario por el factor máximo diario, el cual 
varía entre 1,2 a 1,5 para poblaciones futuras menores de 1 000 habitantes y de 
1,2 para mayores de 1 000 habitantes.  




 QMD = caudal máximo diario. 
 FMD = factor máximo diario. 
 






3.3.7. Determinación de población beneficiada 
 
Aplicando un factor máximo diario conservador de 1,20 se calcula el 
caudal medio diario: 
 Q୫ = Q୑ୈF୑ୈ = ͳ,Ͷͳͳ,ʹ = ͳ,ͳ͹ͷ l/s Q୫ ∗ ͺ͸ ͶͲͲDot = ͳ,ͳ͹ͷ ∗ ͺ͸ ͶͲͲͳʹͲ = ͺͶ͸ habitantes 
 
Con una densidad poblacional de 6 habitantes/vivienda, se puede calcular 
el número de conexiones domiciliares, que podría generar este proyecto: 
 ͺͶ͸ ͸ = ͳͶͳ conexiones 
 
3.4. Obras de captación 
 
La captación norte consistirá en un depósito sobre el afloramiento 
protegido con muros de mampostería y una losa de concreto de 8 centímetros 
de espesor en la parte superior. Este depósito estará conectado a una caja de 
control de 1 metro cúbico.  
 
Para la captación sur existe una galería de infiltración que recolecta el 
agua y la envía a una caja reunidora de caudales de concreto a poca distancia. 
 
3.5. Diseño de la línea de conducción 
 
El diseño hidráulico de la línea de conducción se realizó con base en la 
ecuación de Hazen-Williams, la cual es utilizada para el cálculo de la velocidad 
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del agua en sistemas de tuberías. Cabe recalcar, que esta ecuación tiene su 
uso limitado solamente al flujo de agua en conductos cerrados. La ecuación 
original de Hazen-Williams se muestra a continuación:  




 v = velocidad promedio de flujo. 
 Ch = coeficiente de Hazen-Williams. 
 R = radio hidráulico de conducto de flujo. 
 s = pérdida de energía en la longitud del conducto. 
 
Esta ecuación se suele modificar con el fin de poder determinar la pérdida 
de energía del fluido dentro de la tubería, así como también para poder trabajar 
con dimensionales del sistema internacional y del sistema inglés, de manera 
simultánea, dando como resultado la siguiente ecuación: 




Hf = pérdida de carga. 
L = longitud de diseño. 
Q = caudal de diseño. 
C = coeficiente de rugosidad del material de la tubería. 
Ø = diámetro interno de tubería. 
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Además de las limitaciones del uso de la ecuación de Hazen-Williams para 
flujos de agua en conducto cerrado, INFOM limita el uso de diámetros de 
tuberías únicamente mayores a ¾” y recomienda un rango de velocidades entre 
0,40 metros/segundo como mínimo, para evitar sedimentación dentro de la 
tubería, hasta 3,00 metros/segundo como máximo, para evitar el deterioro de la 
misma tubería o de las estructuras complementarias.  
 
La aplicación de la ecuación dentro del diseño de sistemas de agua, se 
presenta a manera de ejemplo a continuación, con el cálculo para el tramo 
comprendido entre las estaciones E7 (0+555,43) y E30 (3+028,11) con los 
siguientes datos: 
 
Longitud:       2 472,68 metros 
Incremento porcentual de longitud real:  5% 
Caudal:      1,41 l/s 
Presión residual deseada:    10 m 
Carga estática:     402,07 - 334,35 = 67,72 m 
Pérdida de carga total:    67,72 - 10 = 57,72 m 
Coeficiente de rugosidad (para PVC nuevo): 150 
 
Se calcula el diámetro necesario para la pérdida de carga, a través de la 
ecuación Hazen-Williams: 
 ∅ = ቆͳ͹Ͷ͵,ͺͳͳ ∗ ʹ Ͷ͹ʹ,͸ͺ ∗ ͳ,Ͳͷ ∗ ͳ,Ͷͳଵ,଼ହͳͷͲଵ,଼ହ ∗ ͷ͹,͹ʹ ቇଵ ସ,଼଻⁄ = ͳ,͹ʹ" 
 
Del valor obtenido se determinan los dos diámetros comerciales 
inmediatamente inferior y superior a este. En este caso los diámetros 
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inmediatos son 1 ½” y β”. Ahora, se calculan las pérdidas correspondientes a 
cada diámetro comercial propuesto: 
 H୤ଵ = ͳ͹Ͷ͵,ͺͳͳ ∗ ʹ Ͷ͹ʹ,͸ͺ ∗ ͳ,Ͳͷ ∗ ͳ,Ͷͳଵ,଼ହͳͷͲଵ,଼ହ ∗ ʹସ,଼଻ = ʹ͹,ͷͷ m 
 H୤ଶ = ͳ͹Ͷ͵,ͺͳͳ ∗ ʹ Ͷ͹ʹ,͸ͺ ∗ ͳ,Ͳͷ ∗ ͳ,Ͷͳଵ,଼ହͳͷͲଵ,଼ହ ∗ ͳ.ͷସ,଼଻ = ͳͳͳ,ͺͶ m 
  
La combinación de diámetros dentro de una línea de conducción 
proporciona ventajas en cuanto a la optimización de las pérdidas de carga se 
refiere, se consiguen presiones dentro de los rangos permisibles, y además de 
esto, permite una disminución en los costos del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario calcular la longitud total de 
tubería por cada uno de los diámetros comerciales previamente propuestos. 
Con base en la figura 37 se determinan las longitudes de tubería para cada 
diámetro: 
 H୤L = H୤ଶX + H୤ଵሺL − Xሻ 
 X = L ∗ ሺH୤ − H୤ଵሻH୤ଶ − H୤ଵ = ʹͶ͹ʹ,͸ͺ ∗ ͳ,Ͳͷ ∗ ሺͷ͹,͹ʹ − ʹ͹,ͷͷሻͳͳͳ,ͺͶ − ʹ͹,ͷͷ = ͻʹͻ,͵ͷ m 
 L − X = Longitud de diseño − Longitud diametro ʹ 










Fuente: OPS/CEPIS, Guía de diseño para líneas de conducción e impulsión de sistemas de  
abastecimiento de agua rural. Página 11 
 
Teniendo las longitudes finales y el diámetro a utilizar se procede a 
calcular la pérdida real para cada tramo:  
 H୤ଵ = ͳ͹Ͷ͵,ͺͳͳ ∗ ͳ ͸͸͸,ͻ͹ ∗ ͳ,Ͷͳଵ,଼ହͳͷͲଵ,଼ହ ∗ ʹସ,଼଻ = ͳ͹,͸ͻ m 
 H୤ଶ = ͳ͹Ͷ͵,ͺͳͳ ∗ ͻʹͻ,͵ͷ ∗ ͳ,Ͷͳଵ,଼ହͳͷͲଵ,଼ହ ∗ ͳ.ͷସ,଼଻ = ͶͲ,Ͳ͵ m 







LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA (L) 
LONGITUD DE MAYOR DIÁMETRO 
(L-X) LONGITUD DE MENOR DIÁMETRO (X) 
TUBERÍA DE MAYOR 
DIAMETRO 




Las cotas piezométricas, las cuales dibujan la línea de energía del agua 
dentro de la tubería, se calculan para cada segmento de tubería a continuación, 
restando de la cota inicial del terreno la perdida de carga en cada segmento: 
 C. P.ଵ = C୭ − H୤ଵ = ͶͲʹ,Ͳ͹ − ͳ͹,͸ͻ = ͵ͺͶ,͵ͺ m 
 C. P.ଶ = C୭ − H୤ = ͶͲʹ,Ͳ͹ − ͷ͹,͹ʹ = ͵ͶͶ,͵ͷ m 
 
La tubería PVC se adquiere en segmentos de 6 metros de longitud, de 
manera que para determinar la cantidad de tubos para cada diámetro utilizado 
entre las estaciones E7 y E30, se dividen las longitudes calculadas para cada 
diámetro dentro de la longitud de una unidad de PVC: 
 ∅ଶ" = ͳ ͸͸͸,ͻ͹ ͸⁄ = ʹ͹͹,ͺ͵   ∴    ʹ͹ͺ unidades ∅ଵ ଵ/ଶ" = ͻʹͻ,͵ͷ ͸⁄ = ͳͷͶ,ͺͻ   ∴    ͳͷͷ unidades 
 
Para cumplir con la normativa, se debe verificar que las velocidades del 
agua a través de la tubería estén dentro del rango de 0,40 metros/segundo y      
3 metros/segundo recomendado por INFOM.  
 vଵ = Q Aଵ = Ͷ ∗ ͳ,Ͷͳ ∗ Ͳ,ͲͲͳɎ ∗ ሺʹ ∗ Ͳ,ͲʹͷͶሻଶ = Ͳ,͹Ͳ m/s 
 vଶ = QAଶ = Ͷ ∗ ͳ,Ͷͳ ∗ Ͳ,ͲͲͳɎ ∗ ሺͳ,ͷ ∗ Ͳ,ͲʹͷͶሻଶ = ͳ,ʹͶ m/s 
 
Ambas velocidades se mantienen dentro del  rango estipulado, superando 
el valor mínimo de 0,40 metros/segundo. 
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3.6. Obras de arte 
 
Son obras complementarias al sistema principal de abastecimiento. Para 
este proyecto, se incluyen estructuras construidas como medios de transición o 
unión para la línea de conducción, específicamente cajas para válvulas, cajas 
rompepresion y un paso elevado.  
 
3.6.1. Válvulas de limpieza 
 
Se colocan dentro de la línea de conducción para la extracción de los 
sedimentos que se acumulan en los puntos más bajos de la tubería debido al 
arrastre de solidos por el agua. Dentro de la línea de conducción habrán 2 
válvulas de β” de diámetro y una válvula de 1 ½” de diámetro y estarán 
protegidas por una caja de paredes y tapadera de concreto reforzado.  
 
3.6.2. Válvula de aire 
 
Estas válvulas permitirán la expulsión automática del aire que se acumula 
en la tubería y que por consiguiente, provoca una reducción del área del flujo 
del agua. Se colocarán 3 válvulas de aire para la tubería de conducción y 
estarán ubicadas en los puntos más altos de esta. 
 
3.6.3. Caja rompepresión  
 
La presión estática en la línea de conducción es de 166,37 metro columna 
agua, esta presión provocada por la diferencia de elevación entre la captación y 
el punto de conexión con el tanque de almacenamiento, es superior a la presión 
máxima admisible de la tubería, que suele ser del 80 por ciento de la presión de 
trabajo indicada por el fabricante, de manera que para disipar la energía del 
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agua y evitar el rompimiento de la tubería, es necesaria la construcción de cajas 
rompepresión.  
 
Se emplearan 2 cajas rompepresión ubicadas en las estaciones E3 y E7. 
Éstas tendrán un volumen típico de 1 metro cúbico y estarán construidas con 
muros de 25 centímetros de espesor de mampostería, y una tapadera de 
concreto reforzado de 10 centímetros de espesor.  
 
3.6.4. Paso aéreo 
 
Entre las estaciones E26 y E27 se localiza una quebrada de 
aproximadamente 17 metros de longitud, la cual imposibilita la colocación de la 
tubería dentro del suelo. Es necesario entonces, un paso aéreo que permita la 
conducción del agua a través de la quebrada. Esta estructura está formada por 
los siguientes elementos: 
  Línea de conducción de tubería HG.  Sistema de suspensión y transmisión de cargas verticales (suspensión y 
cable principal).  Sistema de apoyo y transmisión de cargas al suelo (torres de concreto 
reforzado).  Sistema de anclajes (bloques de concreto reforzado). 
 
Las ecuaciones, proporciones, recomendaciones y el diseño del cable 
principal y del sistema de suspensión están basados en el Tratado práctico de 
puentes colgantes, publicado por el ingeniero estructural David B. Steinman, en 
1922. A continuación se presenta el diseño de un paso elevado de 20 metros de 




Longitud o luz:     20 metros 
Diámetro de la tubería:   1 ½”  
Distanciamiento cables de suspensión: 2 metros 
Peso específico del agua:   62,4 libras/pie cúbico  
Esfuerzo de fluencia del cable:  36 000 libras/pulgada cuadrada 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012.  
 
Cabe aclarar que se emplearán unidades del sistema inglés para 
magnitudes tales como: el diámetro comercial, las tensiones generadas y la 
resistencia a la ruptura de los cables de acero, así como también las cargas 
aplicadas a estos. 
  Integración de carga muerta (CM) 
 
En la tabla XLII se muestran tabulados los valores de la carga distribuida y 
concentrada para el diseño del cable principal y para los cables de suspensión. 
La carga distribuida ira aplicada en toda la longitud del cable principal, mientras 
que la carga concentrada, la cual irá aplicada en los cables de suspensión de 
manera individual, es el resultado de multiplicar la carga distribuida por el 
CABLE PRINCIPAL 
TORRES DE APOYO  





espaciamiento de los mismos, exceptuando el valor del peso propio del cable 
de suspensión, que es el producto del peso propuesto del mismo por la longitud 
de la suspensión central (50 centímetros).  
 
Tabla XLII.     Carga muerta para cable de suspensión y cable principal 
 
Tipo de carga  
Descripción 
Distribuida 
[lb/pie] Concentrada [lb] 
Peso de la tubería 2,22 14,57 
Accesorios de tubería 0,50 3,28 
Peso del agua 0,77 5,02 
Peso propio de suspensión  1,00 1,64 
Peso propio de cable (solo 
para diseño cable principal) 1,00 ---- 
Carga muerta  5,49 24,51 
 
Fuente: elaboración propia. 
  Integración de carga viva (CV) 
 
Para el caso particular de este paso aéreo, se considera la aplicación de 
una carga viva que consiste en el peso de una persona de 150 libras en un 
espacio de 10 pies, es decir 15 libras/pie. La carga concentrada, de nuevo es el 
producto de la carga distribuida por el espaciamiento de las suspensiones. 
 
Tabla XLIII.      Carga viva  para cable de suspensión y cable principal 
 
Tipo de carga  
Descripción 
Distribuida 
[lb/pie] Concentrada [lb] 
Carga viva 15,00 98,42 
 




 Carga última (CU)   
 
En la tabla XLIV se encuentran los valores de la carga distribuida y 
concentrada que se utilizaran para el diseño del paso elevado.  
 
Tabla XLIV.      Carga última para cable de suspensión y cable principal 
 
Tipo de carga  
Descripción 
Distribuida 
[lb/pie] Concentrada [lb] 
Carga total 20,49 122,93 
 
Fuente: elaboración propia. 
  Diseño de cables de suspensión   
 
También conocidos como péndolas, son el medio de transmisión de 
cargas desde el cable principal hasta las torres de apoyo. 
 
o Diámetro y resistencia del cable 
 
Se debe determinar el área requerida por la carga última concentrada en 
cada cable de suspensión. 
  A୰ୣ୯ = UͲ,͸Ͳf୷ୡ = ͳʹʹ,ͻ͵Ͳ,͸Ͳ ∗ ͵͸ ͲͲͲ = Ͳ,ͲͲͷ͹ pulgଶ 
 ∅୰ୣ୯ = Ͳ,Ͳͺͷͳ pulg 
 
Es recomendable utilizar un diámetro no menor a 1/500 de la altura total 
de la torre de concreto, con el objetivo de obtener cierto grado de rigidez y para 
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evitar rupturas durante el montaje de la estructura, aun cuando los cálculos de 
esfuerzos permitan un diámetro menor.  
 ∅୤ = h୲୭୰୰ୣͷͲͲ = ͺ,ʹͲͷͲͲ ∗ ͳʹ = Ͳ,ͳͻ͸ͺ pulg 
 
El diámetro requerido por este criterio es mayor que el calculado por carga 
total, de esta manera, se utiliza el segundo valor para determinar las 
dimensiones del cable real. El diámetro de cable comercial inmediatamente 
superior al necesario es ¼”.  
 
Se utilizará entonces, un cable 6x1λ con núcleo de acero (SC) de ¼” de 
diámetro con un esfuerzo de ruptura de 6 800 libras fuerza.   
 
o Longitud total de cable de suspensión 
 
Un cable sometido a una carga uniformemente distribuida sobre toda su 
longitud adoptará una forma parabólica, por lo tanto, la longitud de cada cable 
de suspensión puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 




 y = longitud de cable de suspensión. 
 f = flecha de cable principal. 
 xi = distancia desde el centro.  
 l = luz de paso aéreo. 
 m = longitud de suspensión central, 0,50 metros. 
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La cual es la ecuación de una parábola, con centro a la mitad de la luz del 
paso aéreo, añadiendo a esta, la longitud de la suspensión central. 
 
En la tabla XLV se tabulan la longitud de cada cable de suspensión 
dependiendo la distancia desde el centro de la parábola, así como también el 
valor de la longitud parcial del cable de suspensión. 
 
Tabla XLV.      Longitud parcial de cable de suspensión 
 
Distancia xi [m] Longitud Y [m] Cantidad Longitud cable [m] 
0 0,50 1 0,50 
2 0,58 2 1,16 
4 0,82 2 1,64 
6 1,22 2 2,44 
8 1,78 2 3,56 
LONGITUD PARCIAL 9,30 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Considerando los amarres y dobleces del cable en el momento de su 
montaje, se incrementa la longitud parcial obtenida en la tabla XLV, en un 20 
por ciento, dando como resultado una longitud de 12 metros. 
  Diseño del cable principal 
 
La tensión máxima desarrollada en el cable se calcula con la siguiente 
ecuación:  







T1 = tensión máxima del cable principal. 
w = carga distribuida total. 
l  = longitud o luz del paso aéreo. 
f  = flecha del cable principal. 
n = relación flecha/luz del cable principal. 
 
Para puentes peatonales o puentes de carga ligera, se recomienda una 
relación flecha/luz económica de 1/10 a 1/12. El caso de un paso aéreo de 
tubería de agua potable puede adoptarse como un puente de carga ligera, 
considerando que sus cargas muertas y vivas ocasionales son pequeñas. 
Habiendo dicho esto, se elige una relación flecha/luz de 0,10, dando como 
resultado una flecha de: 
 n = f l⁄    ∴    f = n ∗ l = Ͳ,ͳͲ ∗ ʹͲ ∗ ͵,ʹͺͲͺ = ͸,ͷ͸ pies 
 
Con la carga distribuida que aparece en la columna 2 de la tabla XLIV, la 
tensión máxima desarrollada en el cable, es: 
 Tଵ = ʹͲ,Ͷͻ ∗ ሺʹͲ ∗ ͵,ʹͺͲͺሻଶͺ ∗ ͸,ͷ͸ ∗ √ͳ + ͳ͸ ∗ Ͳ,ͳͲଶ = ͳ ͺͳͲ,Ͷͻ lb 
 
El factor de seguridad de cables de alma de acero utilizado en puentes 
colgantes, recomendado por algunos fabricantes, oscila entre 3 y 3,5, por lo que 
la tensión en el cable es: 




Ahora se calcula el área requerida y el diámetro requerido por la tensión 
en el cable:  
 A୰ୣ୯ = TଵͲ,͸Ͳ ∗ f୷ୡ = ͸ ͵͵͸,͹ʹͲ,͸Ͳ ∗ ͵͸ ͲͲͲ = Ͳ,ʹͻ͵Ͷ pulgଶ ∅୰ୣ୯ = Ͳ,͸ͳͳͳ pulg 
 
El diámetro de cable comercial inmediatamente superior al necesario es 
5/8”. Se utilizará entonces, un cable 6x1λ con núcleo de acero (SC) de 5/8” de 
diámetro con un esfuerzo de ruptura de 15 100 libras fuerza.   
 
Para determinar la longitud total del cable, es necesario dividir el cable en 
tres segmentos, el segmento central de forma parabólica y los dos segmentos 
diagonales de los extremos. El segmento parabólico se puede calcular, de 
manera aproximada, mediante la siguiente ecuación: 
 Lଵ = l ∗ ቀͳ + ଷ଼ ∗ nଶ − ଷଶହ ∗ nସ+ .  .  . ቁ 
 
Sin embargo, para valores pequeños de la relación flecha/longitud, n, será 
suficientemente preciso calcular la longitud con la ecuación: 
 Lଵ = l ∗ ቀͳ + ଷ଼ ∗ nଶ − ଷଶହ ∗ nସቁ = ʹͲ ∗ ቀͳ + ଷ଼ ∗ Ͳ,ͳͲଶ − ଷଶହ ∗ Ͳ,ͳͲସቁ = ʹͲ,ͷʹ m 
 
La longitud de los segmentos diagonales en los extremos, se calcula 
mediante la siguiente expresión trigonométrica: 




Lଶ = l′cos θ = ͷcos ʹ͸.ͷ͹ = ͳͳ,ͳͺ m 
 
La longitud parcial del cable se obtiene al sumar el segmento central y dos 
veces el valor del tramo diagonal: 
 LT = Lଵ + ʹ ∗ Lଶ = ʹͲ,ͷʹ + ͳͳ,ͳͺ = ͵ͳ,͹Ͳ m 
 
Por último, esta longitud debe incrementarse en un 20 por ciento debido a 
anclajes y dobleces, dando como resultado una longitud necesaria de 38 metros 
de cable. 
   Diseño de torres de apoyo 
 
Las torres de apoyo estarán formadas por una columna con una sección 
transversal de 0,40 x 0,40 metros cuadrados y una altura total de 3 metros y 
una zapata cuadrada de 20 centímetros de espesor y 1,00 metro de ancho.  
 
o Diseño de columna  
 
El área de refuerzo longitudinal, Ast, recomendada por ACI 318 en 10.9.1, 
puede variar entre 1 por ciento y 8 por ciento de la sección bruta de la columna. 
Se dará a la columna la mínima cantidad de acero de refuerzo longitudinal, es 
decir el 1 por ciento de la sección de la columna: 
 Aୱ୲ = Ͳ,Ͳͳ ∗ ሺͶͲ ∗ ͶͲሻ = ͳ͸ cmଶ 
 




Para el acero transversal, es recomendable utilizar como mínimo, varillas 
No. 3, para varillas longitudinales de hasta No. 10, según ACI 318 en 7.10.5. 
Además, el espaciamiento vertical de los estribos, no debe ser mayor a 16 
veces el diámetro de las varillas longitudinales, 48 diámetros de las varillas de 
estribos o la menor dimensión de la columna. Aplicando este criterio se tiene: 
 
16Øbarra longitudinal    ͳ͸ ∗ ͸/ͺ" ∗ ʹ,ͷͶ = ͵Ͳ,Ͷͺ cm 
48Øbarra estribo     Ͷͺ ∗ ͵/ͺ" ∗ ʹ,ͷͶ = Ͷͷ,͹ʹ cm 
Menor dimensión    ͶͲ cm 
 
Por lo que, para el acero transversal, se emplearán estribos No. 3 con un 
espaciamiento de 30 centímetros. 
 
Esta columna está diseñada como un elemento corto por lo tanto, se debe 
comprobar la resistencia de esta a una carga de compresión axial, que de 
acuerdo con ACI 318 en 10.3.6.2 es:  




  Pu = carga última. 
  Φ = factor de reducción de resistencia, Φ= 0,70. 
  Ag = área bruta de la sección de concreto. 
  Ast  = área total de refuerzo longitudinal. 
  f'c = resistencia a la compresión del concreto. 
  fy = resistencia a la fluencia del acero. 
  P୳ = Ͳ,ͺͲ ∗ Ͳ,͹Ͳ ∗ [Ͳ,ͺͷ ∗ ʹͳͲ ∗ ሺͳ ͸ͲͲ − ͳͻ,͸ሻ + ʹ ͺͲͲ ∗ ͳͻ,͸] 
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P୳ = ͳͺͺ ͹Ͳͻ,ͷͺ kg 
 
La carga aplicada en la columna por la tensión del cable, a través de sus 
componentes físicas verticales, se obtiene del equilibrio en el punto de apoyo 
entre el cable y la columna: 
 ∑ f୷ = −ʹ ∗ Tଵ ∗ sin Ƚ + Pୟ = Ͳ   ∴   Pୟ = ʹ ∗ (ͳ ͺͳͲ,Ͷͻʹ,ʹͲͶ͸ ) ∗ sin ʹ͸,ͷ͹° = ͹͵Ͷ,͸͸ kg P୳ = ͳͺͺ ͹Ͳͻ,ͷͺ kg >>> Pୟ = ͹͵Ͷ,͸͸ kg 
 
La carga axial última que permite la columna es, evidentemente, superior 
a la carga aplicada a la columna por el cable, por lo tanto la columna es apta 
para el soporte de las cargas transferidas por el cable.  
 
o Diseño de zapata 
 
Se asume para la zapata un peralte d, de 20 centímetros y un 
recubrimiento de 7,5 centímetros. Para el suelo que soportará a la zapata se 
asume una capacidad de carga última de 15 toneladas/metro cuadrado, y un 
peso específico de 2 000 kilogramos/metro cúbico. El desplante de cimentación 
es de 2,00 metros. 
 
Se calcula la presión de contacto disponible para resistir las cargas de 
servicio más el peso propio de la columna, restando de la capacidad de carga 
del suelo, la presión que ejerce el material y la zapata entre la parte inferior de 
esta y la superficie del suelo. 
 qୣ = ͳͷ ͲͲͲ − (ሺʹ ͶͲͲ ∗ Ͳ,ʹͲሻ + ʹ ͲͲͲ ∗ ሺʹ,ͲͲ − Ͳ,ʹͲሻ) = ͳͲ ͻʹͲ kg/mଶ 
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Por lo que, el área requerida para la zapata es: 
 A୰ୣ୯ = ͹͵Ͷ,͸͸ + ሺͲ,ͶͲ ∗ Ͳ,ͶͲ ∗ ͵,ͲͲ ∗ ʹ ͶͲͲሻͳͲ ͻʹͲ = Ͳ,ͳ͹ mଶ 
 
Como consecuencia de que la capacidad de carga del suelo es elevada y 
las cargas transmitidas son pequeñas, se obtiene una zapata con un área muy 
reducida. 
 
Por lo tanto, se elige una zapata con un área de 1 metro cuadrado, para 
realizar las revisiones por fuerza cortante. La presión hacia arriba producida por 
la carga mayorada es: 
 q୳ = ͳ,ʹ ∗ (͹͵Ͷ,͸͸ + ሺͲ,ͶͲ ∗ Ͳ,ͶͲ ∗ ͵,ͲͲ ∗ ʹ ͶͲͲሻ)ሺͳ,ͲͲሻଶ = ʹ ʹ͸Ͷ kg/mଶ 
  Revisión por cortante en dos direcciones 
 
La longitud del perímetro crítico, el cual se encuentra de los rostros de la 
columna hacia una distancia igual a la mitad del peralte de la zapata (d/2), se 
calcula de la siguiente manera: 
 b୭ = Ͷ ∗ ሺͶͲ + ʹͲሻ = ʹͶͲ cm 
 
La fuerza cortante que actúa sobre este perímetro es igual a la diferencia 
entre la presión total hacia arriba menos la presión que hay dentro del perímetro 
crítico, es decir: 




La resistencia última a cortante correspondiente es: 
 ΦVୡ = Ͳ,͹ͷ ∗ √ʹͳͲ ∗ ʹͶͲ ∗ ʹͲ = ͷʹ ͳ͸ͻ kg 
 
La resistencia de diseño excede a la resistencia requerida Vu, esto indica 
que el peralte mínimo es suficiente para resistir el cortante en dos direcciones. 
  Revisión por cortante en una dirección  
 
El cortante que actúa sobre una franja de 10 centímetros de ancho, es: 
 V୳ = ʹ ʹ͸Ͷ ∗ ሺͳ,ͲͲ ∗ Ͳ,ͳͲሻ = ʹʹ͸,ͶͲ kg 
 
Y la resistencia última a cortante es: 
 ΦVୡ = Ͳ,͹ͷ ∗ Ͳ,ͷ͵ ∗ √ʹͳͲ ∗ ͳͲͲ ∗ ʹͲ = ͳͳ ͷʹͲ,͸ͷ kg 
 
Nuevamente, la resistencia de diseño excede a la resistencia requerida Vu, 
lo cual indica que el peralte mínimo también es suficiente para resistir el 
cortante en una dirección.  
 
El momento flector en la sección, es: 
 M୳ = ʹ ʹ͸Ͷ ∗ ቆͳ,ͲͲ ∗ ሺͲ,͵Ͳሻଶʹ ቇ ∗ ͳͲͲ = ͳͲ ͳͺͺ kg − cm 
 





Aୱ = ͳͲ ͳͺͺͲ,ͻͲ ∗ ʹ ͺͲͲ ∗ ሺʹͲ − ͷ ʹ⁄ ሻ = Ͳ,ʹ͵ cmଶ 
 
La cuantía mínima de acero es: 
 Aୱ,୫୧୬ = Ͳ,ͺ ∗ √ʹͳͲʹ ͺͲͲ ∗ ͳͲͲ ∗ ʹͲ = ͺ,ʹͺ cmଶ ൒ ͳͶʹ ͺͲͲ ∗ ͳͲͲ ∗ ʹͲ = ͳͲ cmଶ 
 
El valor de 10 centímetros cuadrados es el que se debe utilizar para el 
armado de la zapata, por lo que se emplearan 5 varillas No. 5  en cada 
dirección.  
  Diseño de anclajes  
 
Se utilizarán bloques macizos de concreto reforzado para resistir las 
tensiones en los cables generadas por las cargas gravitacionales y laterales 
aplicadas.  
 
o Dimensiones propuestas 
 
En correlación con las tensiones generadas en el cable principal y con 
referencia a la figura 39, se asumen las siguientes dimensiones para los 
bloques de anclaje del cable principal: 
 
A: 1,00 m 
B: 1,00 m 
C: 1,00 m 
h: 0,85 m 




Se considera a los anclajes como elementos de retención de la tierra que 
los rodea, por lo tanto se harán revisiones de la estabilidad de estos como si 
fuesen elementos análogos a los muros de contención. 
 
Las fuerzas que actúan sobre el bloque de anclaje son los empujes 
pasivos y activos de tierra, la tensión del cable principal y el peso propio del 
bloque. 
 




Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 
El peso del bloque de anclaje es: 
 Wୟ = ͳ,ͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ ͳ,ͲͲ ∗ ʹ ͶͲͲ = ʹ ͶͲͲ kg 
 












Tଵ ∗ sin Ƚ = ͺʹͳ,ʹ͵ ∗ sin ʹ͸,ͷ͹° = ͵͸͹,͵ʹ kg Tଵ ∗ cos Ƚ = ͺʹͳ,ʹ͵ ∗ cos ʹ͸,ͷ͹° = ͹͵Ͷ,ͷͲ kg  
 
Según la teoría del empuje de tierra, las presiones pasiva y activa de 
Rankine, como también los correspondientes coeficientes se calculan con las 
siguientes ecuaciones: 
 P୮ = ͳ ʹ⁄ γHଶK୮ + ʹc′H√K୮ Pୟ = ͳ ʹ⁄ γHଶKୟ + ʹc′H√Kୟ 




Ȗ = peso específico del suelo. 
H = altura del bloque. 
c' = resistencia al corte no drenada o cohesión. 
φ’ = ángulo de fricción interna. 
Kp = coeficiente de presión pasiva de Rankine. 
Ka = coeficiente de presión activa de Rankine. 




P୮ = ͳʹ ∗ ʹ ͲͲͲ ∗ ሺͳሻଶ ∗ ͵,ͲͲ + ʹ ∗ Ͳ ∗ ሺͳሻ ∗ √͵,ͲͲ = ͵ ͲͲͲ kg Pୟ = ͳʹ ∗ ʹ ͲͲͲ ∗ ሺͳሻଶ ∗ Ͳ,͵͵ + ʹ ∗ Ͳ ∗ ሺͳሻ ∗ √Ͳ,͵͵ =  ͵͵Ͳ kg 
 
o Revisión por volcamiento 
 
El factor de seguridad contra el volcamiento respecto a un punto en 
específico, en este caso al punto c en la figura 39, se expresa como: 




 ΣMO = suma de los momentos de las fuerzas de volcamiento. 
 ΣMR = suma de los momentos de las fuerzas resistentes. 
FSv = factor de seguridad contra volcamiento. 
 
El valor mínimo que se espera, usualmente, del factor de seguridad 
respecto a la falla por volcamiento, oscila entre 2 a 3. 
 
Las fuerzas que tienen a volcar el bloque de anclaje son las componentes 
horizontal y vertical de la tensión del cable y la presión activa de Rankine, y el 
momento que producen es: 
 ∑ M୓ = ͹͵Ͷ,ͷͲ ∗ Ͳ,ͷͷ + ͵͸͹,͵͵ ∗ Ͳ,ͺͷ + ͵͵Ͳ ∗ ͳ ∗ ͳ ͵⁄ = ͺʹ͸,ʹͳ kg − m 
 
Mientras que las fuerzas resistentes a este volcamiento son el peso del 
bloque de anclaje y la presión pasiva de Rankine, produciendo un momento: 
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∑ MR = ʹ ͶͲͲ ∗ ͳ ʹ⁄ + ͵ ͲͲͲ ∗ ͳ ∗ ͳ ͵⁄ = ʹ ʹͲͲ kg − m 
 
Por lo que el factor de seguridad es: 
 FS୴ = ʹ ʹͲͲͺʹ͸,ʹͳ = ʹ,͸͸ > ʹ 
 
o Revisión por deslizamiento a lo largo de la base 
 
El factor de seguridad con el deslizamiento se expresa mediante la 
siguiente ecuación: 




 ΣFR = suma de las fuerzas horizontales resistentes. 
 ΣFD = suma de las fuerzas horizontales de empuje. 
 FSd = factor de seguridad contra deslizamiento. 
 
En general se requiere un factor de seguridad mínimo de 1,5 contra el 
deslizamiento. 
 
Las fuerzas resistentes al deslizamiento del bloque son la presión pasiva 
de Rankine y el efecto de la resistencia a cortante del suelo por debajo del 








 R = fuerza resistente máxima derivada del suelo. 
ΣV = sumatoria de fuerzas verticales sobre el bloque. 
 ∑ FR = ͵ ͲͲͲ ∗ ͳ + ሺʹ ͶͲͲ − ͵͸͹,͵ʹሻ ∗ tan (ʹ͵ ∗ ͵Ͳ°) + ͳ ∗ (ʹ͵ ∗ Ͳ) ∑ FR = ͵ ͹͵ͻ,ͺͶ kg 
 
Las fuerzas de empuje son la componente horizontal de la tensión del 
cable y la presión activa de Rankine. 
 ∑ Fୈ = ͵͵Ͳ ∗ ͳ + ͹͵Ͷ,ͷͲ = ͳ Ͳ͵Ͷ,ͷͲ kg 
 
El factor de seguridad, en este caso, es: 
 FSୢ = ͵ ͹͵ͻ,ͺͶͳ Ͳ͵Ͷ,ͷͲ = ͵,͸ͳ > ͳ,ͷ 
 
Las dimensiones del bloque de anclaje son adecuadas para que este 








3.7. Tanque de almacenamiento 
 
Es el punto donde se regula y almacena el agua que será distribuida a una 
comunidad. Estos pueden estar conformados por concreto reforzado, acero 
estructural y otros materiales. 
 
Estas estructuras se deben ubicar en los puntos topográficos más altos de 
la región de diseño, construyéndolos debajo del nivel del terreno, sobre el nivel 
del mismo o semienterrados. Si no se satisface este requisito se tiene como 
alternativa la construcción de un tanque elevado.  
  
Debe proveerse instalaciones para ventilación, rebalse y limpieza; la 
tubería de salida tendrá una pichacha y estará instalada a 10 centímetros sobre 
el nivel del piso del tanque o sobre fosa especial de salida.  
 
El volumen del tanque de almacenamiento debe estar construido en 
correspondencia con la demanda real de las comunidades. Sin embargo en 
ausencia de estudios que respalden un valor de esta demanda, para sistemas 
de conducción por gravedad es común adoptar de un 25 por ciento a un 40 por 
ciento del consumo medio diario estimado.  
 
La línea de conducción, objeto de diseño del presente proyecto estará 
conectada al tanque existente de 423,5 metros cúbicos de volumen (11 x 11 x 
3,5 metros cúbicos). No se cuenta con una memoria de cálculo en la base de 
datos de la Municipalidad, sin embargo, según estimaciones de la Dirección 
Municipal de Planificación, el caudal medio diario que fue utilizado en el diseño 




A continuación se hará una revisión acerca de la capacidad del tanque con 
relación al aumento del caudal de ingreso, utilizando para ello, el valor mínimo 
del 25 por ciento del caudal medio diario total: 
 Q୫ = ͳͶ,͹ʹ + ͳ,ͳ͹ͷ = ͳͷ,ͺͻͷ l/s 
 V = Ͳ,ʹͷ ∗ ͳͷ,ͺͻͷ ∗ ͺ͸ ͶͲͲͳ ͲͲͲ = ͵Ͷ͵,͵͵ mଷ 
 
Este volumen es inferior al volumen real del tanque, por lo que aún se 
mantendría la condición estipulada por INFOM y es permisible la conexión de la 
nueva línea de conducción.  
 
3.8. Red de distribución  
 
La conforman los circuitos cerrados y ramales abiertos de tubería que 
conducen el agua potable desde el tanque de almacenamiento hacia cada una 
de las conexiones domiciliares. Los principales aspectos de este sistema son: 
  La velocidad del agua en las tuberías debe estar entre 0,60 
metros/segundo y 3 metros/segundo. Toda velocidad fuera de este rango 
debe ser justificada.  
  Las presiones mínima y máxima para el sistema de distribución serán 10 
metro columna agua y 40 metro columna agua, respectivamente.  
  Para el diseño de los ramales de distribución se puede emplear el caudal 
máximo horario, el cual se obtiene multiplicando el caudal medio por un 
factor de hora máxima que va de 2,0 a 3,0 para poblaciones menores de 
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1 000 habitantes y de 2,0 para poblaciones futuras mayores a 1 000 
habitantes.   
  Se aconseja el diseño de circuitos cerrados, sin embargo se aceptan 
ramales abiertos que inicien de la tubería matriz de distribución que 
cumplan con las presiones de servicio y que terminen en conexiones 
prediales o domiciliares, servicios públicos, o en casos excepcionales, en 
puntos muertos provistos de válvulas para la limpieza y mantenimiento 
de la tubería.  
 
Actualmente la red de distribución del tanque de almacenamiento, 
abastece a un 15 por ciento de las conexiones domiciliares de los cantones 1, 2 
y 3. Según información del Departamento de Agua de la Municipalidad, la red 
está compuesta aproximadamente por 4 500 metros lineales de tubería PVC y 1 
500 conexiones domiciliares. 
 
Con el proyecto la Municipalidad tiene una alternativa para mitigar la 
escasez de agua potable para la comunidad, aumentar el tiempo del servicio de 
abastecimiento a dos horas cada dos días o la instalación de 141 nuevas 
conexiones domiciliares. 
 
3.9. Sistema de desinfección 
 
Para la desinfección del agua se empleará un alimentador automático de 
hipoclorito de sodio instalado en serie con la tubería de conducción en la 
entrada del tanque de almacenamiento, esto por ser un sistema económico y de 




El hipoclorito de sodio consiste en pequeñas tabletas de cloro, las cuales 
tienen un diámetro de γ” y un espesor de 1”, con una solución de cloro al 90 por 
ciento y un 10 por ciento de estabilizador. El peso de cada tableta es de 200 
gramos y la velocidad de disolución en agua en reposo es de 15 gramos en 24 
horas. La cantidad de tabletas necesarias para clorar el flujo de agua, se calcula 
mediante la siguiente ecuación: 




G  = gramos de hipoclorito de sodio. 
C  = miligramos por litro. 
M  = litros de agua a tratarse por día, 1,41 l/s * 86 400 s = 121 824 l. 
t  = período de tratamiento. 
CC = concentración de cloro. 
 
La cantidad de gramos de hipoclorito de sodio oscila entre 0,07 por ciento 
y 0,15 por ciento, el cual depende del caudal a tratar, para este caso se utilizará 
un valor intermedio 0,11 por ciento. Para la cantidad de agua a tratar se calcula 
la cantidad de hipoclorito de sodio necesaria para clorar durante un período de 
30 días.  
 G = Ͳ,ͲͲͳͳ ∗ ͳʹͳ ͺʹͶ ∗ ͵ͲͲ,ͻͲ  G = Ͷ Ͷ͸͸,ͺͺ g 
 
Esta cantidad de hipoclorito de sodio equivale a 23 tabletas de 200 
gramos, mensuales.  
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3.10. Presupuesto  
 
Para la determinación del presupuesto general del proyecto se integraron 
cédulas de costos unitarios por cada renglón y subrenglones de trabajo de 
acuerdo con la cuantificación elaborada con base a los planos constructivos. En 
estas cédulas se integraron tanto los precios de materiales y de mano de obra, 
como también los factores de costos indirectos, de ayudante y de prestaciones 
legales.  
 
Tabla XLVI.       Presupuesto general del proyecto diseño de un sistema  
de abastecimiento de agua potable para el casco  
urbano de Santa María de Jesús, Sacatepéquez 
 
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
PRECIO POR 
RENGLON 
      
1 TRABAJOS PRELIMINARES   
1.1 Limpieza y chapeo ml 3 179,51 Q.           9,07 Q.    28 844,51 
2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN   
2.1 Trazo y replanteo ml 3 179,51 Q.  20 601,70      Q.    20 601,70    
2.2 Excavación a mano para tubería ml 3 179,51 Q.         93,25 Q.  296 502,03 
2.3 Relleno y compactación  ml 3 179,51 Q.         62,64 Q.  199 151,79 
2.4 Obra de captación  unidad 1,00 Q.    5 288,67 Q.      5 288,67 
2.5 Caja de inspección unidad 1,00 Q.    4 058,22 Q.      4 058,22 
2.6 Tubería Ø 1” H.G. de 500 PSI (liviano)  ml 237,28 Q.       114,93 Q.    27 271,69 
2.7 Tubería Ø 1” PVC de β50 PSI  ml 345,92 Q.         43,97 Q.    15 210,96 
2.8 Tubería Ø β” PVC de 160 PSI  ml 1 666,98 Q.         51,99 Q.    86 666,78 
2.9 Tubería Ø 1 ½” PVC de 160 PSI  ml 929,33 Q.         55,39 Q.    51 472,46 
  
TOTAL RENGLÓN R2 Q.  706 224,29 
3 OBRAS DE ARTE   
3.1 Válvula de aire de 1” + Caja unidad 3,00 Q.    2 299,95 Q       6 899,84 
3.2 Válvula de limpieza de β” + Caja unidad 2,00 Q.    1 916,73 Q       3 833,45 
3.3 Válvula de limpieza de 1 ½” + Caja unidad 1,00 Q.    1 802,64 Q.      1 802,64 
3.4 Caja rompepresión de concreto (1,50 
m x 1,50 m x 1,00 m)  unidad 2,00 Q.    5 600,35 Q     11 200,70 
3.5 Paso aéreo de 20 m unidad 1,00 Q.  31 326,68 Q.    31 326,68 
  
TOTAL RENGLÓN R3 Q.    55 063,32 
      
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q.  790 132,12 
 




3.11.  Cronograma de ejecución  
 
Con los renglones y subrenglones de trabajo como base y bajo los 
criterios de rendimientos de trabajo estimados para la ejecución de las distintas 
tareas según el método de construcción, se determinó la duración de cada 
actividad y, por consiguiente la duración total del proyecto.  
 
Tabla XLVII.        Cronograma de ejecución del proyecto diseño de un  
sistema de abastecimiento de agua potable para el  
casco urbano de Santa María de Jesús, Sacatepéquez 
 
No. DESCRIPCIÓN PERÍODO DE EJECUCIÓN 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
                  
1 TRABAJOS PRELIMINARES                 
1.1 Limpieza y chapeo                 
                  
2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN                 
2.1 Trazo y replanteo                 
2.2 Excavación a mano para tubería                 
2.3 Relleno y compactación                  
2.4 Obra de captación                  
2.5 Caja de inspección                 
2.6 Tubería Ø 1” H.G. de 500 PSI (liviano)                  
2.7 Tubería Ø 1” PVC de β50 PSI                  
2.8 Tubería Ø β” PVC de 160 PSI                  
2.9 Tubería Ø 1 ½” PVC de 160 PSI                  
                  
3 OBRAS DE ARTE                 
3.1 Válvula de aire de 1” + Caja                 
3.2 Válvula de limpieza de β” + Caja                 
3.3 Válvula de limpieza de 1 ½” + Caja                 
3.4 Caja rompepresión de concreto                  
3.5 Paso aéreo de 20 m                 
 







3.12. Programa de operación y mantenimiento 
 
Previo a la apertura de este sistema de abastecimiento de agua potable, 
se deben efectuar pruebas de presión en la tubería sobre tramos de tubería no 
mayores a 500 metros, en la que se eleva la presión a 50 por ciento arriba de la 
presión de trabajo normal de la tubería. Se debe llenar la tubería de agua 24 
horas antes de la prueba para saturar las paredes del tubo. Las uniones y 
accesorios deben quedar descubiertas, para poder observar fácilmente si existe 
alguna fuga o falla en las mismas. 
 
Durante el funcionamiento del proyecto la Municipalidad será la principal 
responsable de la operación y mantenimiento del mismo. Se debe asignar a un 
fontanero las siguientes tareas: 
  Identificar fugas y desperfectos en la tubería expuesta.  Realizar recorridos a lo largo de la línea de conducción con el fin de 
identificar posibles riesgos o inestabilidad del suelo.  Detección y cierre de posibles conexiones no autorizadas.   Limpieza y recarga al sistema de desinfección.  Revisión periódica de las válvulas y las cajas en que se alojan.  Limpieza y remoción de material orgánico de las rejillas de la captación. 
 
3.12.1. Propuesta de tarifa 
 
Los recursos necesarios para la operación y mantenimiento del sistema de 
abastecimiento deben ser recaudados por medio de la tarifa impuesta por este 





 Costo de operación: incluye el salario mensual de un fontanero que 
estará encargado de efectuar revisiones periódicas y de la operación del 
sistema de desinfección. Para este costo se asumen las 141 conexiones 
hipotéticas, propuestas con base al cálculo de beneficiados por el 
proyecto y además se estima que el operario inspecciona 20 conexiones 
prediales y 3 kilómetros de línea al día; por lo que la remuneración se 
obtiene del siguiente cálculo:  




O  = costo de operación. 
L = longitud de línea de tubería. 
NC = número de conexiones. 
Pj = pago diario o jornal, Q 50,00. 
Fp = factor de prestaciones, 62 por ciento. 
 O = (͵,Ͳ͵͵ + ͳͶͳʹͲ ) ∗ ͷͲ ∗ ͳ,͸ʹ = Q ͸Ͷͺ,ͺͳ al mes 
  Costo de mantenimiento: se estima el 3 por millar del costo total del 
proyecto presupuestado para el período de diseño, con el cual se 
obtendrán los recursos necesarios para el mantenimiento y reparación. 







 M = costo de mantenimiento. 
 CT = costo total del proyecto. 
 N = período de diseño. 
 M = ͵ͳ ͲͲͲ ∗ (͹Ͳͻ ͳ͵ʹ,ͳʹʹͲ ) = Q ͳͲ͸,͵͹ 
  Costo de tratamiento: consiste en la compra del hipoclorito de calcio para 
la desinfección del agua. 




 T = costo de tratamiento. 
 Q = caudal de conducción. 
 C = miligramo por litro deseado, 0,11 por ciento. 
 Cgr = costo de hipoclorito de calcio en gramos, Q 1 600/100 lb. 
 T = ͳ,Ͷͳ ∗ Ͳ,ͲͲͳͳ ∗ ͺ͸ ͶͲͲͲ,͹Ͳ ∗ ͵Ͳ ∗ ͳ ͸ͲͲͳͲͲ ∗ ͶͷͶ = Q ʹͲʹ,ͶͲ 
  Gastos administrativos: se debe considerar los gastos generados por la 
administración y supervisión del proyecto. Se estima un porcentaje sobre 
la suma de los gastos de operación, mantenimiento y tratamiento, para 




G = Ͳ,ͳͲ ∗ ሺO + M + Tሻ = Ͳ,ͳͲ ∗ ሺ͸Ͷͺ,ͺͳ + ͳͲ͸,͵͹ + ʹͲʹ,ͶͲሻ = Q ͻͷ,͹͸ 
  Calculo de tarifa: se obtiene sumando los gastos previamente calculados 
y dividiendo esta suma dentro del número de conexiones proyectadas 
para servir con la conexión de este caudal: 
 Tarifa = ͸Ͷͺ,ͺͳ + ͳͲ͸,͵͹ + ʹͲʹ,ͶͲ + ͻͷ,͹͸ͳͶͳ = Q ͹,Ͷ͹ al mes/conexión 
 
Se propone, entonces, una tarifa de Q 15,00 al mes por cada conexión, 
considerando gastos adicionales, pudiendo variar dependiendo de las 
condiciones y necesidades de la población.  
 
3.13. Estudio de Impacto Ambiental  
 
El desarrollo de las actividades durante la construcción de las obras civiles 
generará daños al medio ambiente. Indiferentemente si el impacto es bajo, 
moderado o considerable, debe realizarse una evaluación de las posibles 
fuentes de deterioro al entorno. 
 
3.13.1. Principales impactos ambientales  
 
El siguiente listado de impactos ambientales está basado en la evaluación 
ambiental inicial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
  Alteración de la calidad del aire  
 
La excavación y el movimiento del suelo a gran escala, constituyen la 
principal alteración del aire a través de la dispersión de polvo y partículas. 
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Afectará, principalmente, a los trabajadores, así como también a las personas 
que laboran en los campos de cultivo cercanos a la ruta de la línea de 
conducción.  
  Abastecimiento de agua potable y alteración de la calidad de cuerpos de 
agua superficial   
 
El empleo de agua potable es reducido, sin embargo, este servicio será 
provisto por la municipalidad a través de su red general de abastecimiento.  
 
No habrá ningún tipo de contaminación hacia los afloramientos de agua, 
puesto que es importante y parte esencial del proyecto, la preservación de la 
calidad del agua de estas fuentes naturales.  
  Alteración de suelos 
 
La excavación, el relleno y compactación del suelo, modifica la densidad 
del suelo, y al tratarse de un camino de terracería el impacto es positivo, ya que 
le dará mayor capacidad de soporte.  
  Biodiversidad 
 
La tala de árboles y el desmonte cerca de las captaciones crea un 
desequilibrio ambiental, específicamente, sobre el desarrollo del ciclo 
hidrológico. Al eliminar la capa de protección que brindan los árboles a la tierra, 
los rayos del sol provocan la evaporación de la humedad del suelo, evitando la 





 Aspectos visuales y estéticos  
 
Debido a que la colocación de la tubería es, en su mayoría, subterránea, 
no habrá cambio apreciable en el entorno. La tubería expuesta, será colocada 
en bases de concreto, dentro de la región de suelo rocoso en las cercanías de 
la fuente de agua.  
  Aspectos sociales y culturales.  
 
El tramo de la línea de conducción atraviesa, principalmente, una ruta de 
terracería y una pequeña porción de terrenos privados. La región es utilizada 
eminentemente para el cultivo, sin embargo, la colocación de la tubería no 
dificultará ninguna actividad agrícola. 
 
3.13.2. Plan de contingencia  
 
Como medio de reducción de los impactos ambientales que representan 
una amenaza al medio circundante, se adoptarán las siguientes medidas: 
  Humedecer el material de excavación, de manera que se disminuya la 
cantidad de partículas emitidas al aire.  
  Reforestar y preservar la vegetación de la región de las fuentes de agua, 
de manera que se evite la erosión del suelo y se mantengan los niveles 
del manto freático. 
  Disponer de artefactos y/o recipientes para el almacenaje de desechos 




3.14. Evaluación socioeconómica 
 
Tiene por objeto valorar los beneficios tanto económicos como sociales 
que generaría un proyecto en contraste con la inversión económica. Los 
indicadores más representativos y más utilizados para este proceso son el Valor 
Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. 
 
3.14.1. Valor Presente Neto (VPN) 
 
La inversión inicial del proyecto corresponde al costo total del mismo, el 
cual es Q. 790 132,12. La tasa de interés anual se asume, de manera 
conservadora, igual a 12 por ciento. Los gastos administrativos, operativos, de 
mantenimiento y tratamiento se estiman en Q. 12 640,08 anuales. El costo en 
concepto de instalación de la acometida será de Q. 180,00 y la tarifa mensual 
por servicio de Q. 15,00. 




 VPN = Valor Presente Neto. 
 A = anualidad.   
 i = tasa de interés anual. 
 n = período de diseño. 
















Fuente: elaboración propia, con la asistencia de AutoCAD 2012. 
 VPNଵଶ % = Q ͳʹ ͹͵ͻ,ͻʹ ∗ ቆ ሺͳ + Ͳ,ͳʹሻଶ଴ − ͳͲ,ͳʹ ∗ ሺͳ + Ͳ,ͳʹሻଶ଴ቇ − Q ͹͸Ͷ ͹ͷʹ,ͳʹ VPNଵଶ % = −Q ͸͸ͻ ͷͻʹ,Ͳͳ 
 
El Valor Presente Neto es menor a cero, por lo que el proyecto no es 
rentable, la inversión no se recuperará, pero a pesar de esto, el proyecto es 





Q. 25 380,00 
Q. 25 380,00 
Q. 790 132,12 
Q. 12 640,08 
Q. 12 739,92 
Q. 764 752,12 
Simplificando el diagrama de flujo: 
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3.14.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)  
 
La tasa porcentual que, usualmente, se define como la tasa de descuento 
con la cual el Valor Presente Neto es igual a cero, es un criterio financiero 
utilizado para indicar la rentabilidad de un proyecto, en la medida que la TIR sea 
mayor, la rentabilidad será mayor. 
 
Con una tasa de interés del - 8 %  
 VPN−଼ % =  Q ͳʹ ͹͵ͻ,ͻʹ ∗ ቆ ሺͳ − Ͳ,Ͳͺሻଶ଴ − ͳ−Ͳ,Ͳͺ ∗ ሺͳ − Ͳ,Ͳͺሻଶ଴ቇ − Q ͹͸Ͷ ͹ͷʹ,ͳʹ VPN଼ % = −Q ͻʹͶ ͲͲͳ,ͳʹ 
 
Con una tasa de interés del - 12 %  
 VPN−ଵଶ % =  Q ͳʹ ͹͵ͻ,ͻʹ ∗ ቆ ሺͳ − Ͳ,ͳʹሻଶ଴ − ͳ−Ͳ,ͳʹ ∗ ሺͳ − Ͳ,ͳʹሻଶ଴ቇ − Q ͹͸Ͷ ͹ͷʹ,ͳʹ VPN−ଵଶ % = Q Ͷͻ͹ ͺͷ͸,͹ͳ 
 
 
Por interpolación  
 
- 8,00 - Q. 924 001,12 
TIR Q. 0,00 
- 12,00 Q. 497 856,71 
  −Ͳ,Ͳͺ + Ͳ,ͳʹ−ͻʹͶ ͲͲͳ,ͳʹ − Ͷͻ͹ ͺͷ͸,͹ͳ = −Ͳ,Ͳͺ − TIR−ͻʹͶ ͲͲͳ,ͳʹ − Ͳ 




Evidentemente, no existirán ganancias con la implementación del 
proyecto, y la principal justificación es que este proyecto es para beneficio de la 
población, será rentable socialmente, es decir, los costos de adquisición  de 
agua potable de calidad para la comunidad serán menores, en comparación con 





















1. El edificio de dos niveles, con un área construida de 527,14 metros 
cuadrados, aportará el espacio necesario para el desarrollo de las 
actividades educativas para el nivel primario de la Escuela Oficial Urbana 
Mixta. Se estima un costo de Q. 5 515,54/metro cuadrado de 
construcción, y un monto total de Q. 2 907 352,20.  
 
2. La línea de conducción de agua potable contribuirá al aprovechamiento 
de los recursos naturales de la región, aportando 1,41 litros/segundo a la 
red de abastecimiento. Esta línea tendrá una longitud de 3,03 kilómetros, 
un costo de Q. 206 769,68/kilómetro, y un costo total de Q. 790 132,12. 
 
3. Ambos proyectos aportarán cierto nivel de tecnificación a los 
trabajadores, mejorando la calidad de mano de obra calificada y no 






















1. Buscar el apoyo económico del Estado, o bien de entidades 
internacionales tanto gubernamentales como instituciones sin fines de 
lucro, para el financiamiento de los proyectos. La mano de obra debe 
ser provista por la Municipalidad a través del personal de trabajo de 
campo, excepto para las actividades de subcontrato, las cuales 
demandan el manejo de herramientas y técnicas específicas.  
 
2. Dependiendo de la programación anual de actividades de la Dirección 
Municipal de Planificación, el presupuesto de cada proyecto debe ser 
actualizado según la fluctuación de precios, tanto de materiales de 
construcción como de mano de obra.   
 
3. Es de vital importancia garantizar la supervisión de cada actividad que 
conlleve el proceso de construcción de ambos proyectos.  
 
4. Cualquier cambio o modificación de los proyectos, por funcionalidad o 
estética, previamente aceptados por el supervisor, deben ser acordados 
y aprobados en acta oficial por el jefe de la Dirección Municipal de 
Planificación y el Consejo Municipal. 
 
5. Velar por el correcto funcionamiento y la integridad de cada obra de 
construcción a través de un mantenimiento periódico, para el cual la 
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  PLANOS CONSTRUCTIVOS: Edificio de dos niveles para la Escuela 
Oficial Urbana Mixta. 
 
o Área de arquitectura: Hoja 1/16 A Hoja 6/16. 
o Área de estructuras: Hoja 7/16 A Hoja 11/16. 
o Área de instalaciones: Hoja 12/16 A Hoja 16/16 
  PLANOS CONSTRUCTIVOS: Sistema de abastecimiento de agua 
potable para el casco urbano. 
 
o Planta de conjunto:    Hoja 1/11. 
o Planta-Perfil de línea de conducción:  Hoja 2/11 A Hoja 7/11. 
o Obra de captación:    Hoja 8/11. 
















































































































































Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería.  
